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Tammikuussa 2019 Suomea koetteli Aapeli-myrsky, joka aiheutti laajalti omaisuusvahinkoja. 
Myrsky vahingoitti myös sähköverkkoa aiheuttaen runsaasti sähkökatkoja. Tässä työssä tarkas-
tellaan Aapeli-myrskyn aiheuttamia sähkökatkoja sekä niiden seurauksia. Lisäksi työssä käydään 
läpi toimenpiteitä, joilla Aapeli-myrskyn kaltaisiin luonnonilmiöihin on pyritty varautumaan sekä 
keinoja, joilla varautumista on pyritty edistämään. Työssä verrataan myös Aapeli-myrskyn seu-
rauksia aikaisempiin vastaaviin myrskyihin sekä pohditaan, onko myrskyihin varautumisessa ke-
hitytty. 

Työssä perehdytään sähkönjakelun toimitusvarmuuden kehittämistä tutkittaessa niin säänte-
lyyn toimialan taustalla kuin käytännön toimenpiteisiin verkon kehittämisessä. Tärkeimmäksi edis-
tämistoimenpiteeksi nostetaan uusi sähkömarkkinalaki, jonka vaatimukset sähkön toimitusvar-
muudelle sallivat tulevaisuudessa asemakaava-alueella korkeintaan 6 tunnin ja muualla korkein-
taan 36 tunnin sähkönjakelun keskeytyksiä. Lain vaatimukset tulevat voimaan portaittain vuoteen 
2028 loppuun mennessä. Poikkeuksena ovat sähköverkkoyhtiöt, joille on myönnetty lisäaikaa 
vaatimusten täyttämiseksi. Tärkeimpänä käytännöntoimenpiteenä sähkömarkkinalain vaatimuk-
siin vastaamisessa korostetaan sähköverkon kaapeloinnin merkitystä, joka on kasvanut lakimuu-
tosten jälkeen merkittävästi. Työssä haetaan Aapeli-myrskylle ja sen seurauksille vertailukohtaa 
vuoden 2001 Pyry- ja Janika-myrskyistä sekä vuoden 2011 Tapani- ja Hannu-myrskyistä. 

Työn perusteella Aapeli-myrskyn aiheuttamat sähkökatkot sekä niiden seuraukset jäivät aikai-
sempia vastaavan suurusluokan myrskyjä huomattavasti pienemmiksi. Aapeli-myrskyn tapauk-
sessa on selkeästi nähtävissä, että toimet jakeluverkon toimintavarmuuden kehittämiseksi ovat 
olleet tehokkaita. Sähkömarkkinalaki vaatii verkon kehittämistoimenpiteitä myös tulevaisuudessa, 
joten vastaavat myrskyt tulevat jatkossa aiheuttamaan yhä vähemmän sähkökatkoja. 
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1. JOHDANTO 

Vuonna 2019 keskiviikkona tammikuun 2. päivä Suomeen iski voimakas myrsky, joka 

aiheutti runsaita omaisuusvahinkoja. Myrsky koetteli laajalti sähköverkkoa aiheuttaen 

monin paikoin keskeytyksiä sähkönjakelussa. Vallitsevan tavan mukaisesti myrsky ni-

mettiin nimipäiväkalenterin mukaan Aapeli-myrskyksi.  

Tässä työssä tarkastellaan Aapeli-myrskyn aiheuttamia sähkökatkoja sekä katkoista ai-

heutuneita seurauksia. Myrskyn aiheuttamia katkoja sekä niiden kestoa ja laajuutta tar-

kastellaan pääasiassa verkkoyhtiökohtaisesti. Tarkasteluun on valittu yhtiöitä, joiden alu-

eilla oli myrskyn seurauksena merkittävä määrä asiakkaita ilman sähköjä. Näiden yhtiöi-

den kautta pyritään tutkimaan ja vertailemaan katkojen sekä seurausten vakavuutta suh-

teessa aikaisempiin myrskyihin. Sähkökatkojen ja niiden seurausten lisäksi työssä tar-

kastellaan toimenpiteitä, joilla myrskyihin varautumista on pyritty edistämään sekä käsi-

tellään kehitystoimenpiteitä, joilla sähköverkon toimitusvarmuutta on pyritty paranta-

maan. Aapelia sekä aikaisempia myrskyjä vertailemalla tarkastellaan myös, miten myrs-

kyihin varautumisessa on kehitytty. 

Työn alussa tarkastellaan toimenpiteitä, joilla myrskyihin pyritään varautumaan sekä kei-

noja, joilla varautumista on pyritty edistämään. Työn edetessä käsitellään Aapeli-myrs-

kyä luonnontieteellisenä ilmiönä sekä verrataan myrskyä ja sen voimakkuutta aikaisem-

piin Suomen sähkönjakelun kannalta merkittäviin sääilmiöihin. Tämän jälkeen tarkastel-

laan myrskyn aiheuttamia sähkökatkoja ja myöhemmin niiden seurauksia. Näiden vaka-

vuuteen haetaan myös vertailukohtia aikaisemmista myrskyistä, jotka ovat olleet sähkö-

verkon kannalta merkittäviä sekä ohjanneet häiriötilanteisiin valmistautumisen sääntelyä 

ja kehitystä. Työn lopussa pohditaan verkon kehittämistoimenpiteiden vaikutusta Aapeli-

myrskyn aiheuttamiin seurauksiin, ja vedetään kokonaisuudessa yhteen työssä käsitellyt 

asiat. 
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2. VARAUTUMINEN MYRSKYIHIN 

Myrskyihin sekä niiden aiheuttamiin sähkönjakelukeskeytyksiin liittyvä toiminta voidaan 

karkeasti jakaa kahteen vaiheeseen, jotka ovat ennakkoon tehtävä varautuminen sekä 

varsinainen toiminta häiriötilanteen aikana. Luonnollisesti sähköverkon kehittämisellä ja 

häiriöalttiuden pienentämisellä on tärkeä rooli myrskyihin varautumisessa. Tämän lisäksi 

häiriöiden aikaisen toiminnan suunnittelu etukäteen on tärkeää, sillä se mahdollistaa te-

hokkaan toiminnan häiriötilanteissa. Voimakkaiden luonnonilmiöiden lisääntyessä ja yh-

teiskunnan sähköriippuvuuden kasvaessa on suurhäiriötilanteiden vaikutuksista kasva-

nut laajempia sekä monialaisempia niin yksittäisten asiakkaiden kuin koko yhteiskunnan-

kin kannalta. [1] 

Sähköverkkoyhtiöiden toimintaa ja varautumista häiriötilanteisiin on pyritty säätelemään 

lainsäädännön, suositusten sekä erilaisten kannustimien avulla. Yksittäiset myrskyt sekä 

kokonaisuutena lisääntyneet ja voimistuneet luonnonilmiöt ovat toimineet ohjaajina toi-

mialan ja sen sääntelyn muutoksissa. Verkkoyhtiöiden varautumista sekä verkon kehit-

tämistä valvovat Suomessa Työ- ja elinkeinoministeriön alaiset Energiavirasto sekä 

Huoltovarmuuskeskus. [2] 

2.1 Varautumisen ohjaaminen sääntelyllä 

Vuoden 2001 marraskuussa Suomea koettelivat Pyry- ja Janika-myrskyt, joiden seu-

rauksena havaittiin Suomessa sähköverkon ja sitä kautta yhteiskunnan haavoittuvuus. 

Myrskyjen jälkeen kauppa- ja teollisuusministeriö käynnisti selvityksen sähkön toimitus-

varmuuden parantamiseksi. Selvityksen seurauksena kehitettiin vakiokorvausjärjes-

telmä, jonka mukaan asiakkaille maksetaan sähköntoimituksen yhtäjaksoisesta keskey-

tyksestä lakisääteistä korvausta keskeytyksen keston mukaan. Vakiokorvauskäytäntöä 

käsitellyt sähkömarkkinalain muutos tuli voimaan vuonna 2003. Samaisessa selvityk-

sessä kehotettiin sähköverkkoyhtiöitä tekemään varautumissuunnitelma laajoja häiriöti-

lanteita varten. [3, 4]  

Vakiokorvauksen määrä on nykyisessä sähkömarkkinalaissa määritelty riippumaan ku-

luttajan vuosittaisesti verkkopalvelumaksusta ja keskeytyksen pituudesta taulukon 1 mu-

kaisesti. Asiakkaille maksettavan korvauksen enimmäismääräksi on määritelty 200 pro-

senttia tai 2000 euroa. [2] Alkuperäiseksi enimmäiskorvaukseksi oli määritelty vuonna 

2003 vanhassa sähkömarkkinalaissa 100 prosenttia tai 700 euroa, joka oli voimassa 

syyskuuhun 2013 asti [4]. 
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Taulukko 1. Vakiokorvausmäärän riippuvuus vuosittaisesta verkkopalvelumaksusta [2]. 
 

Keskeytysaika (h) Korvausmäärä (%) 

12-24 10 

24-72 25 

72-120 50 

120-192 100 

192-288 150 

yli 288 200 

 

Vuonna 2010 esiteltiin Energiateollisuus ry:n toimesta toimitusvarmuuskriteeristö, joka 

perustui Lappeenrannan ja Tampereen teknillisten yliopistojen tutkimukseen. Kritee-

reissä esiteltiin tavoitearvot vuodelle 2030, joiden tarkoituksena oli ohjata sähköverkon 

kehittämistä sekä suunnittelua. Toimitusvarmuuskriteeristö perustui aluejakoon, jossa 

alueina käytettiin kaupunkikeskustoja eli niin sanottuja city-alueita, taajamia sekä maa-

seutuja. Kriteeristö sisälsi tavoitetasot vuoden aikana tapahtuneiden keskeytysten koko-

naiskestolle sekä lyhyiden keskeytysten määrälle näillä alueilla. Kriteeristö on esitelty 

taulukossa 2. [5, 6] 

Taulukko 2. Suositeltavat jakeluverkon toimintavarmuuden tavoitetasot 2030 [5]. 
 

Alue Vikakeskeytysaika 

enintään (h/a) 

Alle 3 minuutin 

keskeytysten 

määrä (kpl/a) 

City 1 0 

Taajama 3 10 

Maaseutu 6 60 

 

Toimituskriteeristön tavoitetasot on luotu suunnittelukriteereiksi siten, että yksi tavoitear-

von ylitys sallitaan kolmen vuoden aikajaksoilla. Kriteeristö oli toimialan vastaus kauppa- 

ja teollisuusministeriön vuonna 2006 tekemään ehdotukseen luotettavuuskriteeristön 

laatimisesta, ja sähköverkkoyhtiöt sitoutuivat kehittämään verkkojaan tavoitetasoja kohti. 

Toimitusvarmuuskriteeristön kehittäminen oli tullut ajankohtaiseksi Ruotsiin tammi-

kuussa 2005 iskeneen Gudrun-myrskyn jälkeen, sillä sen seuraukset olivat vielä Pyry- ja 



4 
 

Janika-myrskyjä pahemmat, ja vastaavien vahinkojen uskottiin olevan mahdollisia myös 

Suomessa. [5,6]  

Kesällä 2010 Suomea koettelivat useat ukkosmyrskyt ja näiden seurauksena Onnetto-

muustutkintakeskus käynnisti tutkinnan, jonka tuloksena annettiin suosituksia luonnonil-

miöihin varautumisen kehittämiseksi. Suositukset koskivat laaja-alaisesti yhteiskunnan 

eri sektoreiden ennaltaehkäisevää varautumista häiriöihin, toimijoiden välisen häiriöiden 

aikaisen yhteistyön kehittämistä sekä eri sektoreiden häiriöiden aikaista toimintaa ja ti-

lannekuvan muodostamista. Erityisesti sähköverkkojen kannalta olennaisimmat suosi-

tukset koskivat varautumisvelvoitteen luomista verkkoyhtiöille sekä käyttövarmuuden ja 

häiriöihin valmistautumisen parempaa huomiointia. Lisäksi suositukset koskivat myrsky-

vahinkojen raivaamisen suunnittelun ja johtamisen kehittämistä sekä sähköjärjestelmän 

häiriötilannekuvan organisoitua muodostamista. [7] 

Joulun 2011 jälkeen Suomeen iskivät Tapani- ja Hannu-myrskyt. Myrskyjen jälkeen mer-

kittävimmin sähköverkkoyhtiöiden verkon kehittämistä sekä yhtiöiden varautumista häi-

riötilanteisiin on ohjannut syyskuussa 2013 voimaan tullut sähkömarkkinalaki. Uudessa 

sähkömarkkinalaissa määriteltiin lumikuorman tai myrskyn aiheuttamille keskeytyksille 

maksimikeskeytyspituuksiksi asemakaava-alueella 6 tuntia ja muilla alueilla 36 tuntia. 

Tämän lisäksi laki vaatii sähköverkkoyhtiöiltä kehittämissuunnitelman, jossa esitellään 

toimenpiteet, joilla yhtiö tulee kehittämään verkkoaan edellä esitetyt vaatimukset täyttä-

väksi. Näiden kehittämissuunnitelmien avulla Energiamarkkinavirasto valvoo sähköverk-

koyhtiöiden lain mukaista verkon kehittämisvelvollisuutta. [2] 

Siirtymäajaksi koko verkon toimintavarmuuden kehittämiseksi vastaamaan lain vaati-

muksia asetettiin vuoden 2028 loppu. Vaatimukset tulevat kuitenkin voimaan vaiheittain 

siten, että vaatimusten tuli täyttyä vuoden 2019 loppuun mennessä 50 prosentilla asiak-

kaista ja vuoden 2023 loppuun mennessä vaatimusten tulee täyttyä 75 prosentilla asiak-

kaista. Yhtiöille annettiin myös mahdollisuus hakea lisäaikaa vaatimusten täyttämiselle 

ja kaikkiaan 16 yhtiötä haki pidempää siirtymäaikaa. Näistä kahdelle myönnettiin lisäai-

kaa vuoden 2032 ja kahdeksalle vuoden 2036 loppuun. Samaisessa sähkömarkkina-

laissa korotettiin vakiokorvausjärjestelmä taulukossa 1 esiteltyyn muotoonsa. Uusi laki 

myös velvoitti verkkoyhtiöitä laatimaan häiriötilanteita varten varautumissuunnitelman, 

jonka tekemiseen yhtiöitä oli jo aikaisemmin vuoden 2001 myrskyjen jälkeen kehotettu. 

Energiavirasto valvoo varautumissuunnitelman avulla verkkoyhtiöiden lakisääteistä vel-

vollisuutta varautua häiriötilanteisiin. [2, 8]  
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Sähkömarkkinalaki sallii yhtiöille sähköverkkoliiketoiminnasta kohtuullisen tuoton. Ener-

giavirasto valvoo tuoton kohtuullisuutta ja on määrittänyt valvontamenetelmät verkkohin-

noittelun valvomiseksi. Osana näitä valvontamenetelmiä Energiavirasto on määrittänyt 

kannustimia, joiden avulla on pyritty ohjaamaan verkkoyhtiöiden toimintaa haluttuun 

suuntaan. Nykyiset valvontamenetelmät ovat olleet voimassa vuodesta 2016 lähtien ja 

ne ovat voimassa vuoden 2023 loppuun asti. Tämä aikaväli jakautuu kahteen tarkaste-

lujaksoon, joista ensimmäinen päättyi vuoden 2019 loppuun. Kannustimet mahdollista-

vat verkkoyhtiölle paremman tuoton, mikäli yhtiö onnistuu toimimaan määriteltyjä refe-

renssitasoja paremmin ja tehokkaammin. [9] 

Olennaisimpia kannustimia sähköverkon toimitusvarmuuden kehittämisen kannalta ovat 

laatukannustin sekä toimitusvarmuuskannustin. Laatukannustimen avulla verkkoyhtiöitä 

kannustetaan kehittämään toimitusvarmuutta vertailemalla yhtiöiden keskeytystilastoihin 

perustuvia laskennallisia keskeytyskustannuksia määriteltyihin referenssikustannuksiin. 

Verkkoyhtiölle määriteltyjen referenssikustannuksien alittaminen kasvattaa yhtiölle sal-

littavaa kohtuullista tuottoa, ja vastaavasti vertailutason kustannusten ylittäminen pie-

nentää sallittavaa kohtuullista tuottoa. Toimitusvarmuuskannustimen tarkoituksena on 

sen sijaan auttaa yhtiöitä, jotka joutuvat uusimaan sähkömarkkinalain toimitusvarmuus-

vaatimusten takia ennenaikaisesti verkkoaan, joka ei ole vielä pitoaikansa lopussa. Verk-

koyhtiöille korvataan uusittavien komponenttien jäljellä oleva arvo. Toimitusvarmuuskan-

nustimeen hyväksytään myös kunnossapito- ja varautumistoimenpiteitä, joilla toimitus-

varmuutta parannetaan. Näitä ovat vierimetsän hoitoon liittyviin toimenpiteisiin kohdistu-

vat kustannukset. [9] 

2.2 Varautuminen käytännössä 

Sähköverkkoyhtiöiden osalta tärkein konkreettinen ja näkyvä toimenpide myrskyihin va-

rautumiseksi on ollut niin sanotun säävarman sähköverkon rakentaminen, jolla tarkoite-

taan verkkoa, johon sääilmiöt eivät aiheuta vikoja. Käytännössä säävarmaverkko voi-

daan toteuttaa varmimmin kaapeloimalla verkkoa maan alle. Kaapeloinnin lisäksi avo-

johtoverkon puuvarmaksi raivaaminen sekä avojohtoverkon tuominen teiden varteen 

pienentää luonnonilmiöistä aiheutuvaa vikaantumismahdollisuutta. Tien varsissa myös 

tarkastus- ja huoltotoimien tekeminen on perinteistä metsään rakennettua verkkoa hel-

pompi sekä nopeampi suorittaa. Perinteisesti sähköverkkoa on rakennettu suoraviivai-

sesti metsiin, sillä aikaisemmin verkon luotettavuutta tärkeämpänä pidettiin verkon ma-

teriaalikustannusten minimointia. Myöskään sähkön laadun ei ajateltu aikaisemmin riip-

puvan niinkään keskeytyksistä ja häiriöistä, vaan ennemminkin riittävän pienestä jännit-

teenalenemasta sekä tarpeeksi suuresta jännitejäykkyydestä. [10] 
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Erityisesti vuonna 2013 voimaan tullut uusi sähkömarkkinalaki on velvoittanut yhtiöitä 

parantamaan merkittävästi sähkön jakelun toimitusvarmuutta. Vaikka aikaisemmin jul-

kaistun toimitusvarmuuskriteeristön tavoitearvojen toteuttaminen olisi edellyttänyt vas-

taavanlaisia toimenpiteitä, se ei silti ollut yhtä ehdoton eikä tavoitearvoista ollut säädetty 

laissa. Sähkömarkkinalain asettamat laatuvaatimukset jakeluverkon vikojen kestosta 

sallivat asemakaava-alueella ainoastaan alle 6 tunnin keskeytyksiä. Käytännössä vaati-

mukseen pääseminen tarkoittaa, että asemakaava-alueen täytyy pääasiassa olla kaa-

peloitua, sillä 6 tuntia on lyhyt aika korjata luonnonilmiöiden aiheuttamia mahdollisia 

useita vikoja. Monesti asemakaava-alueilla myös asiakastiheydet ovat suuria, joten teh-

dyillä parannustoimenpiteillä saadaan suurempia asiakasmassoja paremman toimitus-

varmuuden piiriin. Monien sähköverkkoyhtiöiden kannalta ongelmallisemmiksi muodos-

tuukin asemakaava-alueen ulkopuolisille alueille asetettu vaatimus korkeintaan 36 tun-

nin mittaisista sähkön jakelun keskeytyksistä. Vaatimus tarkoittaa, että syrjäisimpienkin 

sähkönkuluttajien verkon tulee olla säävarmaa siinä määrin, että vikojen tulee olla kor-

jattavissa 36 tunnin sisällä sähkökatkojen ilmenemisestä. [2] 

Sähkömarkkinalaki vaatii jakeluverkkoyhtiöiltä lisäksi kahden vuoden välein verkon ke-

hittämissuunnitelman, jossa esitetään yhtiön suunnitelmat verkkonsa kehittämiseksi vas-

taamaan lain laatuvaatimuksia. Energiaviraston vuoden 2018 raportista käy ilmi yhtiöi-

den toimintavarmuuden kehittämisen painopisteen olleen lakimuutoksen jälkeen asema-

kaava-alueilla, ja näin on saatu lukumääräisesti useampia käyttöpaikkoja lain laatuvaa-

timusten mukaiselle tasolle. Useat verkkoyhtiöt ovat keskittäneet investointejaan maa-

kaapelointiin, sillä se täyttää toimitusvarmuuden laatuvaatimukset, koska myrskyt ja lu-

mikuormat eivät vahingoita kaapeloitua verkkoa. Kuvassa 1 on esitetty sähkömarkkina-

lain mukaisten toimitusvarmuusvaatimusten täyttyminen vuoden 2018 alussa. Kuvasta 

havaitaan laatuvaatimusten täyttyvän valtaosassa asemakaava-alueita, mutta reilusti 

alle puolet kaava-alueen ulkopuolisista asiakkaista ei ole vielä lain vaatiman toimitusvar-

muuden piirissä. [11] 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

Kuva 1. Toimitusvarmuus asemakaava-alueella ja sen ulkopuolella [11]. 

Vaikka maakaapelointi on käytännössä varmin tapa parantaa toimitusvarmuutta myrsky-

tilanteisiin valmistauduttaessa, se ei kuitenkaan ole aina taloudellisesti järkevää tai mah-

dollista. Kaapelointi voi olla monin paikoin haastavaa, ja se on perinteisen ilmajohtover-

kon rakentamista kalliimpaa. Laaja kaapelointi haja-asutusalueella lisää myös tarvetta 

loistehon ja maasulkuvirtojen kompensoinneille, mitkä lisäävät entisestään kustannuk-

sia. [10] Tästä syystä erityisesti maaseudulla joudutaan käyttämään muita keinoja riittä-

vän toimitusvarmuuden saavuttamiseksi. Taulukossa 3 on esitelty verkkoyhtiöiden vuo-

den 2018 verkon kehittämissuunnitelmien pohjalta kaapelointiaste ja sen suunniteltu ke-

hitys sekä keski- että pienjänniteverkossa. Taulukosta havaitaan, että keskijännitever-

kosta on suunnitteilla kaapeloida vain reilu puolet ja loppuosa hoidetaan säävarmaksi 

muilla keinoin. Pienjänniteverkon kohdalla kaapelointiaste nousee suunnitelmien mu-

kaan 70 prosenttiin asti. [11] Sähkömarkkinalain muutoksen käynnistäjinä toimineiden 

Tapani- ja Hannu-myrskyjen aikaan kaapelointiasteet olivat keskijänniteverkossa 12 pro-

senttia ja pienjänniteverkossa 38 prosenttia, joten kaapelointiaste tulee kasvamaan kui-

tenkin merkittävästi [12]. 
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Taulukko 3. Keskijänniteverkon ja pienjänniteverkon maakaapelointiasteen kehitys jakeluverkonhaltijoi-
den verkon kehittämissuunnitelmien mukaan [11]. 

 

Vuosi Keskijänniteverkon 

maakaapelointiaste (%) 

Pienjänniteverkon  

maakaapelointiaste (%) 

2014 15 41 

2015 17 41 

2016 19 42 

2017 23 44 

2018 27 47 

2019 30 49 

2020 34 52 

2023 42 58 

2028 51 67 

2032 53 69 

2036 54 70 

 

Verkkoyhtiöiden toimintaan uuden sähkömarkkinalain vaatimukset ovat vaikuttaneet hy-

vin eri tavoilla riippuen siitä, minkälaisessa toimintaympäristössä verkkoyhtiöt toimivat. 

Kuvassa 2 on havainnollistettu kaapelointiasteiden lähtötilanteita sekä kehittymistä yhti-

öiden erilaisissa toimintaympäristöissä. Kuvaajat on tehty ensimmäisten vuoden 2014 

verkon kehittämissuunnitelmien perusteella, joten ne eroavat hieman taulukon 3 ar-

voista. [13] Kuvasta 2 nähdään kaupunkiyhtiöiden verkon olleen suurilta osin jo lakimuu-

tosvaiheessa valmiiksi kaapeloituna ja näin verkko on jo valmiiksi täyttänyt laajalti lain 

toimitusvarmuuden laatuvaatimukset. Pääasiassa taajamissa toimivilla yhtiöillä sen si-

jaan kaapelointia on ennen uuden sähkömarkkinalain voimaantuloa ollut erityisesti kes-

kijänniteverkossa vähän. Taajamiin on asemakaava-alueina kohdistunut lakimuutoksen 

jälkeen tiukat 6 tunnin laatuvaatimukset, ja erityisesti tästä syystä keskijänniteverkon 

kaapelointiaste kasvaa eniten juuri taajamayhtiöissä. Maaseudulla kaapeloitua verkkoa 

on ollut valmiiksi todella vähän ja monilta osin laatuvaatimukset toteutetaan jatkossakin 

muilla keinoin. Vuoden 2018 kehittämissuunnitelmien mukaan keskijänniteverkon maa-

kaapelointiaste maaseutumaisilla yhtiöillä nouseekin keskimäärin ainoastaan 26 pro-

senttiin [11]. 



9 
 

 

Kuva 2. Kaapelointiasteiden kehitykset verkkoyhtiötyypeittäin                                
a. keskijänniteverkossa b. pienjänniteverkossa [13]. 

Fyysisten verkon kehittämistoimenpiteiden lisäksi suunnitelmallisella häiriötilanteisiin 

valmistautumisella on tärkeä rooli sähköjen nopean palauttamisen sekä tehokkaan häi-

riöiden aikaisen toiminnan kannalta. Sähköverkkoyhtiöitä kehotettiin jo 2000-luvun 

alussa Pyry- ja Janika-myrskyjen jälkeen tehdyssä selvityksessä kehittämään varautu-

missuunnitelma laajoja sähköverkon häiriötilanteita varten [3]. Pakolliseksi varautumis-

suunnitelman laatiminen tuli kuitenkin vasta uuden sähkömarkkinalain myötä syksyllä 

2013. Varautumissuunnitelmat tulee päivittää vähintään kolmen vuoden välein sekä olo-

suhteissa tapahtuneiden merkittävien muutosten jälkeen [2]. Käytännössä päivittämi-

sessä käytetään apuna häiriötilanteista saatuja kokemuksia.  
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3. AAPELI JA AIKAISEMMAT VASTAAVAT 
MYRSKYT SUOMESSA 

Myrskyksi kutsutaan Suomessa voimakasta tuulista sääilmiötä, jossa tuulen voimakkuu-

den 10 minuutin keskiarvo ylittää 21 m/s. Hirmumyrsky vaatii määritelmänsä mukaan 

keskituulen olevan yli 33 m/s. Erityisesti maa-alueilla tuulten vahingot syntyvät puuska-

tuulista, joten niiden voimakkuudella on suurin merkitys omaisuusvahinkojen kannalta. 

[14] 

3.1 Aapeli 

Tammikuun 2. päivän vastaisena yönä 2019 Suomeen saapunut Aapeli-myrsky aiheutti 

laajamittaisia omaisuusvahinkoja. Vaikka Aapeli-myrsky ylsi paikoittain jopa ennätyslu-

kemiin, ei sitä voida kuitenkaan pitää täysin poikkeuksellisena myrskynä, vaan vastaa-

vanlaisia myrskyjä on havaittu Suomessa 2000-luvulla aikaisemminkin.  

Suomessa ei ole koskaan mitattu hirmumyrskylukemia, mutta Aapeli-myrskyn aikana mi-

tattiin merellä Kökarin Bogskärissä 10 minuutin keskituuleksi 32,5 m/s, joka on suurin 

mitattu tuulen nopeus Suomessa. Puuskissa merialueilla mitattiin kovimmillaan tuuleksi 

jopa 41,6 m/s. Myös Manner-Suomessa mitattiin kovia tuulilukemia puuskatuulen puhal-

taessa maan länsiosissa paikoittain yli 20 m/s. Maa-alueilla mitattiin kovimmaksi puus-

katuuleksi Vaasan Klemettilässä 32,8 m/s. Myrskyn aikana runsas lumisade myös ker-

rytti tykkylunta puustoon, ja kokonaisuudessaan lunta satoi sisämaassa noin 20 cm. [15] 

3.2 Aikaisemmat merkittävät myrskyt 

Suomessa aikaisemmin laajasti vahinkoja aiheuttaneita ja sähköverkkoon vaikuttaneita 

myrskyjä ovat olleet vuoden 2001 Pyry- ja Janika-myrskyt sekä vuoden 2011 Tapani- ja 

Hannu-myrskyt. Myrskyt olivat yhteiskunnallisesti niin merkittäviä, että niiden vaikutuk-

sesta käynnistettiin selvityksiä ja alettiin valmistella lainsäädännöllisiä muutoksia, joita 

esiteltiin tarkemmin luvussa 2.1.  

Pyry- ja Janika-myrskyt koettelivat Suomea marraskuussa 2001. Pyry iski Suomeen mar-

raskuun ensimmäisenä päivänä ja Janika kaksi viikkoa myöhemmin. Janika-myrsky oli 

Pyryä voimakkaampi, mutta molemmat ylittivät laajasti merialueilla myrskytuulen luke-

mat. Kovimmat tuulet mitattiin molempien myrskyjen aikana Rauman Kylmäpihlajassa 

tuulten ollessa Pyryn aikana 29 m/s ja Janikan aikana 30 m/s. Janikan aikana myös 
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sisämaassa tuuli oli paikoittain myrskylukemissa, ja Ilmatieteen laitoksen mukaan vas-

taavia tuulia oli havaittu maa-alueilla edellisen kerran vuonna 1959. [16] Vaikka puuska-

tuulia ei mitattu ja raportoitu 2000-luvun alussa samoin kuin nykyään, voidaan puuskien 

olettaa olleen laajalti yli 20 m/s [14].  

Joulun 2011 jälkeen peräkkäisinä päivinä iskeneet Tapani- ja Hannu-myrskyt olivat kym-

menen vuoden takaisten myrskyjen jälkeen seuraavat merkittävät talvimyrskyt. Myrs-

kyistä Tapanin aikana mitattiin merialueilla kovimmaksi keskituuleksi 28,5 m/s Kaskisten 

edustalla. Maa-alueillakin mitattiin laajasti erityisesti maan länsiosissa yli 20 m/s puus-

katuulia. Kovimmaksi puuskatuuleksi myrskyn aikana maa-alueilla mitattiin Espoon Se-

pänkylässä 31,5 m/s. Tapani-myrskyä seurannut Hannu-myrsky ei puuskien voimakkuu-

dessa yltänyt aivan edeltäjänsä tasolle, mutta voimakkuudeltaan myrsky oli harvinaisen 

mittaluokan sääilmiö Suomessa, ja se aiheutti lisää omaisuusvahinkoja. [17, 18] 

Vertailtaessa Aapeli-myrskyä aikaisempiin voimakkaisiin ja merkittäviä tuhoja aiheutta-

neisiin myrskyihin voidaan myrskyjen todeta olleen voimakkuudeltaan samaa suuruus-

luokkaa. Aikaisempien myrskyjen tavoin Aapelia voidaankin pitää merkittävänä sähkö-

verkon toimintavarmuutta laajalti koetelleena myrskynä huolimatta eroavaisuuksista 

myrskyjen kestoissa sekä voimakkaimpien tuulten sijainneissa. 
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4. SÄHKÖKATKOT 

Aapeli-myrsky kuormitti aikaisempien myrskyjen tavoin merkittävissä määrin sähköverk-

koa, ja aiheutti laajalti sähkökatkoja. Sähköverkon viat kohdistuivat avojohtoverkkoon ja 

suurimmaksi osin katkot olivat seurausta tuulen aiheuttamista vaurioista sähköverkolle 

kuten sähkölinjojen päälle kaatuneista puista. Myrskyn aikaan satoi lisäksi paikoittain 

runsaasti lunta, joka kerääntyi puiden päälle kuormittaen puita ja aiheuttaen verkkoon 

vikatilanteita. [15] 

4.1 Katkojen sijoittuminen 

Aapeli-myrsky koetteli sähköverkkoa suuressa osassa maata. Erityisesti sähkökatkoja 

esiintyi maan länsiosissa sekä Ahvenanmaalla. Pienimmillä vahingoilla selvittiin maan 

pohjoisosissa. Länsirannikolla sekä Ahvenanmaalla myrskyn vahingollisuus oli seu-

rausta erityisesti myrskyisästä tuulesta, mutta sisämaata kohti mentäessä myös runsas 

lumisade ja sen aiheuttamat lumikuormat puille aiheuttivat vaurioita sähköverkkoon. 

Koko maassa sähköt olivat poikki pahimmillaan yhtäaikaisesti 120 000 asiakkaalta ja ko-

konaisuudessaan vajaalta 200 000 asiakkaalta. [19] 

Myrsky koetteli luonnollisesti avojohtoverkkoa, ja tästä syystä suurin osa katkoista sijoit-

tui asutuskeskusten ulkopuolelle. Lukumääräisesti entinen sähköttömiä asiakkaita oli 

kahden suurimman sähköverkkoyhtiön Elenia Oy:n sekä Caruna Oy:n verkoissa. Pahim-

millaan Elenian verkossa oli 38 000 asiakasta ilman sähköjä, ja Carunalla vastaava luku 

oli 29 000. Maantieteellisesti myrsky koetteli Elenian verkkoa kokonaisuudessaan, mutta 

pahimmat vika-alueet sijoittuivat Keski-Suomeen, Pirkanmaalle sekä Hämeeseen. Ca-

runan sähkön toimituksen keskeytykset sijoittuivat pääasiassa Länsi-Suomeen. Carunan 

verkossa vikoja oli myös saaristokohteissa, joiden korjaamista vaikeat sääolosuhteet 

hankaloittivat ja viivyttivät. [20–22] 

Vaikka Elenian ja Carunan sähköttömien asiakkaiden määrät olivat lukumäärällisesti 

suurimmat, kokonaisuudessaan yksittäisten verkkoyhtiöiden kannalta merkittävimmät 

vauriot esiintyivät Ahvenanmaalla Ålands Elandelslagin verkossa ja Manner-Suomen yh-

tiöistä Vaasan seudulla toimivan Vaasan Sähköverkko Oy:n verkossa. Ålands Elan-

delslagin verkossa myrskyn jälkeen lähes kaikki reilut 15 000 asiakasta olivat ilman säh-

köjä, sillä yhtiö tiedotti, että 93 prosenttia yhtiön asiakkaista oli vailla sähköjä myrskyn 

jälkeisenä aamuna. [23, 24] Vaasan Sähköverkon alueella pahimmillaan sähköittä oli 

14 000 asiakasta [25]. Suhteessa asiakkaitten kokonaismäärään Vaasan Sähköverkon 
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vauriot olivat merkittävät. Sähköittä oli siis pahimmillaan lähes viidesosa kaikista yhtiön 

72 000 asiakkattaasta. [26] 

4.2 Katkojen kesto 

Huolimatta myrskyn poikkeuksellisesta voimakkuudesta valtaosalle sähköttömistä asi-

akkaista sähköt saatiin palautettua saman vuorokauden puolella Aapelin päivän iltaan 

mennessä. Kuvassa 3 on esitetty Aapeli-myrskyn aiheuttamien sähkökatkojen määrä 

ajan funktiona Energiateollisuuden ylläpitämässä sähkökatkokarttapalvelussa. Palvelu 

näyttää sähkökatkot niiden verkkoyhtiöiden alueelta, jotka tarjoavat katkoistaan tietoa 

karttapalveluna. Pääasiassa palvelussa näkyvät vain keskijänniteverkon katkot, joten 

sähkökatkomäärät ovat suuntaa antavia. Lisäksi Aapelin päivän vastaisena yönä palve-

lussa oli häiriöitä, jotka kuvassa on havaittavissa suorina viivoina. Palveluun päivittyi 

myös Ahvenanmaan sähkökatkojen tilanne myöhässä vasta tammikuun 3. päivän aa-

muna. Tästä syystä kuvassa nähdään sähkökatkojen määrällistä kasvua vielä myrskyn 

jälkeisenäkin päivänä. 

 

Kuva 3. Kolmen viimeisen päivän sähkökatkot Energiateollisuuden sähkökatko-
kartta.fi -palvelussa 3. tammikuuta vuonna 2019 [27]. 

Kuvasta 3 havaitaan, että sähköttömien asiakkaiden määrä alkoi kasvaa jo uudenvuo-

denpäivän iltana ja eniten sähköttömiä asiakkaita oli Aapelin päivän vastaisena yönä. 

Kuvasta nähdään myös, että suurimmalle osalle asiakkaista sähköt saatiin palautettua 

samana päivänä. Suurista yhtiöistä Elenia tiedotti palauttaneensa samana päivänä 

30 000 asiakkaalle sähköt, kun ne pahimmillaan olivat pois 38 000 asiakkaalta [28]. Lo-

puillekin asiakkaille Elenia sai palautettua sähköt seuraavana päivänä [29]. Myös toinen 

suuri yhtiö Caruna tiedotti Aapelin päivän iltana korjanneensa valtaosan verkkonsa vi-

oista. Yksittäisiä vikoja ja kohteita huomioimatta yhtiö oli pääasiassa saanut korjattua 

verkkonsa lukuun ottamatta Pohjanmaan rannikkoalueita sekä Lounais-Suomen saaris-
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tokohteita, joissa haastavat sääolosuhteet vaikeuttivat ja viivästyttivät korjaustöitä. Mää-

rällisesti asiakkaita oli sähköittä myrskyä seuranneen päivän aamuna enää 1000 kappa-

letta. Mahdollisia yksittäisiä asiakkaita huomioimatta sähköt saatiin palautettua kahden 

myrskyä seuranneen päivän aikana. [22, 30, 31]  

Vakavimmin myrskyn aiheuttamista sähkökatkoista kärsittiin Vaasan seudulla sekä eri-

tyisesti Ahvenanmaalla, jossa katkot kestivät laajalti pitkään. Vaasan Sähköverkon asi-

akkaista 6900 oli sähköittä myrskypäivän iltapäivänä eli noin puolille sähköttömistä asi-

akkaista oli pahimman tilanteen jälkeen palautettu sähköt. Vuorokauden kuluttua tästä 

sähköttömiä asiakkaita oli edelleen noin 3340 ja kahden vuorokauden kuluttua perjan-

taina 4.1. vielä 1900. Näistä noin 120 oli kiinteän asutuksen asiakkaita ja loput vapaa-

ajan asuntoja. [32, 33] 

Ålands Elandelslagin verkossa Ahvenanmaalla vauriot olivat pahoja ja keskeytykset kes-

tivät kauan, sillä saaren 10 kV:n keskijänniteverkko tuhoutui laajamittaisesti. Vielä myrs-

kypäivän jälkeisenä aamupäivänä yhtiön kaikista asiakkaista 45 prosenttia oli sähköittä. 

Koko keskijänniteverkkoa ei ollut saatu korjattua vielä 7.1., jolloin myrskystä oli kulunut 

viisi päivää. Tällöin asiakkaista 14 prosenttia oli vailla sähköjä. Viikko myrskyn jälkeen 

9.1. keskijänniteverkko oli saatu korjattua ja sähköjä oli onnistuttu palauttamaan siten, 

että 10 prosenttia asiakkaista oli sähköittä, ja tällöin yhtiö aloitti pienjänniteverkon vikojen 

korjauksen. Tällöinkin sähköttömien asiakkaiden määrä oli vielä toista tuhatta asiakasta. 

Kokonaisuudessa vikojen korjaaminen sekä sähköjen palauttaminen asiakkaille kesti 

useita viikkoja. [24, 34–38] 

4.3 Sähkökatkot verrattuna aikaisempiin myrskyihin 

Aapeli-myrskyn sähkökatkot koskettivat kokonaisuudessaan vajaata 200 000 asiakasta 

ja yhtäaikaisesti sähköittä oli 120 000 asiakasta. Tapani ja Hannu -myrskyjen katkot kos-

kettivat kaikkiaan 570 000 asiakasta ja Pyry- ja Janika-myrskyille vastaava luku oli yh-

teensä yli 800 000.[3, 19, 39] 

Suuntaa antavana esimerkkinä ja vertailukohtana voidaan pitää suurten yhtiöiden Caru-

nan sekä Elenian verkkoja, jotka molemmat sijoittuvat laajoille alueille. Carunan verkkoa 

on erityisesti länsirannikolla, jossa kovimmat myrskytuulet näidenkin myrskyjen aikana 

mitattiin. Elenian verkko on myös altis myrskyille verkon sijaitessa pohjois-eteläsuun-

nassa läntisellä puolella Suomea. Aapeli-myrskyn aikana pahimmillaan 29 000 Carunan 

asiakasta oli sähköittä, kun Tapani-myrskyn aikaan pelkästään Carunan verkossa oli yh-

täaikaisesti sähköittä yli 200 000 asiakasta, joista vielä vuorokauden päästä yli 100 000 
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oli ilman sähköjä [21]. Tapani-myrsky aiheutti siis pelkästään Carunan verkkoon enem-

män sähkökatkoja kuin Aapeli aiheutti koko maassa. Vikojen korjaaminen kesti myös 

kauemmin, sillä vuoden 2011 sähkökatkojen korjaus kesti Carunan eli käytännössä sil-

loisen Fortum Sähkönsiirto Oy:n verkossa toista viikkoa pelkän keskijänniteverkon viko-

jen osalta [40]. Fortum verkkoa koetteli vuoden 2011 myrskyistä selvästi pahemmin ta-

paninpäivän myrsky, sillä Hannu-myrsky toi uusia sähköttömiä asiakkaita noin 20 000. 

Elenian eli silloisen Vattenfall Verkko Oy:n verkossa sekä Tapani- että Hannu-myrskyt 

aiheuttivat molemmat merkittäviä verkon vaurioita Tapani-myrskyn viedessä sähköt 

102 000 asiakkaalta ja Hannu-myrskyn tuodessa 60 000 uutta sähkötöntä asiakasta. 

[41] Vuoden 2011 myrskyjen luvut olivat selvästi Aapeli-myrskyn aiheuttamaa 38 000 

sähköttömän asiakkaan huippua suuremmat myös Elenian verkossa [1]. 

Vuoden 2001 Pyry- ja Janika-myrskyjen aiheuttamien sähkökatkojen kestoja on havain-

nollistettu kuvassa 4. Kuvasta voidaan havaita, että myrskyissä yli 12 tunnin keskeytyk-

siä oli noin 200 000 ja yli vuorokaudenkin mittaisia katkoja yli 50 000. Vaikka kyseessä 

on kahden erillisen myrskyn aiheuttamat katkot yhteenlaskettuna, nähdään myrskyjen 

aiheuttaneen pitkiä katkoja laajalle asiakaskunnalle. Vuoden 2001 myrskyt aiheuttivat 

Aapeli-myrskyyn nähden huomattavasti enemmän sähkökatkoja ja ajallisesti sähköjen 

palauttaminen kesti selvästi kauemmin. [3]  

 

Kuva 4.  Pyry- ja Janika-myrskyjen aiheuttamien sähkökatkojen kestot [3]. 

Vertailtaessa Aapeli-myrskyn aiheuttamia sähkökatkoja kokonaisuutena aikaisempiin 

myrskyihin voidaan nähdä, että aikaisemmissa myrskyissä katkojen määrän sekä kesto-

jen suuruusluokka on ollut huomattavasti suurempi. Kokonaisuutena Aapeli-myrskyn ai-

heuttamat sähkökatkot jäivät määrällisesti aikaisempiin myrskyihin nähden pieniksi ja ne 

saatiin korjattua pääasiassa nopeasti, vaikka yksittäisillä alueilla kuten Ahvenanmaalla 
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sekä Vaasan seudulla vauriot olivat suurempia kuin aikaisemmissa myrskyissä. Erityi-

sesti verrattaessa Manner-Suomen katkoja aikaisempiin myrskyihin voidaan todeta, ettei 

pitkiä useiden päivien tai yli viikon mittaisia sähkökatkoja ilmennyt toisin kuin aikaisem-

missa myrskyissä. Ahvenanmaan tilanne oli Aapeli-myrskyn jälkeen hyvinkin poikkeuk-

sellinen. Tästä syystä vertailtaessa myrskyjä ja niiden seurauksia sekä arvioitaessa esi-

merkiksi myrskyihin varautumisen kehittymistä on järkevää keskittyä kokonaiskuvaan 

Manner-Suomen sähkökatkoista. 
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5. SÄHKÖKATKOJEN SEURAUKSET 

Yksikertaisimpina seurauksina Aapeli-myrskyn aiheuttamille sähkökatkoille ovat yksit-

täisten kuluttajien jääminen sähköittä ja sitä kautta arjen normaalien toimien rajoittumi-

nen. Myrskyn aiheuttamat vahingot ovat kuitenkin laajempi kokonaisuus, joka aiheuttaa 

kustannuksia sekä sähkön kuluttajille että erityisesti sähköverkkoyhtiöille. Vioittuneen 

verkon korjauskustannusten lisäksi sähköverkkoyhtiöt joutuvat maksamaan asiakkail-

leen korvauksia sähkönjakelun keskeytyksistä. Monet yhteiskunnan toiminnot ovat ny-

kyään riippuvaisia sähköstä ja tästä syystä sähkökatkot vaikuttavat myös muuhun yh-

teiskuntaan laajasti. Pitkät ja laajat sähkökatkot saattavatkin aiheuttaa myös vaaratilan-

teita esimerkiksi viestintäverkkojen häiriöiden kautta.  

5.1 Korvaus- ja korjauskustannukset 

Sähkömarkkinalaki velvoittaa sähköverkkoyhtiöt maksamaan asiakkailleen korvausta 

pitkistä yhtämittaisista sähkönjakelun keskeytyksistä. Luvussa 2.1 esiteltiin tarkemmin 

vakiokorvausten suuruus ja sen riippuvuus keskeytyksen kestoista. Aapeli-myrskyn ai-

heuttamista sähkökatkoista verkkoyhtiöt joutuivat Energiateollisuuden arvion mukaan 

maksamaan korvauksia asiakkaille noin 4 miljoonaa euroa [19].  

Koko vuonna 2011 maksettiin Energiaviraston toimitusvarmuusraportin mukaan keskey-

tyskorvauksia lähes 372 000 asiakkaalle yli 46 miljoonaa euroa [42]. Käytännössä lähes 

koko korvaussumma oli seurausta Tapani- ja Hannu-myrskyistä. Asiakkaille maksettuja 

keskeytyskustannuksia verrattaessa Aapeli-myrskyyn on huomioitava, että asiakkaille 

maksettava enimmäiskorvaus oli vuoden 2011 myrskyjen aikaan vanhan sähkömarkki-

nalain mukainen eli nykyistä pienempi. Lappeenrannan teknillisen yliopiston tekemässä 

selvitysraportissa onkin vertailtu vuoden 2011 myrskyjen keskeytyskorvauksien suu-

ruutta voimassa olleen sähkömarkkinalain mukaisella menetelmällä sekä silloisen Työ- 

ja elinkeinoministeriön esityksen mukaisella menetelmällä, joka vastaa nykyisen sähkö-

markkinalain mukaista korvauskäytäntöä. Selvityksessä mukana olleiden kahdeksan yh-

tiön keskeytyskorvaukset vuoden 2011 myrskyssä olivat yhteensä 43,5 miljoonaa euroa. 

Laskemalla korvaussumma nykyisen sähkömarkkinalain mukaisella menetelmällä näi-

den yhtiöiden keskeytyskorvauksiksi saatiin selvityksessä 52,9 miljoonaa euroa. [43] Li-

sättäessä summaan selvityksen ulkopuolella olleiden yhtiöiden keskeytyskustannukset 

saadaan kokonaissummaksi keskeytyskustannuksille yli 55 miljoonaa euroa. Tämä luku 

on siis laskettu vastaavalla menetelmällä kuin Aapeli-myrskyn aiheuttamat keskeytys-
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kustannukset. Aapeli-myrskyn kustannuksia verrattaessa sekä toteutuneisiin keskeytys-

kustannuksiin että laskentatavallisesti yhtäläistettyihin kustannuksiin nähdään kustan-

nusten olleen joka tapauksessa yli kymmenkertaiset. 

Asiakkaille maksettujen korvausten lisäksi sähköverkkoyhtiöille koituu myrskyistä myös 

muita kustannuksia. Sähköverkon korjauskustannukset ovat toinen myrskyjen aiheut-

tama merkittävä kuluerä yhtiöille. Energiateollisuuden arvion mukaan Aapeli-myrskyn ai-

heuttamat verkon korjauskustannukset olivat verkkoyhtiöille noin 4 miljoonaa euroa [19]. 

Vuoden 2001 Janika- ja Pyry-myrskyjen aikaan ei ollut vielä käytössä vakiokorvausjär-

jestelmää, vaan ne toimivat käynnistäjänä selvitykselle, jonka tuloksena vakiokorvaukset 

tuotiin sähkömarkkinalakiin. Samaisessa selvityksessä on esitetty, että näiden myrsky-

jen aiheuttamat korjauskustannukset olivat verkkoyhtiöille yli 10 miljoonaa euroa. [3] Ta-

pani- ja Hannu-myrskyjen aiheuttamat korjauskustannukset ylittivät Energiaviraston toi-

mintavarmuusraportin mukaan 30 miljoonaa euroa [39]. Aapeli-myrskyn aiheuttamat kor-

jauskustannuksetkin olivat siis huomattavan paljon aikaisempia myrskyjä pienemmät. 

5.2 Vaikutukset muuhun yhteiskuntaan 

Aapeli-myrsky aiheutti yksittäisten kuluttajien ongelmia niin viestintäpalveluiden, liiken-

teen kuin terveydenhuollonkin toimintaan. Erityisesti sähkökatkot aiheuttivat ongelmia 

viestintäpalveluihin matkapuhelinverkoissa. Matkapuhelinverkon häiriötä ilmeni verkon 

laitteiden varavoiman kuluttua loppuun. Manner-Suomessa laajoja katvealueita verkon 

toiminnassa ei kuitenkaan ollut, eikä kiinteissä puhelinverkoissa ollut merkittäviä häiriötä. 

Ahvenanmaalla matkapuhelinverkko oli sen sijaan sähköverkon tavoin suurilta osin 

poissa toiminnasta. Lisäksi Ahvenanmaalla myös puhelinkaapeleita oli vaurioitunut. Mat-

kapuhelinverkkojen toimintahäiriöiden seurauksena myös esimerkiksi hätäpuhelujen 

soittaminen oli paikoittain estynyt, mikä myrskynkaltaisissa poikkeustilanteissa saattaa 

estää avunsaannin sitä tarvitseville. [44] 

Liikenne kärsi Aapeli-myrskystä niin tie-, lento-, laiva- kuin rautatieliikenteenkin osalta. 

Myrskyn aiheuttamat sähkökatkot ja -vauriot vaikuttivat näistä erityisesti rautatieliiken-

teeseen. Laajan junien myöhästelyn lisäksi Seinäjoen ja Vaasan välinen junaliikenne oli 

kokonaan poikki sähköradan vaurion vuoksi. [45] 

Aapeli-myrskyn aiheuttamat katkot jäivät lopulta kohtalaisen pieneksi, mutta ne antoivat 

myös muistutuksen yhteiskunnan monien toimintojen kriittistenkin toimintojen sähköriip-

puvuudesta sekä häiriöihin varautumisen tarpeellisuudesta. Viestintäverkkojen häiriöi-

den lisäksi myrsky aiheutti katkoja terveydenhuollon toimipisteissä sähkön ja lämmön 
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toimituksen osalta. Esimerkiksi Nokialla Pitkäniemen sairaala oli lämmöntuotantolaitok-

sen sähkökatkon vuoksi vailla lämpöä sekä lämmintä vettä, ja Hankasalmella myrsky 

aiheutti sähkökatkon terveyskeskukseen, minkä seurauksena potilaita jouduttiin ohjaa-

maan lähialueen muille terveysasemille [45, 46]. Näissä tapauksissa säästyttiin suurem-

milta seurauksilta, mutta tapaukset osoittivat, että pidemmät sähkökatkot saattavat kriit-

tisissä toimipaikoissa aiheuttaa jopa vaaratilanteita erityisesti kylmissä talviolosuhteissa.  

Ahvenanmaalla myrsky aiheutti kriittisiäkin tilanteita, sillä sähkökatkot kestivät poikkeuk-

sellisen kauan. Jo katkojen alkuvaiheessa poliisi evakuoi ja auttoi ihmisiä pois kotoaan 

paikkoihin, joissa sähköt toimivat normaalisti. Monet julkiset ja yksityiset tahot auttoivat 

myös ihmisiä tarjoamalla apua sitä tarvitseville sekä pitämällä oviaan auki, jotta ihmiset 

pääsivät lämpimiin tiloihin [47]. Myös vapaaehtoiset järjestöt kuten Suomen Punainen 

Risti auttoivat majoitus- ja huoltotoiminnallaan sekä ilman sähköjä jääneitä ihmisiä että 

korjaus- ja pelastustoimintaan osallistuneita työntekijöitä [48]. 
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6. YHTEENVETO 

Tammikuun 2019 Aapeli-myrskyn aikana mitattiin historian kovin tuuli Suomessa ja se 

aiheutti laajasti häiriöitä sähköverkkoon. Myrsky katkaisi sähköt lähes 200 000 asiak-

kaalta, joista yhtäaikaisesti ilman sähköjä oli noin 120 000. Sähkökatkojen seurauksena 

sähköverkkoyhtiöt joutuivat maksamaan lakisääteisiä korvauskustannuksia asiakkaille 

noin 4 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi vioittuneen verkon korjauskustannukset olivat 

verkkoyhtiöille myös noin 4 miljoonaa euroa. 

Aapeli-myrskyä vertailtaessa aikaisempiin vastaaviin myrskyihin, jäivät sähkökatkot 

määrällisesti huomattavasti pienemmiksi. Myrskyn jälkeen sähköt saatiin myös palautet-

tua aikaisempia myrskyjä nopeammin. Verkkoyhtiöille aiheutuneet korvaus- ja korjaus-

kustannukset olivat Aapeli-myrskyn tapauksessa myös huomattavasti pienemmät. Ver-

tailukohtana käytetyt vuoden 2001 Pyry- ja Janika-myrskyt sekä vuoden 2011 Tapani- ja 

Hannu-myrskyt olivat voimakkuudeltaan samaa suuruusluokkaa kuin Aapeli-myrskyn 

kanssa. Erojen ollessa aikaisempien myrskyjen ja Aapeli-myrskyn kohdalla selkeät, voi-

daan todeta, että kokonaisuudessaan sähköverkkoyhtiöt ovat onnistuneet kehittämään 

verkon toimitusvarmuutta sekä varautumaan myrskyihin. 

Aikaisempien myrskyjen kuten vuosien 2001 ja 2011 myrskyjen aiheuttamat sähkökatkot 

ovat ohjanneet toimialan sääntelyyn tehtyjä muutoksia. Toimitusvarmuuden kehittämi-

sessä tärkeinä edistävinä tekijöinä ovat olleet lainsäädännön muutokset sekä erilaiset 

kehotukset ja kannustimet. Tämän hetken tärkeimpänä sähköverkkoyhtiöiden toimintaan 

sekä sähkön toimitusvarmuuteen vaikuttavana tekijänä toimii syyskuussa 2013 voimaan 

tullut uusi sähkömarkkinalaki. Laki velvoittaa yhtiöitä kehittämään verkkojaan kohti pa-

rempaa toimitusvarmuutta. Jatkossa laki vaatii, että luonnonilmiöiden aiheuttamat kes-

keytykset saavat kestää korkeintaan 6 tuntia asemakaava-alueella ja sen ulkopuolella 

36 tuntia. Vaatimusten tulee täyttyä vuoden 2028 loppuun mennessä poikkeuksena verk-

koyhtiöt, joille on myönnetty lisäaikaa vaatimusten täyttämiseksi. 

Tärkeänä toimenpiteenä sähkömarkkinalain vaatimusten täyttämiseksi on sähköverkon 

laajamittainen kaapelointi. Verkon kaapelointiasteen kasvaminen on yksi tärkeimmistä 

syistä, minkä ansiosta Aapeli-myrskyn sähkökatkot jäivät aikaisempia myrskyjä vähäi-

semmiksi. Ennen uutta sähkömarkkinalakia vuoden 2011 myrskyissä kaapelointiaste oli 

keskijänniteverkon osalta ainoastaan 12 prosenttia ja pienjänniteverkon osalta 38 pro-

senttia. Aapeli-myrskyn aikaan vastaavat luvut olivat 30 ja 49 prosenttia. Verkon kaape-

lointi on siis selkeästi lisääntynyt, ja tästä seurannut verkon toimitusvarmuuden kasvu oli 
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selkeästi havaittavissa Aapeli-myrskyn aikana. Jatkossa verkon kehittämisen jatkuessa 

maakaapelointiasteet tulevat nousemaan keskijänniteverkon osalta 54 prosenttiin ja 

pienjänniteverkon osalta 70 prosenttiin vuoden 2036 loppuun mennessä, jolloin lain mu-

kaisten toimitusvarmuusvaatimusten tulisi täyttyä viimeistään koko maassa. 

Koska uusi sähkömarkkinalaki velvoittaa verkkoyhtiöitä jatkossakin kehittämään verk-

koja kohti lain vaatimuksia, kehitystoimenpiteiden seurauksena vastaavat myrskyt tule-

vat jatkossa aiheuttamaan yhä vähemmän sähkökatkoja. Toimitusvarmuusvaatimusten 

täyttyessä yhä laajemmin ympäri Suomea myös myrskyjen aiheuttamat lakisäätäiset ku-

luttajille maksettavat vakiokorvaukset pienenevät, koska katkoja esiintyy vähemmän. Li-

säksi korjauskustannukset ovat jatkossa myrskyjen jälkeen pienempiä verkkoon aiheu-

tuneiden vikojen ollessa vähäisempiä. Toimitusvarmuuden kehittäminen ja näin sähkö-

markkinalain vaatimusten täyttäminen on vaatinut ja vaatii myös jatkossa sähköverkko-

yhtiöiltä suuria investointeja, mitkä näkyvät monien yhtiöiden asiakkailla kasvaneina 

verkkopalvelumaksuina. 
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