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Sähköpalokuolemat ovat vähentyneet viimeisen kymmenen vuoden aikana, mutta sähkö-

palojen aiheuttamat taloudelliset haitat ja vahingot yhteiskunnalle ovat samaan aikaan 

kasvaneet voimakkaasti Suomessa. Sähköpalojen välittömien seurauksien lisäksi palot 

aiheuttavat usein välillisesti tuotannon tai toiminnan keskeytymisen sekä haittaa palon 

lähellä sijainneiden tilojen käytössä. Sähköisten liitosten vikaantumiset verkon solmu-

kohdissa ja erityisesti jakokeskuksissa aiheuttavat merkittävän osan sähkölaitteistoista 

johtuvista sähköpaloista ja -vaaroista. Tutkimuksen tavoitteena oli löytää sähköisten lii-

tosten vikaantumismekanismien perimmäisiä syitä, jolloin vikaantumista voitaisiin hal-

lita huolto ja kunnossapitotoimenpiteillä paremmin ja näin ollen ennaltaehkäistä sähkö-

paloja. 

Työ jakaantuu teoria- ja tutkimusosuuteen. Teoriaosuudessa käsitellään aikaisempia 

sähköpaloihin liittyviä tutkimuksia ja julkaisuja sekä perehdytään jakokeskusten, säh-

köisten liitosten ja komponenttien ominaisuuksiin sekä olemassa oleviin kunnonhallinnan 

menetelmiin ja sähköpalojen ennaltaehkäisyyn. Tutkimusosuus koostuu jakokeskusten 

vikaantumista käsittelevän kyselyn ja muun kirjallisen tutkimusmateriaalin analysoin-

nista sekä vikaantuneiden komponenttien analysoinnista ja vikatilanteiden mallintami-

sesta. 

Tutkimuksen tulosten pohjalta on muodostettu malli palovaarallisten liitosten muo-

dostumisesta ja siihen vaikuttavista muuttujista. Lisäksi on käsitelty eristeiden vikaantu-

mista ja erityistapauksena ruuvi- ja pulttiliitoksen löystymiseen vaikuttavia tekijöitä.  

Huolto ja kunnossapitotoimenpiteiden ja sähköpalojen ennaltaehkäisyn osalta on muo-

dostettu malli palovaarallista vikaa ennakoivista merkeistä sekä pohdittu eri kunnossapi-

tomenetelmien soveltuvuutta sähköpalojen ennaltaehkäisyyn. Tutkimuksen tuloksena on 

luotu myös toimenpideohjeistus eri sähköalan toimijoille jakokeskuksissa tapahtuvien 

sähköpalojen ennaltaehkäisemiseksi. 

Tutkimus osoittaa, että tutkituilla mekanismeilla on vaikutusta sähkölaitteistojen vi-

kaantumiseen ja sitä kautta sähköpalojen esiintymiseen. Tutkimuksen perusteella säh-

köisten liitosten vikaantuminen palovaarallisiksi ei myöskään ole useasti seurausta yh-

destä tekijästä, vaan hankalasti hahmotettava kokonaisuus, jonka riskiä ei voida mini-

moida ilman säännöllistä ja kattavaa huoltoa ja kunnossapitoa.  
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ABSTRACT 
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ALHAINEN, JUHA: Failure mechanisms and fires caused by electrical installa-
tions in switchgear assemblies 
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February 2015 
Major: Power systems and markets 
Examiner: Adjunct professor Kari Lahti 
Keywords: Switchgear, electrical fire, prevention of electrical fire 

 
During the last decade, there has been a decrease in the number of human lives lost in 

fires originated from electrical installations. But at the same time, economical costs and 

damage to the society have been remarkably increased in Finland. In addition to the direct 

material consequences of the fires, indirect effects are interruptions in production or busi-

ness and in the use of the nearest buildings or premises. Failures in electrical connections 

significantly contribute to electrical fires or risks in the network nodes and particularly in 

the switchgear assemblies. The objective of this study was to find the root causes of fail-

ure mechanisms in electrical connections and to suggest service and maintenance opera-

tion methods to better prevent electrical fires. 

In the theoretical part of this study, earlier studies and publications related to electrical 

fires are reviewed. The focus is on switchboards, electrical connections and components 

as well as on the characteristics of the existing maintenance management methods and 

electrical fire prevention. In the empirical part of the study, survey material and faulty 

components are analysed and laboratory findings from failure situation modelling are 

presented.  

As a result of this study, a model of failure development and a list of variables in-

creasing the risk of failure in electrical joints are presented. Aspects of failure mecha-

nisms in insulation materials and screw and bolt joints are included. The signs indicating 

future risks of failure are considered regarding service and maintenance operations im-

proving fire prevention.  

The study shows that the mechanisms presented here contribute to failures in electri-

cal equipment and thus to the occurence of electrical fires. The hazardous failure devel-

opment infrequently results from one factor alone but is a combination of several factors 

and risks cannot be minimized without regular and comprehensive service and mainte-

nance.   
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1 JOHDANTO 

Sähköpaloista on tehty runsaasti selvityksiä ja tutkimuksia lähinnä Turvallisuus- ja kemi-

kaaliviraston toimesta 2000-luvulla. Selvitysten tutkimusaineisto on perustunut pääsään-

töisesti paloviranomaisten keräämään tietoon sähköpaloista ja -vaaroista. Koska pelastus-

viranomaisilta saatavan tilastollisen aineiston laadinnassa ei pääsääntöisesti ole ollut mu-

kana sähköalan asiantuntijoita, on aineistojen tarkempi analysointi erityisesti sähkölait-

teistopalojen osalta ollut mahdotonta. 

Tämän tutkimuksen tarkoitus on verrata aikaisempia havaintoja sähkölaitteistopalo-

jen osalta, mutta kerätä myös kokonaan uutta tutkimusaineistoa sähköpaloista sähköalan 

ammattilaisten näkökulmasta Suomessa. Tutkimus on rajattu koskemaan jakokeskuksissa 

esiintyviä sähköisiä liitoksia, niiden vikaantumismekanismeja ja jakokeskuksissa tapah-

tuvia sähköpaloja. Esimerkiksi vapaasti ilmassa olevat suurjänniteliitokset tai maakaape-

lijatkot on jätetty työn ulkopuolelle. Tutkimuksesta on rajattu pois myös ulkomainen ai-

neisto. 

Tutkimus koostuu jakokeskuksien sähköpaloja ja -vaaroja koskevan kyselytutkimuk-

sen, uuden kirjallisen tutkimusaineiston, vikaantuneiden komponenttien ja vikatilantei-

den laboratoriosimulointien analysoinnista ja niiden pohjalta laadituista toimenpidesuo-

situksista sähköpalojen ennaltaehkäisemiseksi jakokeskuksissa. Tutkimuksen tavoitteena 

oli selvittää, miten huono, epäluotettava tai resistiivinen liitos syntyy, kuinka usein ja 

millaisissa toimintaolosuhteissa niitä esiintyy ja millaisten havainnointi ja kunnossapito-

menetelmien avulla liitosten vikaantuminen olisi ennakoitavissa  
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2 TUTKIMUSKYSYMYKSET 

2.1 Työn lähtökohta 

Sähkölaitteistopalojen määrä on lukumääräisesti vuositasolla pieni verrattuna esimerkiksi 

sähköliesistä ja kiukaista aiheutuviin paloihin. Liesistä ja kiukaista lähtevät palot johtuvat 

kuitenkin pääsääntöisesti muista syistä kuin teknisistä vioista (käyttäjän virheet yms.). 

Jos liesien ja kiukaiden virheellisestä käytöstä aiheutuneita paloja ei huomioida, niin mui-

den sähkölaitteistojen eri syistä johtuvasta teknisestä vikaantumisesta alkaneiden palojen 

määrä on merkittävä. Lisäksi kiinteiden sähkölaitteistojen aiheuttamien rakennuspalojen 

osuus on merkittävä, kun arvioidaan laitteistopalojen aiheuttamia taloudellisia menetyk-

siä. 

Tätä tutkimusta edelsi òSähkölaitteistoista aiheutuneet tulipalot ja palovaarat Suo-

messaò ïesiselvitys ( Hatakka, Valkeinen & Huurinainen 2014), jonka lähdemateriaalina 

on suurimmaksi osaksi pelastusalan PRONTO-tietokanta. Koska suurin osa olemassa ole-

vasta sähköpaloaineistosta on pelastusalan henkilöstön kirjaamaa, eivät vikojen syyt pu-

reudu tarkasti palon aiheuttaneisiin sähköteknisiin ilmiöihin, joiden ymmärtäminen on 

avainasemassa ennakoidessa sähköpaloja ja kehitettäessä uusia ennaltaehkäisymenetel-

miä. Esiselvityksen pohjalta on laadittu kuva 1, jossa vikaantumistaajuus sähkölaitteis-

toittain on jaettu myös käyttäjän toiminnasta sekä sähkölaitteiston vikaantumisesta aiheu-

tuneisiin palohälytystehtäviin. Sähkökeskusten osalta onkin keskeistä havaita, että kaikki 

seurantajaksolla aiheutuneet hälytykset ovat aiheutuneet sähkölaitteiston vikaantumi-

sesta. Seurantajaksolla sähkökeskusten vikaantumiset (128 kpl) johtivat 31 % tapauksista 

(40 kpl) rakennuspaloon ja sähköjohtojen ja -kaapeleiden (96 kpl) vikaantumiset johtivat 

66 % tapauksissa (63 kpl) rakennuspaloon.  Vastaavasti kaikkien muiden sähkölaitteisto-

jen aiheuttamista paloista rakennuspaloksi levisi vain 14 % tapauksista. 

 

 
Kuva 1. Sähkölaitteistoista aiheutuneiden palojen jaottelu käyttäjän toiminnasta ja laitteiston 

vikaantumisesta aiheutuneisiin hälytystehtäviin (Hatakka, Valkeinen & Huurinainen 2014). 

Kuvassa 2 on esitetty esiselvityksessä havaittujen vikaantumissyiden jakautuminen 

sªhkºkeskuksista alkaneisiin sªhkºpaloihin. Kuvaavaa on suuri òei tiedossaò-kirjausten 

määrä. Lisäksi syiksi merkityt oikosulku ja valokaari ovat enemmänkin seurauksia kuin 

syitª vikaantumiselle. Termit òkomponenttiò ja òjohdotò eivªt myºskªªn yksilºi varsi-
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naista syytä paloon, vaikka rajaavatkin tarkemmin palon mahdollista lähtöpaikkaa. Ter-

millª òluonnonsyytò tarkoitetaan tªssª tapauksessa esimerkiksi ukkosesta aiheutuneita 

sähköpaloja. 

 
Kuva 2. Sähkökeskusten vikaantumissyyt jakson palohälytystehtävissä (Hatakka, Valkeinen & 

Huurinainen 2014). 

Selvityksessä todetaankin jakokeskusten palovaarallisen vikaantumisen mekanismien 

jäävän epäselviksi nykyisen tiedon pohjalta. Selvityksessä esitetään myös olettamus, että 

keskusrakenteella, keskuskomponenteilla ja kojeilla sekä keskusta ympäröivillä olosuh-

teilla voi olla palon kehittymisen kannalta vaikutusta ja näiden seurauksena aiheutuvien 

vahinkojen ennaltaehkäisemiseksi tarvittaisiin aihepiiristä yksityiskohtaisempaa tietoa. 

Näin ollen on perusteltua sekä yhteiskunnallisesta että taloudellisesta ja turvallisuu-

den edistämisen näkökulmasta tutkia tarkemmin sähköisten liitosten aiheuttamien vikaan-

tumisten syntymekanismeja, jotta niistä aiheutuvia sähköpaloja voitaisiin ennaltaehkäistä 

ja toisaalta rajata koskemaan vain kyseistä laitteistoa rakennuspalojen sijaan. 

2.2 Tutkimuskysymykset ja -oletukset 

Tämän tutkimuksen tutkimuskysymykset muodostuivat pääosin edellä mainitun Hatakan, 

Valkeisen ja Huurinaisen òSähkölaitteistoista aiheutuneet tulipalot ja palovaarat Suo-

messaò -esiselvityksen pohjalta. 

 

Tärkeimpiä esiselvityksessä avoimeksi jääneiksi listattuja asioita olivat: 

¶ Miten eri keskusrakenteet vikaantuvat ja miten jakokeskusten rakenteet vaikutta-

vat sähköpalojen kehittymiseen? 

¶ Mitkä ovat liitosten luotettavuuden menettämiseen johtavia perimmäisiä syitä? 

¶ Miten virtapiirien suojalaitteiden (ml. moottoripiirit) toiminta muuttuu palovaa-

rallisen vian esiintyessä, ja kuinka virtapiirin tai kojeiden suojaus toimii palon 

kehittymiseen nähden? 

¶ Miten erilaiset viat jakaantuvat oikosulku-, maasulku- ja valokaarivikoihin?  

¶ Millaisia uusia mittaus- ja suojausmenetelmiä voitaisiin käyttää sähköpalojen en-

naltaehkäisyyn? 
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¶ Miten olemassa olevia mittausmenetelmiä voitaisiin hyödyntää sähköpalojen en-

naltaehkäisyssä osana erilaisten ja -laajuisten sähkölaitteistojen kunnossapitoa? 

¶ Millaisia ovat menetelmien hyödynnettävyys, luotettavuus ja mahdolliset ongel-

mat laitteistojen elinkaaren kannalta? 

 

Tutkimusta aloitettaessa olivat olemassa seuraavat alkuoletukset vikaantumiseen johta-

vien tekijöiden osalta: 

¶ luonnollinen ikääntyminen 

¶ käyttöympäristön olosuhteet 

¶ käyttäjälähtöiset syyt 

¶ muiden laitteistojen aiheuttamat häiriöt. 

  

Oletukset vikaantumisesta aiheutuvien seurausten riippuvuussuhteista: 

¶ energialähteen vaikutus sähköpaloriskeihin 

o syttymisrajojen määräytyminen lämpötilan, kipinän tai valokaaren vaiku-

tuksesta 

o I2t-arvo määrittää voimakkaasti liitoksen eristerakenteen kestävyyden. 

¶ syttyvän tai palavan materiaalin vaikutus sähköpaloriskeihin 

o sähkölaitteistojen sisäiset materiaalit (muovit, eristeet, metallit)  

o laitteistoon kuulumattomat materiaalit (pölyt, öljyt, muu palava materi-

aali)  

¶ hapen ja muiden kaasujen merkitys sähköpaloriskeihin 

o ilmanvaihdon, palokatkojen ja muiden hapen esiintymiseen vaikuttavien 

mekanismien rooli sähköpaloa voimistavana tai jarruttavana tekijänä 

¶ liitosten kemialliset ominaisuudet ja niiden muutokset 

o liitoksissa ilmenevien kemiallisten ominaisuuksien ja muutosten rooli säh-

köpaloa voimistavana tai jarruttavana tekijänä. 
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2.3 Tutkimuksen rakenne 

Tutkimuksen rakennetta muotoiltiin työn alussa lähinnä tutkimuskysymysten osalta. 

Koska aikaisempaa julkista tutkimustietoa liitosten vikaantumisista ja vaikutuksesta säh-

köpaloihin ei ollut saatavilla, muodostui tutkimusaineiston hankinta oleelliseksi osaksi 

työtä. Jotta tutkimusaineistosta saataisiin mahdollisimman luotettava sekä toisaalta maan-

tieteellisesti ja toimialakohtaisesti kattava, päätettiin tutkimusaineiston keruu toteuttaa 

sähköalan ammattilaisille suunnatulla kyselytutkimuksella (liite 1). Kyselytutkimuksella 

luotiin pohja, ja se toimi tarvekartoituksena muun työn suunnittelulle. Kyselytutkimuksen 

jälkeen laadittiin kaavio tutkimuksen rakenteessa (kuva 3). 

 

 
Kuva 3. Tutkimuksen rakenne. 

Tutkimuskaavion mukaisesti tutkimukseni jakaantui kyselytutkimuksen analysoin-

tiin, muun kirjallisen tutkimusmateriaalin analysointiin, vikaantuneiden komponenttien 

analysointiin sekä vikatilanteiden mallinnukseen testilaitteistoilla. Tutkimuksen lopputu-

loksena ja perimmäisenä tarkoituksena oli yhdistää tutkimuksen eri osa-alueiden havain-

not ja rakentaa niiden perusteella teoreettinen viitekehys sähköisten liitosten vikaantu-

mismekanismeista ja keinoista vikaantumisten ennaltaehkäisyyn. 
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3 S HK¥PALOTUTKIMUKSET SUOMESSA 

Sähköpaloista on tehty runsaasti tutkimuksia Suomessa. Toisaalta tutkimukset ovat usein 

keskittyneet sähkölaitteisiin, jolloin sähkölaitteistojen tutkiminen on jäänyt vähemmälle. 

Seuraavassa kirjallisuuskatsauksessa on pyritty löytämään erillisten tutkimusten yhtenäi-

siä piirteitä sekä muita huomioita sähköisten liitosten vikaantumisesta. 

3.1 Aikaisemmat tutkimukset ja selvitykset sähköpaloista 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on tehnyt vuosien varrella runsaasti tutkimuk-

sia ja selvityksiä liittyen sähköpaloriskien hallintaan. Alla on listattuna keskeisimmät tut-

kimukset, joista on tässä tutkimuksessa yritetty löytää yhteneviä piirteitä koskien sähköis-

ten liitosten vikaantumista: 

¶ Sähkölaitteistoista aiheutuneet tulipalot ja palovaarat Suomessa -esiselvitys (Ha-

takka, Valkeinen & Huurinainen 2014) 

¶ Sähkö palon syttymissyynä (Lepistö & Valkeinen 2013) 

¶ Löysät liitokset sähkökeskuksissa tulipalon aiheuttajina (Granqvist & Nenonen 

2009) 

¶ Sähkölaitteiden ja -tarvikkeiden turvallisuus Suomessa (Simonen 2009) 

¶ Viljatilojen sähkö- ja paloturvallisuus (Granqvist, Nenonen & Nurmi 2007) 

¶ Eläintilojen sähkö- ja paloturvallisuus (Granqvist, Nurmi & Nenonen 2006) 

¶ Sähköpalot Suomessa (Nurmi, Nenonen & Sjöholm 2005) 

¶ Sähköpalojen riskienhallinta (Nurmi 2001) 

¶ Sähkölaitteiden palo-ominaisuudet ja sähkölaitepalojen sammuttaminen (Nurmi, 

Sääskilahti, Törmänen, Hietaniemi, Mangs, & Hakkarainen 2001) 

¶ Sähkö palon syttymissyynä (Nurmi, Sääskilahti, Westerstråhle & Hämäläinen 

1998). 

 

Suomessa sähköisten liitosten vikaantumisen aikaansaamista sähköpaloista ei ole 

juuri julkaistu yksityiskohtaisempia tutkimuksia. Sen sijaan Valtion teknillinen tutkimus-

keskus (VTT) on julkaissut muutamia palonsyyntutkintaa käsitteleviä oppikirjoja, joissa 

käsitellään myös sähköisten syttymissyiden palonsyyntutkintaa ja sähkön ominaisuuksia 

palojen kannalta. Johan Mangs ja Olavi Keski-Rahkonen ovat kirjoittaneet kaikki kolme 

VTT:n julkaisua òPalonsyyn selvittäminenò, osa 1 ja 2, sekª òToiminta palopaikallaò. 

Paljon sähköturvallisuuden ja sähköpalojen ennaltaehkäisyn piirissä vaikuttanut tek-

niikan tohtori Veli-Pekka Nurmi on julkaissut myös perusteoksen òPalontutkinnan peri-

aatteetò (2005), jossa käsitellään tarkemmin myös sähköisen vikaantumisen muodostu-

mista sähköpaloksi. 

Sähkötarkastusyhdistys Säty ry, Tukes ja Finanssialan Keskusliitto (FK) toteuttivat 

vuonna 2003 òSähköpalojen ennalta torjuntaò -ohjelman (SÄHKÖPETO), jossa Sähkö-

turvallisuuden edistämiskeskus STEK ry:n rahoituksella luotiin koulutusmateriaali säh-

köpalotutkintaa ja sähköpalojen ennaltaehkäisemistä varten. Projektin aikana julkaistiin 

materiaalit òPerustietoa sªhkºpaloistaò (Korkalo, Kukkonen, Ojala, & Pekurinen 2003) 

ja òSähköiset paloriskit ja niiden hallintaò (Korkalo, Hakala, Nurmi, Bergman, Kukko-

nen, Salmi, & Suomela 2003). 

Lämpökuvausta on käytetty jo pitkään osana teollisuuden ja sähköverkkoyhtiöiden 

kunnossapitoa, mutta osana rakennusten sähkölaitteistojen kunnossapitoa ja vianhakua 
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lämpökuvaus on alkanut saada jalansijaa vasta viime vuosien aikana. Lämpökuvauksesta 

on olemassa Suomessa vain muutamia julkisia tutkimuksia. Viime vuosina aiheesta on 

julkaistu muun muassa opinnªytetyºt òSähkökomponenttien lämpökuvausò (Aspelin 

2011) ja òLämpökuvaus sähkökunnossapidossaò (Suomalainen 2011). 

Entinen Sähkötarkastuslaitos, Sähkötarkastuskeskus, Fimko ja nykyinen SGS Fimko 

on tutkinut vuosien saatossa jakokeskuksissa sekä erilaisissa liittimissä ja pistokytkimissä 

ilmenneitä vikoja. Julkista lähdeaineistoa ei ole saatavilla, mutta havainnot-kohdassa on 

käsitelty Jakokeskusasiantuntija Raimo Ristimäen havaintoja SGS Fimkon edeltäjien sel-

vityksissä. 

3.2 Sähköisten liitosten vikaantuminen 

3.2.1 Liitosmateriaalit 

Liitosmateriaalin vaikutus vikaantumiseen oli huomioitu ainakin Sähkötarkastuskeskuk-

sen (Ristimäki 2014) tutkimuksissa. Esimerkiksi terästä olevaan pistoliittimen (esim. 

AMP / ABIKO), johon Cu-johdin liitetään puristusliitoksella, liitos saattaa löystyä teräk-

sen ja kuparin erisuuruisten lämpölaajenemisten vuoksi. Tällaisia liittimiä käytetään 

esim. sähkökiukaissa ja kuuman veden varaajissa. 

Jos kupari lämpenee uudelleen jähmettymisen jälkeen tai jos kupari jää kuumaksi pit-

käksi aikaa sulamisen ja jähmettymisen jälkeen, sen mikrorakenne muuttuu. Oksidiraken-

teet sulavat yhteen kohdissa, joissa aiempi kupari-kuparioksiduuliseos oli. Toinen muutos 

mikrorakenteessa tapahtuu kuparin lämmetessä yli 260 ºC, jolloin kupari kiteytyy uudel-

leen. Mikrorakennetta analysoimalla voidaan päätellä kyseisen sähköpiirin osallisuutta 

paloon. (Mangs & Keski-Rahkonen 1997b) Toisaalta voidaan kysyä, aiheuttavatko yli 

260 ºC lämpötilat kuparirakenteessa sellaisia kemiallisia muutoksia,  jotka voivat muuttaa 

kuparin sähkönjohtamisominaisuuksia niin, että liitosimpedanssin kasvu voisi lisätä mer-

kittävästi sähköpaloriskiä liitoksessa. 

Alumiinin kemiallisesti aktiivisen molekyylirakenteen takia alumiinin pinnalle muo-

dostuu hyvin helposti sähkönjohtavuutta heikentävä oksidikerros, jonka muodostumista 

ja vaikutusta pyritään ehkäisemään erilaisilla suoja-aineilla sekä puhdistamisella ennen 

liitoksen viimeistelyä. Lisäksi alumiinin ja kuparin erilaiset lämpölaajenemisominaisuu-

det tulee ottaa huomioon, jotta metallien väliset liitospinnat eivät heikkene normaalin 

lämpenemisen seurauksena. (Nurmi 2005) 

3.2.2 Liitostekniikan vaikutus vikaantumiseen 

Kaikki olemassa olevat liitokset muodostavat jossain määrin sähköteknisen epäjatku-

vuuskohdan ja lisäävät piiriin kohdistuvaa resistanssia ja synnyttävät sitä kautta kuormi-

tusvirran neliöön verrannollisia häviöitä. Liitosten likaantuminen, mekaaninen löystymi-

nen sekä kosketuspintojen oksidoituminen voivat kasvattaa kuitenkin liitoskohdan resis-

tanssin niin suureksi, että kuormitusvirta ylikuumentaa liitoksen (Nurmi 2005). 

Sekä Sähkötarkastuskeskuksen tutkimuksessa (Ristimäki 2014) että Nenosen ja Gran-

qvistin òLºysªt liitokset sªhkºkeskuksissa tulipalon aiheuttajinaò - tutkimuksessa on löy-

detty seuraavia liittimien ominaisuuksista, jotka ovat johtaneet ylilämpenemiseen: 

¶ Tietyissä liitinrakenteissa niihin asennetun johtimen ruuviliitos löystyy helposti, 

jos johdinta liikutetaan asennuksen jälkeen (esim. asennuspaikalla tehtävien muu-

tos- tai korjaustöiden yhteydessä). 

¶ Jos asennuskaapelin Al-johtimet on liitetty Cu-johtimille tarkoitettuihin liittimiin, 

liitoksen kosketuspaine saattaa pienentyä alumiinin virumisen vuoksi.  
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Johtimissa ilmenevät ohenemat ja kuopat eivät riitä yleensä vähentämään johtimen 

sähkönjohtokykyä niin paljon, että se aiheuttaisi palovaaran johtimen nimellisillä kuor-

mitusvirroilla. Tämä johtuu kuparin hyvistä lämmönjohtavuusominaisuuksista, minkä 

vuoksi lämpö siirtyy johtimen vaurioitumattomiin osiin. (Beland 1982) 

3.2.3 Vikaantuneessa liitoksessa havaittavat muutokset 

Huonosta liitoksesta voi aiheutua ns. hehkuva liitos. Liitos syntyy, kun huono kontakti 

lämmittää liitosta pitkällä ajanjaksolla, jolloin liitoskohtaan syntyy oksidikerros. Tällöin 

liitoksen impedanssi kasvaa entisestään, jolloin syntyy hehkuva liitoskohta, joka voi ai-

heuttaa myös tulipalon. Oksidikerroksen muodostumiselle ei ole määritetty tarkkaa raja-

lämpötilaa, mutta ilmiön on todettu olevan sitä nopeampi, mitä suurempi lämpötila on. 

Ruuviliitoksissa esiintyvät muutokset ovat tyyppiesimerkki kyseisestä tapauksesta. Ku-

parin pinnalla oleva oksidikerros myös suojaa kuparia suurilta lämpötiloilta. Tätä ilmiöitä 

on käytetty avuksi myös palonsyyntutkinnassa. Toinen mikrorakenteen muutos on uudel-

leenkiteytyminen, joka tapahtuu kuparin lªmmetessª yli 260 ęC:n lªmpºtilaan. Uudelleen 

kiteytymiseen tarvittava aika 260 ęC:n lämpötilassa on noin tunti, mutta lämpötilassa 538 

ęC ja sitª korkeammilla lªmpºtiloilla uudelleenkiteytymiseen vaaditaan vain muutamia 

sekunteja. (Mangs & Keski-Rahkonen 1997b) 

 

Hehkuvassa liitoksessa voidaan havaita seuraavia tunnusmerkkejä: 

¶ Li itoksessa on paikallisen kuumentumisen jälkiä. 

¶ Liitoksen pinnat ovat tummentuneet, kuoppautuneet tai syöpyneet. 

¶ Liitos tai sen eriste on hiiltynyt syvältä pintojen kosketuskohdasta. 

¶ Vierekkäisissä liitoksissa on kuumuuden aiheuttamia jälkiä, jotka voivat olla seu-

rausta toisessa liitoksessa tapahtuneesta vikaantumisesta. 

 

Tulipalon syttyminen hehkuvasta liitoksesta edellyttää, että piirin tulee olla kuormi-

tettuna ja liitoksen ympäristössä on oltava palavaa materiaalia, joka voi syttyä liitoksen 

lämmön vaikutuksesta. (Mangs & Keski-Rahkonen 1997c) 

3.2.4 Komponenttien ominaisuuksien vaikutus vikaantumiseen 

SGS Fimkon ja sen edeltäjien (Ristimäki 2014) tutkimuksissa sekä Veli-Pekka Nurmen 

òPalontutkinnan perusteetò -teoksessa oli löydetty seuraavia mekaaniseen liikkeeseen pe-

rustuvien komponenttien ominaisuuksia, jotka ovat johtaneet ylilämpenemiseen ja sitä 

kautta vikaantumiseen: 

¶ Kytkinlaitteen kosketinpaine pienentyy vanhenemisen seurauksena. 

¶ Kytkinlaitteessa ilmenee eristysvika, jota seuraa valokaari. Kytkin on auki-asen-

nossa, mutta piiri ei katkea, jolloin valokaari on piirin osana (johtavana) auki ole-

van koskettimen rinnalla. Ylivirtasuoja ei toimi, jolloin valokaari aiheuttaa palo-

vaaran. 

 

Lisäksi Sähkötarkastuskeskuksen (Ristimäki 2014) aikaisissa tutkimuksissa on ha-

vaittu ongelmaksi 16 A pistorasioiden kuormittaminen lähelle nimellisvirtaa, joka on ai-

heuttanut pistotulpan vaurioitumisen ja sulamisen. Tähän on yleensä syynä pistotulppaan 

tulevan kaapelin johtimien katkenneet säikeet (melkein kaikki) välittömästi pistotulpan 

ulkopuolella. 
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3.2.5 Liitoksia ympäröivien eristerakenteiden vaikutus vikaantumiseen 

Kaikki aineet johtavat sähköä, mutta hyvässä eristeaineessa sähkönjohtokyky on heikko 

ja sitä kautta eristysresistanssi korkea, jolloin eristeen läpi kulkeva vuotovirta on hyvin 

pientä. Jos materiaali ei ole kuitenkaan homogeeninen ja jokin kohta on heikompi eristä-

vyyden kannalta, vuotovirta kasvaa kyseisessä kohdassa aiheuttaen mm. enemmän läm-

pöhäviöitä. Ilmiö saattaa kehittyä hitaasti, mutta johtaa vuosien saatossa jopa läpilyöntiin, 

oikosulkuun ja valokaaren syttymiseen.  

Vuotovirtoja on vaikea tunnistaa varsinaisen palon jälkeen, mutta eristystason heik-

keneminen voi olla havaittavissa mittauksin myös jälkikäteen. Lisäksi vuotovirran reittiä 

on mahdollista tutkia myös mikroskoopilla. (Nurmi 2005) Mekaaninen vaurio eristeessä, 

syöpyminen, vanheneminen, kastuminen, vesivuodot tai sähkölaitteistoon tiivistynyt kos-

teus saattaa aiheuttaa myös suuri-impedanssisen oiko- tai maasulun, jonka virta on niin 

pieni, ettei sulakesuojaus reagoi vikaan. (Mangs & Keski-Rahkonen 1997a) 

3.2.6 Suojalaitteiden vaikutus vikaantumisen hallittavuuteen 

Normaalioloissa oikein suunniteltu ja selektiivinen suojaus estää kaapeleiden ja kompo-

nenttien ylikuumenemisen ja suojaa muuta laitteistoa oiko- ja maasulkuvikatilanteissa 

kytkemällä automaattisesti irti verkon vikaantuneen osan. Suojauksessa tehtyjen mitoi-

tusvirheiden (yli- tai alimitoitus) seurauksena voi tilanne kuitenkin muuttua niin, että suo-

jaus ei toimi ajoissa. Vikaantuminen saattaa tapahtua hallitsemattomasti ja aiheuttaa pa-

himmassa tapauksessa sähköpalon ja levitä sen seurauksen jopa rakennuspaloksi asti 

(Nurmi 2005). 

Suojalaitteen toimiessa aiheutuu myös kipinöintiä Se, miten kipinöinti pääsee vaiku-

tukseen suojalaitteen ulkoisen ympäristön kanssa, riippuu suojalaitteen rakenteesta (esi-

merkiksi tulppasulake, johdonsuoja-automaatti tai tyhjiökatkaisija) (Nurmi 2005). Suoja-

laitteiden rakenne ja tyyppi onkin valittava aina kohdekohtaisesti turvallisen lopputulok-

sen aikaansaamiseksi. 

3.2.7 Sähköpaloille tyypilliset ilmiöt 

Sähköasennuksien palot aiheutuvat pääosin seuraavista vikaantumisista. Alla mainitut 

asiat eivät kuitenkaan ota kantaa vaurioitumisen aiheuttaneisiin primäärisiin syihin, vaan 

ovat pikemminkin sähköpaloja edeltävä vaihe tapahtumaketjussa. Näitä ovat 

¶ liian suuren virran tai puutteellisen jäähdytyksen aiheuttama johtojen liiallinen 

kuumeneminen 

¶ eristeiden vaurioituminen 

¶ veden tai kosteuden muodostamat tarkoituksettomat kulkureitit sähkölle 

¶ kasvaneiden liitosresistanssien aiheuttama liiallinen kuumeneminen 

¶ valokaari tai kipinä. (Nurmi 2005) 

 

Sähkölaitteille tyypillisiä eristeitä ovat nykyään erilaiset muovit, joiden molekyylira-

kenteiden hajotessa niistä vapautuu mm. hiiltä, vetyä ja jossain tapauksissa happea. Hiilen 

muodostuminen liittyy vahvasti sähköpaloihin, sillä hiili johtaa hyvin sähköä ja voi toimia 

siten sähkön kulkureittinä aiheuttaen pieniresistanssisen maa- tai oikosulun. Lisäksi muo-

viyhdisteiden hajotessa syntyy erilaisia hiilivetyjä, kuten asetyleeniä (C2H2) ja metaania 

(CH4), jotka ovat helposti syttyviä kaasuja ja erittäin myrkyllisiä. (Nurmi 2005) Normaa-

lissa huoneenlämmössä on mahdotonta saada aikaan valokaarta jännitteen huippuarvon 

ollessa alle 340 V, joka vastaa jännitteen tehollisarvona noin 240 V, elleivät jännitteiset 
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johtimet kosketa ensin toisiaan tai maapotentiaalia. Ilmiö perustuu kaasun, tässä tapauk-

sessa ilman, eristävälle vaikutukselle. Tällöin läpilyöntijännitteen suuruuteen vaikuttavat 

sekä lämpötila että ilmanpaine. Tulipalotilanteessa sen sijaan eristemateriaalien sähkön-

johtavuudessa tapahtuu muutoksia, joissa eristemateriaalin sähkönjohtavuus kasvaa jyr-

kästi ja voi näin ollen aiheuttaa valokaaren ilman johtimien galvaanista kytkeytymistä. 

(Keski-Rahkonen ym 1997a ja Nousiainen 2011) 

Hiilivedyt leviävät nopeasti ja kiinnittyvät helposti metallien pintoihin aiheuttaen kor-

rodoitumista myös muille samoissa tiloissa sijainneille sähkölaitteistolle, vaikka ne eivät 

olisi altistuneet varsinaiselle palotapahtumalle. Tämän vuoksi varsinkin suuremman pa-

lotapahtuman, jossa on ollut palokuormana muoveja ja/tai sähkölaitteiston tai johtojen 

osia, jälkeen tulisi aina tarkistaa myös savukaasujen vaikutusalueella olleet muut sähkö-

laitteistot altistumisen varalta. Varsinaista altistumista ei aina voi havaita visuaalisesti, 

vaan on turvauduttava esimerkiksi pH-mittauksiin. 

Sähkölaitteistopaloihin johtavat viat kehittyvät pääosin melko hitaasti, mutta sytytty-

ään sähkölaitepalot saavuttavat tyypillisesti 5ï15 minuutissa satojen tai jopa tuhansien 

kilowattien palotehon. Koska sähkölaitteistot sisältävät usein paljon erilaisia muoveja, 

muodostuu sähkölaitteistopalosta usein runsaasti savua. (Nurmi 2005) 

Valokaarioikosulussa sähkövirta kulkee johtimien ja/tai komponentin välillä ilman 

galvaanista kosketusta. Varauksen kulku tapahtuu siis johtumalla ionisoituneessa plas-

massa. Pienjännitteellä sähkövirtaa rajoittaa valokaaressa syntyvä vastus, joka kasvaa va-

lokaaren laajentuessa, jolloin sulake ei välttämättä reagoi ollenkaan, mutta valokaaressa 

voi vapautua silti hyvin suuri energia lyhyessä ajassa sytyttäen jopa ympärillä olevat me-

tallirakenteet palamaan. (Mangs & Keski-Rahkonen 1997a ja Chase 1957) 

Metallien muutoksista tehtävissä analyyseissa laajamittaisissa palotapahtumissa tulee 

ottaa huomioon, että alumiinin sulamislämpötila on 660 ºC, kun se puhtaalla kuparilla on 

1083 ºC. Erilaiset sulamislämpötilat voivat aiheuttaa alumiinisien osien haihtumisen ko-

konaan, ympäröivän kuparin jäädessä vielä jäljelle. Lisäksi on syytä huomioida, että joh-

doista ja kaapeleista löytyvät sulamisjäljet voivat olla joko seuraus oikosulusta, mutta 

myös laitteiston ulkopuolisen palon aiheuttamia, eikä näitä kahta erilaista palotapahtumaa 

ole helppo erottaa jälkeenpäin toisistaan (Nurmi 2005). Materiaalit eivät myöskään ole 

aina puhtaita seoksia, vaan eri metallit voivat olla jo valmiiksi yhdisteitä tai sekoittua 

palon johdosta, jolloin niiden sulamislämpötilaraja laskee huomattavasti riippuen seos-

suhteesta (Mangs & Keski-Rahkonen 1997a). 

Vikaantumisen alkusyitä on mahdollista tutkia myös röntgenkuvauksella (Mangs & 

Keski-Rahkosen 1997a) tai augerelektronispektroskopialla (Mangs & Keski-Rahkosen 

1997b), mikä perustuu hapen pitoisuuteen kuparissa. Menetelmällä voidaan tehdä johto-

päätöksiä siitä, onko tulipalo aiheutunut valokaaresta vai ovatko vauriot ja valokaari ol-

leet seurausta tulipalosta. 

3.2.8  Ulkoisten olosuhteiden vaikutus sähköpaloihin 

Sähköpalon edellytykset ovat syttyvä ja palava materiaali, happi ja sytytysenergia. Palon 

syttymistä edesauttavia ja ylläpitäviä tekijöitä ovat helposti syttyvät pölyt, jauheet, höyryt 

ja palavat nesteet. Aineiden ja ilman seokset voivat syttyä joko korkeasta lämpötilasta, 

kipinästä tai valokaaresta.  

Sähkö voi toimia syttymisenergiana myös nopeasti syttyvissä ja leviävissä paloissa, 

jolloin kyse on räjähdyksestä. Syttymiseen vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa räjäh-

dysvaarallisten pölyjen hiukkaskoko, alin räjähdyskykyinen pölypitoisuus, maksimirä-

jähdyspaine ja syttymislämpötila sekä palavien kaasujen, höyryjen ja nesteiden koostu-

mus, tiheys, leimahduspiste, itsesyttymislämpötila, vallitseva paine sekä syttymis- ja rä-

jähdysrajat. (SFS-käsikirja 59 2012) 
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Sähkölaitteista johtuva paloriski on erityisen suuri tiloissa, joissa esiintyy edellisessä 

kappaleessa esitellyn kaltaisia palon syttymistä edistäviä olosuhteita. Tällaisia tiloja ovat 

esimerkiksi sahat, huonekaluteollisuus, eräät elintarviketeollisuuden osa-alueet, polttoai-

neen jakelu- ja käsittelytilat, maalaamot sekä räjähdysaineiden valmistus ja varastointi. 

Edellä mainittujen tilojen sähköistyksien rakentamiseen ja kunnossapitoon liittyy yleensä 

erityisiä määräyksiä ja luvanvaraisuutta. (Korkalo et al. 2003) On kuitenkin huomioitava, 

että vaikka kyseinen sähkötila ei olisi luokiteltu räjähdysvaaralliseksi, voi siellä esiintyä 

paikallisesti räjähdys- ja palokelpoisia seoksia, jotka voivat syttyä laitteiston vikaantu-

essa. Esimerkiksi jakokeskusten sisään päässyt runsas pöly voi syttyä vikaantuneen ja 

kuumentuneen komponentin vuoksi. Jakokeskuksissa paloa ylläpitävää materiaalia on li-

säksi jakokeskuksen komponenteissa, siihen liitetyissä kaapeleissa sekä usein keskuksen 

läheisyyteen varastoiduissa tarvikkeissa. (Korkalo et al. 2003) 

3.2.9 Huollon ja kunnossapidon vaikutus liitosten vikaantumiseen 

òVarsin usein sªhkºlaitteissa ja -laitteistoissa paloon johtaneiden teknisten vikojen taus-

talta on löydettävissä erityisesti puutteellista tai jopa kokonaan laiminlyötyä kunnossapi-

toa. Näyttääkin siltä, että sähköpaloon johtavat tekniset viat syntyvät juuri käytössä, eikä 

suunnittelu- tai valmistusvirheillä tunnu olevan merkittävää roolia sähköpalojen syttymi-

sessª.ò (Nurmi 2001) Koska sähköturvallisuutta koskevissa viranomaismääräyksissä on 

mahdotonta määrittää yksityiskohtaisia kunnossapitotoimenpiteitä ja vaatimuksia, tulisi 

sähkötoimialan ja vakuutusalan selvittää ja ohjeistaa siitä, milloin erilaiset sähköjärjestel-

mät on huollettava ja korvattava. (Hatakka, Valkeinen & Huurinainen 2014) 

3.2.10 Vikaantumisen elinkaari 

Sähkötarkastuskeskuksen tutkimuksissa yleisimmiksi sähköpalon aiheuttajiksi todettiin 

löysä tai löystynyt johdinliitos tai vikaantunut komponentti. Vika aiheuttaa ylilämpene-

misen, jota seuraa palovaara, johdineristysten sulaminen ja usein myös oiko- tai maa-

sulku. Oikosulku ei ole itsenäinen ilmiö, vaan seuraus eristysten vikaantumisesta, jonka 

voi aiheuttaa mm.:  

¶ ylilämpenemisen seurauksena eristysten pehmeneminen / sulaminen  

¶ eristysten mekaaniset vauriot 

¶ eristyspinnoille tullut lika, kosteus tms., joka aiheuttaa pintavirran tai valokaaren 

erinapaisten osien välille 

¶ yli - ja alijännitteet. (Ristimäki 2014) 
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Samaan lopputulokseen on päädytty myös Veli-Pekka Nurmen Palontutkinnan perus-

teet -oppikirjassa, jossa Nurmi on pyrkinyt myös hahmottamaan tapahtumaketjua liitok-

sen vikaantumisesta palon syttymiseen (kuva 4). 

 

 
Kuva 4. Löysästä liitoksesta syttymiseen -tapahtumaketju (Nurmi 2005). 

Ennen varsinaista syttymistä on kuitenkin nähtävissä lukuisia muita visuaalisia merk-

kejä liitoksen vikaantumisesta. Merkkejä ylikuumenemisesta ovat esimerkiksi johdinme-

tallien värimuutokset sekä sulaneet metallin jäänteet liitosten kosketuspisteissä. Edellä 

mainituissa tapauksissa sulanut metalli on pääasiassa valumamuodossa eikä pisaroina, 

niin kuin valokaaren aiheuttamissa vikaantumisissa. Valokaari taas on hyvin usein vasta 

seuraus sitä edeltäneestä johdin- tai komponenttirakenteen eristeen heikkenemisestä ja 

eristeiden syttymisestä palamaan. Eristerakenteen heikkeneminen on puolestaan usein 

vuosikausia kestävä prosessi, joka tosin kiihtyy voimakkaasti prosessin loppuvaiheessa. 

Valokaaren jäljet tunnistaa usein korkean lämmön seurauksena puuttuvasta (haihtu-

neesta) metallista sekä jäljelle jääneiden metalliosien karkeasta pinnasta, sulamisjäljistä 

ja ympärillä olevista metalliroiskeista. (Nurmi 2005) 

3.2.11 Katsaus sähköalan kehitykseen sähköpalojen kannalta 

Raimo Ristimäki nosti esiin seuraavia kehityssuuntia jakokeskuksissa ja arvioi niiden vai-

kuttavuutta sähköpalojen esiintymiseen: 

¶ Nykyisten tuotestandardien mukaiset tuotteet ovat ulkomitoiltaan usein pienenty-

neet nimellisarvojen pysyessä samalla ennallaan. Erityisesti katkaisijoille ja kyt-

kimille sallitaan korkeita lämpenemisarvoja. Tämä tarkoittaa sitä, että häviötehot 

ovat suurentuneet ja pakkaustiheyttä keskuksessa tms. voi lisätä.  

¶ Lisäksi liittimien rakenne on keventynyt ja niille annetaan hyvinkin alhaisia kiris-

tysmomentteja (koska liittimet ovat mekaanisesti heikkoja). (Ristimäki 2014) 
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4 JAKOKESKUSTEN, S HK¥ISTEN LIITOS-
TEN JA KOMPONENTTIEN OMINAISUUDET 

4.1 Jakokeskuksia koskevat määräykset 

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry on julkaissut jakokeskusten suunnittelua ja raken-

tamista koskevat, vuonna 2014 uudistetut standardit (Sesko 2013): 

¶ SFS-EN 61439-1: Yleisvaatimukset  

¶ SFS-EN 61439-2: Teollisuuskojeistot  

¶ SFS-EN 61439-3: Kiinteistökeskukset 

¶ SFS-EN 61439-4: Työmaakeskukset 

¶ SFS-EN 61439-5: Jakeluverkkokeskukset  

¶ SFS-EN 61439-6: Jakelukiskot.  

 

Uusittu standardisarja tuntee kolme eri tapaa, joilla jakokeskusten valmistaja voi 

osoittaa vaatimusten täyttämisen (Sesko 2013): 

¶ todentaminen testaamalla 

¶ todentaminen laskemalla/mittauksin 

¶ todentaminen noudattamalla suunnittelusääntöjä. 

  

Lisäksi pienjännitesähköasennusstandardi SFS 6000-7-729 sisältää määräyksiä ja 

suosituksia jakokeskuksia ja niiden asentamista, käyttöä ja huoltoa kohtaan. Alla on lis-

tattuna keskusten ja liitosten vikaantumisen kannalta oleellisia vaatimuksista (ST 53.34 

2006):  

¶ Jakokeskus ei saa aiheuttaa viereisissä helposti syttyvissä aineissa yli  +80 °C läm-

pötilaa eikä syttymisvaaraa edes vian aikana.  

¶ Jakokeskus on voitava erottaa jännitteettömäksi. Erotuskytkin voi sijaita itse kes-

kuksessa tai sen välittömässä läheisyydessä. 

¶ Yli  1000 A nimellisvirtaisissa jakokeskuksissa tulee olla työmaadoitusmahdolli-

suus joko siirrettävällä työmaadoitusvälineellä tai kiinteällä työmaadoituskytki-

mellä tai -erottimella. 

¶ Jakokeskuksen laitteet on asennettava siten, ettei niitä huollettaessa jouduta irrot-

tamaan tai purkamaan muita laitteita tai johtoja kosketussuojausta lukuun otta-

matta. 

¶ Jakokeskukseen tulevilla ja lähtevillä johdoilla on oltava riittävä määrä sopivia 

liittimiä. SFS 6000 -sarjassa vaaditaan jokaiselle tulevalle ja lähtevälle nolla- ja 

suojajohtimelle oma erillinen liittimensä. 

¶ Jakokeskuksen sisäisiä johtoja ei saa ketjuttaa kojeilla, jos keskuksella edellyte-

tään tehtävän kojeiden vaihtoa tai johdotusmuutoksia jännitetyönä. 

¶ Kahden tai useamman johtimen kiinnittäminen samaan liittimeen on sallittua vain, 

jos liitin on suunniteltu tätä varten. Liittimen samaan johdintilaan liitettävien joh-

timien on yleensä oltava samaa johdinlajia (yksi-, muutama- tai hienolankaisia).  

¶ Peruseristeiset johtimet eivät saa nojata paljaita, eri potentiaalissa olevia jännittei-

siä osia tai teräviä reunoja vasten. Johtimet on lisäksi tuettava riittävästi. 
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Pienjännitestandardissa on kirjattuna myös määräykset ja suositukset riittävän doku-

mentoinnin laatimiseksi. Turvallista vikaantumista ja käytettävyyttä edistäviä suosituksia 

dokumentoinnissa ovat mm. (ST 53.34 2006): 

¶ Jakokeskuksen pääkaavion tulee sisältää kaikki pääpiirien laitteet ja tunnukset 

sekä riittävä tieto ohjauspiirien tunnistamiseksi. Pääkaavioon tulee myös merkitä 

laitteet, joilta vaaditaan erotusominaisuuksia. Lisäksi valmistajalle on annettava 

oikosulkulujuutta ja suojalaitteiden toimintaa koskevat vaatimukset. 

¶ Käyttödokumenteissa tulee määritellä keskukseen sijoitetut laitteet asennus- ja 

käyttöohjeineen sekä suojalaitteiden toiminta-arvot. Virtapiirit on varustettava 

yksilöllisillä tunnuksilla. Piirikaavion lisäksi on annettava johdotustiedot joko pii-

rustuksena tai taulukkona. 

¶ Jakokeskuksen arvokilvessä tulee antaa valmistajan nimen ja tyyppimerkinnän li-

säksi yleensä myös virtalaji, nimellisjännite, nimellisvirta, oikosulunkestävyys, 

kotelointiluokka ja suojaustapa sähköiskuilta. 

 

Keskeisimmät jakokeskusten laitevalintoihin vaikuttavat tekijät ja rajoitukset ovat 

(ST 53.34 2006): 

¶ pintaväli , joka on eristysaineen pintaa pitkin mitattu lyhin etäisyys kahden johta-

van osan tai maapotentiaalin välillä. 

¶ ympäristön likaantumisaste (lukuarvo 1é4), joka perustuu johtavan tai kosteutta 

sitovan pölyn, ionisoidun kaasun tai suolan määrään sekä suhteelliseen kosteuteen 

ja sen esiintymistaajuuteen. Edellä mainituista asioista aiheutuva kosteuden imey-

tyminen tai tiivistyminen heikentää eristyksen sähkölujuutta ja pintavirtakestoi-

suutta. 

¶ ylijä nniteluokka, joka perustuu virtapiirissä (tai sähköjärjestelmässä, jolla on eri-

laisia nimellisjännitteitä) mahdollisesti esiintyviin transienttiylijännitteiden rajoit-

tamiseen. Ylijänniteluokka riippuu ylijännitteisiin käytettävistä keinoista (tau-

lukko 1). 

¶ oikosulkukestoisuus. Oikosulkuvaatimukset määräytyvät liitettävän verkon mu-

kaan. Jakokeskuksille, joilla oikosulkusuoja on syöttöyksikössä, tulee antaa oiko-

sulkuvirran arvo syöttöyksikön liittimissä ja tiedot oikosulkuvirrasta oikosul-

kusuojan jälkeen. Tavallisesti ilmoitetaan nimelliskestovirta (Icw) 1 sekunnin oi-

kosulussa. 

¶ katkaisukyky. Kojeiden ja laitteiden katkaisukyky tulee mitoittaa piirin ominai-

suuksia vastaavaksi.  

 
Taulukko 1. Ylijänniteluokat järjestelmän nimellisjännitteen mukaan (SFS 6000-4-44 2012). 

Asennuksen nimellisjännite 

[V]  

Laitteille vaadittu hetkellinen ylijännitteen kesto 

[kV]  

Kolmivai-

hejärjestelmä 

Yksivaihe-

järjestelmä, 

jossa on kes-

kipiste 

Lai tteet asen-

nuksen syöt-

töpisteessä 

(ylijännite-

luokka IV)  

Pää- ja ryh-

mäjohtojen 

laitteet 

(YL  III)  

Kulutusko-

jeet 

(YL  II)  

Erityisesti 

suojatut lait-

teet 

(YL  I)  

- 120-400 4 2,5 1,5 0,8 

230/400 - 6 4 2,5 1,5 

400/690 - 6 6 4 2,5 

1000 - Järjestelmän suunnittelija valitsee arvot 
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Taulukossa 2 on esitetty sallitut lämpenemäarvot jakokeskuksissa. 

 
Taulukko 2. Jakokeskuksille sallitut lämpenemät (ST 53.62 2014). 

Keskuksen osa Lämpenemä 

[K]  

Sisäänrakennetut komponentit 

¶ tavanomaiset kytkin- ja ohjauslaitteet 

¶ elektroniikkaosat (esim. tasasuuntaussilta) 

¶ kojeen osat (esim. säädin, vakiojännite-

lähde) 

Kunkin komponentin sallittu lämpenemä on sallittu 

tuotestandardien mukaan tai komponentin valmista-

jan ohjeiden mukaan ottaen huomioon keskuksen 

sisätilan lämpötilan. 

Ulkoisten eristettyjen johtimien liittimet 70 

Käsikäyttöiset ohjauslaitteet 

¶ metalliset 

¶ eristemateriaalista 

 

15 

25 

Kiskot ja johtimet 

¶ Paljaiden kiskojen ja johtimien suurinta sal-

littua lämpenemistä 105 K ei saa ylittää. 

(Myös kaikkien muiden kriteerien on täytyt-

tävä.) 

Lämpenemistä rajoittavat 

¶ johtavan materiaalin mekaaninen lujuus 

¶ mahdolliset vaikutukset lähellä  

olevaan laitteeseen 

¶ johtimeen kosketuksessa olevan eristysaineen 

sallittu lämpötila 

¶ johtimen lämpötilan vaikutus siihen liitettyyn 

laitteeseen 

¶ kytkentäkoskettimien aine ja pintakäsittely. 

Kosketeltavissa olevat ulkoiset kotelot ja kannet 

¶ metallipintaiset 

¶ eristeaineiset pinnat 

 

30 

40 

Erilliset pistokytkintyyppiset liitännät 
Rajoitetaan arvoon, joka sallitaan sen laitteen kom-

ponenteille, joiden osa liitäntä on. 

 

ST-kortissa 53.34 on myös esitetty mitoittamisen kannalta monipuolisempi sekä käy-

tännön asennettavuuden paremmin huomioiva keskuksen perustietolomake, joka on myös 

tämän julkaisun liitteenä 2.  

Vaikka periaatteessa jakokeskusten valmistusta ja asennusta koskevat standardit ta-

kaavat riittävän turvallisen ja toimivan kokonaisuuden, niin toiminnan taso ja laitteistojen 

vaatimustenmukaisuus ei ole Suomessa vielä lähelläkään täydellistä. Parannettavaa jako-

keskusten rakenteissa ja vikaantumisen hallinnassa on sekä sähkösuunnittelijoilla, kom-

ponentti- ja keskusvalmistajilla, urakoitsijoilla, sähkölaitteistojen haltijoilla että kunnos-

sapidon toimijoilla. Näitä sähköpaloja ennaltaehkäiseviä keinoja on koottu tämän tutki-

muksen liitteisiin 3ï11. 

4.2 Yleisimmät komponentit 

Jakokeskuksissa käytettävät komponentit ovat lisääntyneet ja monipuolistuneet vuosien 

saatossa. Jakokeskuksiin asennettavat komponentit muodostuvat kuitenkin edelleen pää-

sääntöisesti sähkölaitteiden ohjaukseen ja suojaukseen liittyvistä komponenteista. Me-

kaanisten kytkimien, sulakkeiden ja kontaktorien lisäksi ovat yleistyneet erilaiset elekt-

roniset suojareleet ja puolijohdekytkimet.  

 

Keskeisimpiä jakokeskuksiin asennettavia komponentteja ovat: 

¶ virtapiirien kytkentään liittyvät komponentit 

o erilaiset kytkimet ja säätimet 

o kontaktorit 
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o releet 

o puolijohdekytkimet ja -releet 

¶ virtapiirien suojaamiseen liittyvät komponentit 

o sulakkeet ja sulakealustat 

o johdonsuoja-automaatit 

o vikavirtasuojat 

o moottorinsuojakytkimet 

o lämpöreleet 

¶ virtapiirien jatkamiseen tarkoitetut komponentit 

o riviliittimet  

o vaihtoliittimet 

o koje- ja pistoliittimet 

¶ jännitetasojen ja taajuuden muuntamiseen liittyvät komponentit 

o suojaerotusmuuntajat 

o teholähteet 

o invertterit 

o pehmokäynnistimet. 

 

Vaikka komponenttien tehtävät eroavat hyvin paljon toisistaan, niille yhteistä ovat 

lukuisat sähkö- ja asennustekniset suureet ja vaatimukset, joita koko toimitusketjun tulisi 

noudattaa turvallisen ja toimivan lopputuloksen takaamiseksi. Keskeisimpiä asennetta-

vuuteen ja sähköteknisiin ominaisuuksiin liittyviä suureita komponenteilla ovat: 

¶ nimellisvirta I n, joka voidaan ilmoittaa sekä hetkellisenä että jatkuvana. 

¶ nimellisjännite Un, joka ilmoitetaan usein tehollisarvona. 

¶ nimellistaajuusalue Fn, joka ilmoitetaan usein sallittuna taajuusalueena. 

¶ nimellisteho Pn, jonka avulla ilmoitetaan yleensä suurin sallittu tehonkesto. 

¶ tehokerroin cosҫ, joka ilmoittaa laitteen ominaisen tai vaihtoehtoisesti suurim-

man sallitun lois- ja pätötehon suhteen 

¶ lämpenemä Tc, jonka komponentti nimellistoiminta-alueellaan aiheuttaa ympä-

ristöön. 

¶ käyttölämpötila T, joka on komponentille suurin sallittu jatkuva lämpötila. 

¶ kotelointiluokitus IPXX , jonka avulla määritetään komponentille sallitut asen-

nusolosuhteet. 

4.3 Liitostekniikat 

Jakokeskuksissa käytettävät liitostekniikat ovat pysyneet melko muuttumattomina jo 

usean kymmen vuoden ajan. Keskeisimpiä liitostekniikoita ovat: 

¶ ruuviliitos 

¶ pulttiliitos (suurivirtaiset liitokset) 

¶ puristusliitos 

¶ jousiliitos 

¶ juotosliitos 

¶ lattapistokeliitos (ns. Abiko) 

¶ pistoliittimet 

¶ huppuliittimet 

¶ eristyksen läpäisevä liitos (joka on kielletty jakokeskusasennuksissa). 
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Sähkötieto ry:n ST-kortissa ST 51.09 òSähkötekniset liitokset alle 1000 V vaihtovirta-

asennuksissaò on mainittu, että liitostapoja valittaessa on otettava huomioon erityisesti: 

¶ johtimen materiaali ja eristys 

¶ johtimen muodostavien lankojen määrä ja muoto 

¶ johtimen poikkipinta 

¶ yhteen kytkettävien johtimien lukumäärä 

¶ liittimen ominaisuudet asennettavuuden kannalta, joista kertovat merkkinät 

o  òrò eli asennus vain jäykille (rigid) johtimille 

o  òfò eli asennus vain hienolankaisille (flexible) johtimille 

o  òsò tai òsolò eli asennus vain yksilankaisille (solid) johtimelle. 

o Ilman merkintää liitin soveltuu kaiken tyyppisten johtimien liittämiseen. 

 

Kaapelin ja johtimien asennus- ja liitospisteisiin ei myöskään saa kohdistua mekaa-

nista rasitusta. Vedonpoisto tulee toteuttaa niin, että kaapelit ja/tai johtimien eivät voi 

vahingoittua mekaanisesti. Lisäksi, jotta liitoksesta tulisi luotettava, kuuluu liitoksen te-

koon usein monta eri vaihetta. Ennen liitoksen tekemistä liitettävät johtimet on puhdistet-

tava johtimissa mahdollisesti olevasta oksidikerroksesta. Jos käytetään puristusliitoksia, 

on tärkeää käyttää juuri kyseisille liittimille tarkoitettuja puristustyökaluja ja niissä oike-

anlaisia leukoja.  

Ruuviliitoksissa ruuvit pitää kiristää liitokselle sopivalla kiristysmomentilla, sillä 

liian löysä liitos saattaa aueta lisää tärinän vaikutuksesta ja olla epäluotettava, ja toisaalta 

liian kireä liitos voi aiheuttaa johdinten katkeamisen jo liittämisvaiheessa tai ongelmia 

voi ilmaantua myöhemmin lämpölaajentumisen seurauksena. 

Yleisimmät liitostekniikat ovat edelleen ruuvi ja pulttiliitos sekä erilaiset jousitoimi-

set kytkentäliitokset, jossa sähköinen yhteys saadaan kahden johtavan metallirakenteen 

välille suuren jousikuormitteisen tai magneetilla tuotetun voiman avulla. Seuraavaksi on 

käyty tarkemmin läpi näiden kahden liitostyypin ominaisuuksia ja ongelmia. 

4.3.1 Liitostekniikoiden keskeisimmät ongelmat 

Jousiliitokset soveltuvat erityisesti olosuhteisiin, joissa esiintyy tärinää tai iskuja. Jousi-

liitoksen rakenne pitää liitospaineen automaattisesti samana, jolloin impedanssi liitoksen 

yli ei pääse kasvamaan ja aiheuttamaan lämpenemistä. ATEX-tiloihin on olemassa myös 

omat jousiliitinsarjansa. Johtimet liitetään yleensä liittimiin edestä, jolloin asennustyö 

helpottuu. (ST 51.09 2013) 

Liitoksen toistettavuus on haaste jousiliitoksissa, jos liitosta avataan ja suljetaan ja 

liitettyä johdinta irrotetaan ja kiinnitetään takaisin useita kertoja. Tällöin vaarana on jou-

sen kuoleentuminen, jos avaustoimintaa ei suoriteta oikein. 

Puristusliitosta käytetään jakokeskuksien liitoksissa pääosin kaapelikenkien liittämi-

seen. Puristusliitoksella oikein liitetyt kaapelikengät ovat luotettavia ja sopivat ruuviki-

risteisiä kaapelikenkiä paremmin ahtaisiin jakokeskustiloihin. (ST 51.09 2013) 

Luotettavan ja pitkäkestoisen puristusliitoksen aikaansaamiseksi oleellista on oikean 

tyyppisen ja kokoisen kaapelikengän käyttö ja liitettävän johdinmateriaalin huomioimi-

nen. Lisäksi puristustyökalun on oltava oikean kokoinen ja sopiva kyseiseen puristustyö-

hön, ja puristukset tulee myös tehdä kaapelikengän kärjestä kohti kaapelia kuvan 5 osoit-

tamalla tavalla. Alumiinille  suositellaan myös oksidoitumista ennalta ehkäisevän liitos-

rasvan käyttöä. 
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Kuva 5. Kaapelikengän oikea puristusjärjestys (ST 51.09). 

Puristusliitoksen tyypillisimmät vikaantumiset johtuvat juuri väärien liitintyyppien 

käytöstä sekä liitettävän johdinmateriaalin huomiotta jättämisestä, jolloin liitos saattaa 

ajan myötä löystyä ja kerryttää oksidipintaa. Edellä mainitut asiat taas kasvattavat liitok-

sen impedanssia, minkä seurauksena liitos voi lämmetä liikaa ja johdin voi jopa irrota 

kokonaan liittimestä aiheuttaen merkittävän sähköpaloriskin. 

Ruuvi- ja pultti lii tokset ovat yleisimmät kaikista käytetyistä liittämismuodoista. 

Niitä käytetään monissa erityyppisissä liittimissä, komponenteissa ja sähkölaitteissa. Hie-

nolankaisten johtimien liittämiseen ruuviliitos on useimmiten ainoa luotettava liitostapa. 

Ruuviliitos on lisäksi oikein tehtynä luotettava ja ruuviliitoksen etu on helppo avattavuus 

ja uudelleensuljettavuus. (ST 51.09 2013) 

 

Ruuviliitostekniikka käytetään pääsääntöisesti pienipoikkipintaisissa ja -virtaisissa 

liitoksissa. Ruuviliitoksien kanssa korostuvat erityisesti seuraavat seikat: 

¶ Yksilankaisten johtimien liittäminen on usein luotettavaa vain yksijohtimisena. 

¶ Kun johdinta ja liitintä kuormitetaan, johdin lämpölaajenee ja vastaavasti jäähty-

essään supistuu, mikä vaikuttaa liitoksen löystymiseen, jos liitos ei mukaudu läm-

pötilan muutokseen. 

 

Pulttiliitostekniikkaa käytetään pääsääntöisesti suurivirtaisissa liitoksissa (>35 A), 

jolloin erityisesti seuraavat liitostyypin ominaisuudet korostuvat: 

¶ Alumiiniliitoksissa tulisi aina käyttää paineentasauslevyjä liitoksen kummallakin 

puolella sekä kartiopuristuslaattaa mutterin alla (kuva 6). Kartiomaisella puristus-

laatalla varmistetaan Al-liitoksen joustavuus eri lämpötiloissa, kun liitos on esiki-

ristetty oikeaan kiristysmomenttiin (taulukko 3), jolloin puristuslaatta pitää liitok-

sessa aina oikean puristuspaineen (Nenonen & Granqvist 2009). 

¶ Al-liitosta tehdessä tulee alumiinin pinnalle muodostuva oksidikerros harjata aina 

ennen liitoksen tekoa pois ja käyttää liitoksen yhdistämiseen sähkönjohtavuutta 

parantavaa ja oksidikerrosta ehkäisevää rasvaa tai voidetta. 

¶ Valmistajien ja taulukoiden ohjeita kiristysmomenteista tulee noudattaa aina. 

¶ Suuret lämpötilan vaihtelut lisäävät liitosten vikaantumistaajuutta, koska esimer-

kiksi alumiini laajenee lämpötilan noustessa huomattavasti enemmän kuin pultti-

liitoksissa käytetty teräspultti.  
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¶ Alumiinin kylmäjuoksevuus eli viruminen tulisi ottaa huomioon. Viruminen al-

kaa, kun alumiini joutuu tarpeeksi suuren puristuksen alaiseksi. Silloin johdinaine 

työntyy siihen suuntaan, jossa puristus on pienin, eli alumiini viruu. Virumisen 

aiheuttamat ongelmat ovat lisääntyneet, koska nykyään käytetään usein hehkutet-

tuja johtimia, joissa virumisongelmat ovat pahempia. (ST 51.09) 

 

 
Kuva 6. Paineentasauslaattojen ja puristuslaatan käyttäminen (ST 51.09). 

Taulukko 3. Ruuviliitosten ja pienten pulttiliitosten suositellut kiristysmomentit (ST 51.09). 

Kiskon materiaali  E-AlMgSi (T6) 

Pultin koko M6 M8 M10 M12 M16 

Kiristysmomentti  

[Nm]  
6-9 15-22 30-44 50-75 120-190 

 

Pistoliittimiä  käytetään erityisesti muunneltavissa asennusjärjestelmissä, joiden 

avulla voidaan rakentaa sähkönjakelujärjestelmä valmiista komponenteista ilman työka-

luja (ST 51.09). Pistoliittimien rakenne on hyvin samankaltainen perinteisen pistorasian 

ja pistotulpan kanssa. 

Pistoliittimet ovat parhaimmillaan vakaissa ja kuivissa asennusolosuhteissa, joissa lii-

toksen väleihin ei pääse muodostumaan korrodoivia yhdisteitä. Vastaavasti pistoliitti-

mille haitallisia ympäristöjä ovat tilat, joissa esiintyy runsasta kosteutta, suuria lämpötilan 

vaihteluita tai voimakkaasti syövyttäviä kaasuja (esimerkiksi maatilat ja jätevedenpuh-

distamot). 

Ulkoisen voiman aikaansaama paineliitos ei ole varsinaisesti oma liitosryhmänsä, 

vaan muodostuu erilaisista kytkentälaitteista, joissa liitos tapahtuu mekaanisesti joko jou-

sen, hydrauliikan tai esimerkiksi magneettikentän aikaansaaman puristusvoiman avulla. 

Tyypillisimpiä komponentteja ovat erilaiset kontaktorit, releet, kytkimet ja katkaisijat. 

Paineliitoksen etuna on kytkentätilan muutos ilman tarvetta muuttaa itse asennuksia. 

Paineliitoksissa ongelmia aiheuttavat ï samoin kuin pistoliittimilläkin ï asennusolosuh-

teet, joissa liitoksen pinta voi vaurioitua korroosion vaikutuksesta. Lisäksi mekaanisen 

rakenteen vuoksi liitoksen paine saattaa heikentyä ajan myötä, jolloin molemmissa ta-

pauksissa seurauksena ovat ylimenoimpedanssin kasvu ja siitä johtuva ylimääräinen lii-

toksen lämpeneminen, joka voi aiheuttaa vaurioita ohjattaville sähkölaitteille ja itse pai-

neliitokselle. 

4.3.2 Korroosion ja muiden kemiallisten muutosten vaikutukset 

Metallit ja metalliseokset ovat yleensä monikiteisiä aineita, joissa kiteitä erottavat faasira-

jat. Nämä rajapinnat ovat myös kaikkein herkimpiä korroosiolle. Sähköisin liitoksiin vai-

kuttaa korroosiomuodoista pääasiassa yleinen korroosio, johon sisältyvät galvaaninen 
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korroosio ja paikallinen korroosio. Paikallinen korroosio sisältää mm. piste-, rako-, 

raeraja-, jännitys-, eroosio- ja kavitaatiokorroosion sekä selektiivisen syöpymisen. Pai-

kalliset korroosiomuodot ovat usein autokatalyyttisiä prosesseja, eli niissä ainakin yksi 

reaktiotuote edistää reaktiota. (Laurila 2009) 

 

Ympäristö ja käytettyjen materiaalien ominaisuudet vaikuttavat korroosioon voimak-

kaasti. Seuraavien ympäristötekijöiden on todettu vaikuttavan korroosion muodostumi-

seen, etenemisnopeuteen ja etenemistaajuuteen sähköisissä liitoksissa: 

¶ ympäristössä vapaana olevien alkuaineiden kemiallinen koostumus sisältäen epä-

puhtaudet (alkuaineet voivat kulkeutua liitokseen myös ilman kosketusta) 

¶ esiintyvien alkuaineiden ja yhdisteiden olomuoto (kiinteä, neste tai kaasu)  

¶ lämpötila  

¶ happioksidi-pitoisuus (O2)  

¶ happamuus (pH)  

¶ liike (mekaaninen hankaus, liikkeen mukana tulevat hiukkaset). 

  

Seuraavaksi on listattu käytettyjen materiaalien ominaisuuksia, jotka voivat vaikuttaa 

korroosiota edistävästi: 

¶ materiaalin ja mahdollisen erillisen pinnoituksen kemiallinen koostumus  

¶ puhtaan aineen tai seoksien muodostamat mikrorakenteiden rajapinnat  

¶ pinnan kemiallinen aktiivisuus, jossa vähemmän aktiivinen pinta lisää väsymisen-

kestävyyttä 

¶ pintojen väliset sisäiset ja ulkoiset jännitystilat, jotka vähentävät väsymisenkestä-

vyyttä 

¶ yhteys muihin materiaaleihin (galvaanisen sarjan korrodoiva vaikutus)  

¶ ympäristön ja sähköisen liitoksen välisen yhteyden jatkuvuus eli kuinka jatkuvaa 

ja tiettyyn kohtaan kohdistuvaa ympäristön aiheuttama korrodoiva vaikutus on. 

(Laurila 2009) 

 

Kuvassa 7 oleva rakokorroosio on yksi yleisimmistä sähköisissä liitoksissa vaikutta-

vista korroosiomuodoista olosuhteissa, joissa esiintyy syövyttäviä kaasuja tai nesteitä. 

Kuvan metalliliitos on upotettuna happipitoiseen veteen (pH=7). Aluksi kaikilla pinnoilla 

tapahtuu hapetusreaktio, jolloin varaustasapaino on voimassa. Toisessa kuvassa varaus-

tasapaino liitoksen välisessä raossa on häiriintynyt, koska korroosiotuotteet (vesipitoiset 

oksidit) sulkevat raon hapelta. Rakoon syntyy ylimääräinen positiivinen varaus, jolloin 

kloori-ionit (Cl-) pääsevät rakoon. Tästä syntyy metallisuoloja, jotka hydrolysoituvat 

raossa ja happamoittavat veden, joka puolestaan saa aikaan pelkistysreaktion, jolloin pai-

kallinen metallin liukeneminen kiihtyy. Tämä puolestaan kiihdyttää raossa tapahtuvaa re-

aktiota ja hapettumista. 
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Kuva 7. Rakokorroosion mekanismi kloridiliuoksessa: a) alkutilanne b) korroosion kiihtyminen 

raossa happamuuden ja kloridi-ionipitoisuuden noustessa (Aromaa 1987). 

 

Korroosiota lisäävät myös epätasaiset pinnat, jotka aiheuttavat epätasaista lämpene-

mää liitoksessa ja kiihdyttävät siten kemiallisten muutosten etenemistä ja oksidikerroksen 

muodostumista liitospintojen välille (kuva 8). 

 

 
Kuva 8. Pintojen epätasaisuuden vaikutus aiheutuvaan kontaktivastukseen. (M. Yovanovich, J. 

Culham ja J. Teertstra 1997).  
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Metallien ominaisvastus riippuu lämpötila- (ɟT) ja jäännöskomponentista (ɟR):  

RTTOT rrr +=
        (1) 

Metalleilla lämpötilan kohotessa ioniytimien värähtely lisääntyy ja elektronien liike-

nopeus pienenee, jolloin resistiivisyys kasvaa ja lämpötilakomponentin osuus kasvaa ku-

van 9 mukaisesti. 

 
Kuva 9. Metallin ominaisvastuksen muuttuminen lämpötilan funktiona (Laurila 2009). 

Jäännöskomponentti koostuu dislokaatioista, raerajoista ja epäpuhtausatomeista, 

jotka ovat rakenteellisia virheitä, joissa elektronit siroavat ja liitosten tapauksessa ylime-

novastus kasvaa. 

Kuvassa 10 on esitetty esimerkki raekoon vaikutuksesta resistanssiin. Toisin sanoen 

mitä pienempi ja yhtenäisempi raekoko on, sitä vähemmän siinä esiintyy resistanssia. Lii-

tosmateriaaleissa raekoko riippuu pääasiassa valmistuksen muokkausasteesta, eli toisin 

sanoen mitä suurempi muokkausaste on, sitä pienempi on syntyvä raekoko. Raekoko voi 

muuttua myös valmistuksen jälkeen korkean lämpötilan vaikutuksesta. (Laurila 2009) 



 23 

 

 
Kuva 10. Raekoon vaikutus sähkönjohtavuuteen (Laurila 2009). 

Korroosion ja lämpötilan muutosten lisäksi metallien sähkönjohtavuuteen vaikuttaa 

oleellisesti käytettävä metalliseos. Esimerkiksi jo melko pieni sinkin lisäys kupariin hei-

kentää sen sähkönjohtavuutta selvästi (kuva 11).  

 
Kuva 11. Sinkin lisäyksen vaikutus kuparin sähkönjohtavuuteen (Laurila 2009). 
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4.4 Keskeisimmät liitosten vikaantumiseen vaikuttavat 
sähkötekniset suureet 

4.4.1 Virran vaikutus 

Kuormitusvirran kasvaessa virtapiirin osana olevien kaapeleiden ja kojeiden lämpötila 

nousee kuormitusvirran toiseen potenssiin verrannollisesti. Toisin sanoen kuormitusvir-

ran kaksinkertaistuessa lämpötila nousee 22-kertaiseksi. Jos virtatiessä esiintyy hetero-

geenisiä rajapintoja, joiden ylimenovastus on kohonnut, aiheutuu kohdassa vastaavasti 

tehohäviötä. Taulukossa 4 on kuvattu kuinka jo 100 mÝ ylimenovastus aiheuttaa merkit-

tävän lämpenemisen erityisesti suuremmilla virroilla. (SÄTY 2003) 

 
Taulukko 4. Virran vaikutus ylimenokohdan lªmpenemiseen 100mÝ ylimenovastuksella (S TY 

2003). 

Virta  

[A]  

Lämmittävä teho ylimenokohdassa 

[W]  

10 10 

16 25,6 

25 62,5 

100 1000 

 

Kuormitusvirran nousua ja sen vaikutusta lämpenemään voidaan arvioida myös seuraa-

villa kaavoilla (ST 53.62 2014): 

 

ympäristömitattutodellinen TTT -=D        (2) 

2

%50
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ö
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Nimelliskuormitusvirta, vaikka se olisi suurikin, ei luonnollisestikaan ole sähköjär-

jestelmälle vaarallinen, jos virtapiiri sekä sen komponentit ja liitokset ovat kunnossa ja 

kestävät virran lämpövaikutukset. Ylilämpeneminen sen sijaan voi johtua liitosresistans-

sissa aiheutuvasta tehohäviöstä, suuresta vuotovirrasta tai ylikuormituksen tai oikosulun 

aiheuttamasta virrasta. Yleisesti virran vaikutuksesta syntyy tehonhäviöitä, joka ilmenee 

kyseisen osan tai liitoksen lämpenemisenä. Vuotovirtojen osalta jo jopa 100 mA vuoto-

virta voi aiheuttaa otollisissa oloissa vaarallisia lämpötiloja. Sen vuoksi erikseen määri-

tellyissä palovaarallisissa käyttöympäristöissä tulee käyttää enintään 300 mA vikavir-

tasuojia, joiden toiminta-alue on käytännössä 150..300 mA. (SÄTY 2003) 

Myös vaihtelevat kuormitukset lämmittävät ja jäähdyttävät liitoksia ja voivat näin ol-

len aikaan saada liitosten löystymistä, jos liitos on toteutettu huonosti tai liitoksessa käy-

tetty johdin tai liitostekniikka ei mukaudu riittävästi lämpötilojen vaihteluun.  

4.4.2 Jännitteen vaikutus  

Jännitteen muutokset voivat aiheuttaa laitteissa virhetoimintoja, mutta suurimman palo-

vaarallisen riskin sähköjärjestelmissä jännitteen osalta aiheuttavat ylijännitteet. Ylijännit-

teet voivat kytkeytyä järjestelmästä toiseen galvaanisesti, induktiivisesti tai kapasitiivi-

sesti. Galvaanisessa kytkeytymisessä ylijännite kytkeytyy häiriölähteestä kohteeseensa 
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yhteisen impedanssin kautta, eli häiriölähde ja vikaantunut kohde ovat kiinteässä yhtey-

dessä toisiinsa. Induktiivisessa kytkeytymisessä häiriölähde aiheuttaa magneettikentän, 

joka indusoi kohteeseensa jännitteen. Kapasitiivisessa kytkeytymisessä sen sijaan kytkey-

tyminen tapahtuu sähkökentän johdosta kahden eri pisteen, joilla on suuri potentiaaliero, 

välillä. (SÄTY 2003) 

Ilmastollisista ilmiöistä johtuvat ylijännitteet voivat kytkeytyä kaikilla kolmella eri 

tavalla, mutta välittömän palovaaran voi sähkölaitteissa aiheuttaa suora salamanisku (gal-

vaaninen kytkeytyminen) tai sähköjärjestelmän välittömään läheisyyteen iskenyt salama 

(induktiivinen tai kapasitiivinen kytkeytyminen). (SÄTY 2003) 

4.4.3 Kokonaisenergian kestokyky (I2t-arvo) 

I2t-arvo kuvaa komponentin tai laitteen kykyä kestää energiaa. Mitä lyhempi ylikuormi-

tuksen tai vian kestoaika on, sitä suuremman virran komponentti voi kestää. Valitettavasti 

komponenttivalmistajat eivät kuitenkaan ilmoita läheskään aina suurinta sallittua I2t-ar-

voa, jolloin komponentin suojaus tulee tehdä muiden kriteerien mukaan. Komponenttien 

ja laitteiden suojaus tulee mitoittaa niin, että ne kestävät esiintyvät kuormitus- ja vikavir-

rat tuhoutumatta.  

Komponentti ja suoja on valittava yhdessä niin, että suojan I2t-arvo on pienempi kuin 

suojattavan komponentin I2t -arvo, jolloin suoja laukaisee vikaantuneen piirin verkosta 

ennen komponentin tuhoutumista. (SÄTY 2003) Kuvassa 12 on esitetty esimerkki kahden 

peräkkäisen sulakkeen valitsemisesta niin, että sulakesuojaus toimii varmasti selektiivi-

sesti. 

 
Kuva 12. Peräkkäisen sulakesuojauksen valinta selektiivisesti I2t-arvo huomioiden (ABB 2011). 

4.4.4 Staattinen sähkövaraus 

Käytännössä kaikilla kappaleilla on jonkin verran kapasitanssia maapotentiaaliin nähden, 

jolloin ne voivat varautua sähköisesti. Staattinen sähkövaraus voi nousta helposti jopa 

useaan kymmeneen kilovolttiin ja aiheuttaa siten sähköpurkauksia. Jos purkausenergia on 

tarpeeksi suuri, voi sen seurauksena olla palavan tai räjähtävän aineen syttyminen. Staat-

tinen sähköpurkaus voi myös rikkoa erityisesti elektroniikan komponentteja, minkä seu-

rauksena laite saattaa vikaantua palovaarallisesti. 

Staattisen sähköpurkauksen erityistapauksena, mutta melko yleisenä sellaisena, voi-

daan pitää ihmiseen syntyvää staattista sähkövarausta ja sen purkautumista ympäristöön. 

Ihmiseen varautuva jännite voi olla jopa 20é30 kV, jolloin purkautuminen voi aiheuttaa 

myös näkyvän valokaaren ja siten palovaaran, erityisesti palavien nesteiden ja kaasujen 

lähistöllä (SÄTY 2003). 
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4.4.5 Sähköverkon häiriöiden vaikutus 

Standardi SFS-EN 50160 (2010) määrittelee jakeluverkosta jaettavan sähkön laadun ja 

toisaalta reunaehdot sähkönkäyttäjille siitä, kuinka paljon verkkoon saa tuottaa häiriöitä. 

Standardi määrittelee muun muassa rajat seuraaville ominaisuuksille ja suureille, jotka 

jakelujännitteen tulee täyttää:  

¶ verkkotaajuus 

¶ jakelujännitteen suuruus 

¶ jännitetasojen vaihtelu 

¶ nopeiden jännitemuutosten suuruus 

¶ välkynnän häiritsevyys 

¶ jännitekuopat 

¶ lyhyet ja pitkät keskeytykset 

¶ tilapäiset käyttötaajuiset ylijännitteet 

¶ transienttiylijännitteet 

¶ jakelujännitteen epäsymmetria 

¶ harmoniset ja epäharmoniset yliaaltojännitteet 

¶ verkon signaalijännitteet. 

 

Edellä mainituista haitallisimpia ja sähköpalojen riskiä eniten lisääviä tekijöitä ovat 

yliaallot, transientit sekä hitaat ja nopeat jännitteiden muutokset. Jännitekuopat aiheutta-

vat myös toimintahäiriöitä laitteistoissa, mutta niiden seuraukset ovat vain harvoin palo-

vaarallisia. 

Koska taajuus on periaatteessa koko sähköjärjestelmässä yhteinen, globaali suure, 

sen vaihtelut ovat melko pieniä ja siten taajuuden muutokset ovat harvoin syynä sähkö-

laitteistojen palovaaralliseen vikaantumiseen. Taajuusmuuttajien lisääntyminen ei myös-

kään ole aiheuttanut tiettävästi palovaarallisten vikaantumisten lisääntymistä. Toisaalta 

uudempien taajuusmuuttajien ohjainyksiköt on usein varustettu myös erilaisilla suojalait-

teilla, jotka tunnistavat myös syötettävän kohteen vikaantumisen, jolloin taajuusmuutta-

jan lähtö kytkeytyy automaattisesti pois päältä. 

Verkossa voi esiintyä sekä harmonisia että epäharmonisia yliaaltoja . Harmoninen 

yliaaltojännite on sinimuotoinen jännite, jonka taajuus on perusaallon taajuus kokonais-

luvulla kerrottuna. Yliaaltojännitteitä voidaan arvioida joko yksittäin niiden suhteellisella 

amplitudilla verraten yliaallon suuruutta perustaajuiseen jännitteeseen tai yhdessä esimer-

kiksi harmonisella kokonaissäröllä (THD). Molemmissa tapauksissa yksikkönä on %. 

Vastaavasti epäharmoniset yliaallot ovat yliaaltojännitteiden välissä, eli niiden taajuudet 

eivät ole perusaaltojen monikertoja. (Mäkinen 2010) 

Yliaaltoja esiintyy epälineaaristen sähkölaitteiden käytön yhteydessä. Tällaisia lait-

teita ovat muun muassa yksivaiheiset kuormat, hakkuriteholähteet sekä purkauslamput. 

Yliaaltopitoisessa verkossa jännitteen ja virran käyrämuoto ei ole puhdasta siniaaltoa. 

Yliaalloista sähköpalojen esiintymisen kannalta haitallisimpia ovat kolmella jaolliset yli-

aallot, jotka eivät kumoa toisiaan edes symmetrisessä kolmivaiheisessa kuormituksessa, 

vaan summautuvat yhteen aiheuttaen rasituksia järjestelmän paluujohtimissa (N tai PEN). 

Pahimmillaan summautuvat yliaaltovirrat voivat olla jopa vaihevirtoja suurempia ja ai-

heuttaa suurta palo- ja vikaantumisriskiä erityisesti järjestelmissä, joissa N- tai PE-johdin 

on mitoitettu vaihejohtimia pienemmäksi. (SÄTY 2003) Yliaallot myös kuormittavat 

muuntajia ja aiheuttavat niissä ylimääräisiä pyörrevirtahäviöitä, joten yliaallot tulisi pyr-

kiä kompensoimaan aina niiden syntykohdassa ja viimeistään sähkölaitteiston liittymä-

kohdassa. 
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Yliaaltojen osalta kuitenkin kaikkein vahingollisimpia tilanteet laitteiston kannalta 

ovat resonanssitilanteet, joissa yliaaltotaajuus osuu verkon resonanssitaajuudelle, joka voi 

voimistaa yliaaltoja moninkertaisesti. Resonanssi voi syntyä jonkin verkon osan kapasi-

tanssien ja induktanssien välille. (SÄTY 2003) Tämän vuoksi erityisesti kompensointi-

paristojen osalta on tärkeää tarkistaa aina yliaaltopitoisessa verkossa, ettei pariston mitoi-

tus osu verkon resonanssitaajuudelle ja voimista järjestelmässä esiintyviä yliaaltoja ja ai-

heuta näin ollen vaaratilanteita. 

Nopeat jännitemuutokset eli transientit ovat lyhytaikaisia värähteleviä tai ei-väräh-

televiä ylijännitteitä, jotka tavallisesti vaimenevat voimakkaasti ja joiden kesto on enin-

tään muutamia millisekunteja (Mäkinen 2010). Transientti voi aiheuttaa laitteistossa lä-

pilyönnin, jos jännitteen amplitudi riittää ylittämään eristyksen jännitteenkestoisuuden. 

Hitaat jännitevaihtelut  johtuvat usein kuormitusten ja verkon kytkentätilanteen 

muutoksista. Hidas jännitteenvaihtelu on suhteellisen pitkään kestävä yli- tai alijänniteti-

lanne, joka voi johtua verkon kytkentätilan muutoksesta tai kuormituksen vaihtelusta tai 

esimerkiksi paikallisen kondensaattoripariston väärästä toiminnasta (ylikompensoin-

nista). Pitkäkestoinen ylijännite aiheuttaa kuormissa virran nousua ja siten suurempia te-

honhäviöitä, jotka voivat ylikuormittaa järjestelmää. Pitkäkestoiset syöttävästä jakeluver-

kosta johtuvat ylijännitteet ovat kuitenkin melko harvinaisia ja siten vain harvoin syynä 

sähköpaloihin. 
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5 S HK¥LAITTEISTOJEN KUNNONHALLINTA 
JA S HK¥PALOJEN ENNALTAEHK ISY 

Sähköturvallisuuslaki velvoittaa, että kaikki sähkölaitteet ja -laitteistot on suunniteltava, 

rakennettava, valmistettava ja korjattava sekä niitä on huollettava ja käytettävä niin, että 

¶ niistä ei aiheudu kenenkään hengelle, terveydelle tai omaisuudelle vaaraa  

¶ niistä ei sähköisesti tai sähkömagneettisesti aiheudu kohtuutonta häiriötä  

¶ niiden toiminta ei häiriinny helposti sähköisesti tai sähkömagneettisesti.  

 

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös 517/1996 sähkölaitteistojen käyttöönotosta ja 

käytöstä sen sijaan velvoittaa, että sähkölaitteiston haltijan on huolehdittava, että sähkö-

laitteistossa havaitut puutteet ja viat poistetaan riittävän nopeasti. Haltijan on myös huo-

lehdittava siitä, että laitteiston kuntoa ja turvallisuutta tarkkaillaan ja että havaitut puutteet 

ja viat poistetaan riittävän nopeasti. Sähkölaitteistot on jaettu luokkiin laitteiston laajuu-

den tai erityisominaisuuksiensa mukaan ja KTMp 517/1996 edellyttää, että luokkien 2 ja 

3 sähkölaitteistoille on laadittava ennalta sähköturvallisuuden ylläpitävä kunnossapito-

ohjelma. Muiden sähkölaitteistojen osalta ohjelma voidaan korvata laitteiden ja laitteis-

tojen käyttö- ja huolto-ohjeilla.  

Tukes-ohje S4-11:ssä annetaan myös käytännönläheisiä ohjeita sähkölaitteistoista ja 

käytönjohtajista. Ohjelmaan tulisi sisällyttää kunnossapitoon kuuluvina mm. seuraavat 

aihealueet niihin kuuluvine huolto-, kunnossapito- ja korjaustöineen: 

¶ riittävä sähköturvallisuuden edellyttämä kunnon ja vikojen valvonta 

¶ perussuojaus ja mekaaninen suojaus 

¶ vikasuojaus (suojalaitteiden asetteluarvot) 

¶ toimenpiteet palo- ja räjähdysvaaran ehkäisemiseksi 

¶ ilmajohtojen turvaetäisyydet, vapaa johtoaukea ja kiipeämisen esto 

¶ sähköpylväiden kunto ja lahoisuustarkastus 

¶ sähkötilojen lukitukset, niihin pääsy ja varoituskilvet 

¶ maadoitukset ja potentiaalintasaukset. 

 

Edellä mainittujen lisäksi Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös 1193/1999 sähkö-

laitteistojen turvallisuudesta velvoittaa sähkölaitteiston haltijaa ryhtymään tarvittaviin 

toimenpiteisiin käyttöolosuhteiden muuttuessa, jotta voidaan varmistaa sähkölaitteistojen 

turvallisuus myös muuttuneissa olosuhteissa. 

Perinteinen korjaava kunnossapito on edelleen yleisin ja käytetyin kunnossapidon 

muoto. Kuitenkin jo 1970-luvulla huomattiin, että kunnossapito ei ole ainoastaan korjaa-

mista, vaan myös vikojen ja vikaantumisen hallintaa ja estämistä. Lisäksi laitteiden teho-

kas käyttäminen ja luotettavuus eivät riipu ainoastaan kunnossapitäjistä, vaan mitä suu-

remmin myös laitteistojen käyttäjistä. (Järviö & Lehtiö 2012) 

5.1 Kunnossapidon lajit 

Kunnossapidon eri lajeja voidaan jaotella monella eri tavalla, mutta perinteisen jaottelun 

mukaan kunnossapito jaetaan korjaavaan, ennakoivaan ja parantavaan kunnossapitoon. 

Kuvassa 13 on esitetty kunnossapidon jaottelu teknisen toteutustavan mukaan.  
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SFS-EN 13306 (2010) jaottelee sen sijaan kunnossapidon enemmänkin sen aikatau-

lutuksen mukaan. Siinä ennakoivasta kunnossapidosta käytetään termiä ehkäisevä kun-

nossapito. Ehkäisevä kunnossapito jakautuukin kuntoon perustuvaan ja jaksotettuun kun-

nossapitoon. Korjaava kunnossapito sen sijaan jakautuu siirrettyyn ja välittömään kun-

nossapitoon. 

Eräs näkökulma kunnossapitolajien jaottelulle ovat myös prosessiteollisuuden stan-

dardit, joissa PSK 6201 (2011) -standardissa kunnossapidon käsitteet ja määritelmät ja-

otellaan suunniteltuun kunnossapitoon ja häiriökorjauksiin. 

 

 
Kuva 13. Kunnossapidon lajien jaottelu (ABB 2003). 

5.1.1 Korjaava kunnossapito 

Korjaava kunnossapito on yksinkertaisimmillaan sitä, että laite tai kone huolletaan vasta 

vaurion tai vian jo synnyttyä. Yleensä vaurioituminen aiheuttaa katkoksen sähkönjake-

luun tai prosessiin. Yllättävästä vikaantumisesta aiheutuvat haitat tai tuotannonmenetys-

kustannukset ovatkin yleensä huomattavasti suuremmat kuin itse korjauksen tai laitteen 

korvaamisen kustannukset. (ABB 2003 ja Järviö & Lehtiö 2012) 

 

Korjaavalla kunnossapidolle tyypillisiä tehtäviä ovat: 

¶ vian määritys 

¶ vian tunnistaminen 

¶ vian paikallistaminen 

¶ korjaus / väliaikainen korjaus / korvaaminen 

¶ toimintakuntoon palauttaminen (Järviö & Lehtiö 2012). 

5.1.2 Ennakoiva kunnossapito 

Ennakoivan (ehkäisevän) kunnossapidon tarkoituksena on estää yllättävät vauriot ja vi-

kaantumiset ja niistä johtuvat yllättävät käyttökatkokset. Ennakoivaan kunnossapitoon 

kuuluvat ehkäisevä kunnossapito eli säännöllinen huoltotoiminta sekä mittaava kunnos-

sapito, jossa seurataan kohteen suorituskykyä. 

Ennakoiva kunnossapitotoiminta lisää myös turvallisuutta. Viimeisen vuosikymme-

nen aikana ennakoivan kunnossapidon luonne on muuttunut yhä enemmän määräaikais-

huolloista oikea-aikaisiin huoltoihin. Huoltojen ajankohta ja sisältö määritellään tällöin 

pääsääntöisesti kunnonvalvonnan mittausten ja erilaisten tarkastusten avulla. (ABB 2003) 

Ennakoivalle kunnossapidolle tyypillisiä tehtäviä ovat: 

¶ tarkastaminen 
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¶ kuntoon perustuva kunnossapito 

¶ määräysten mukaisuuden toteaminen 

¶ testaaminen 

¶ käynninvalvonta 

¶ vikaantumistietojen analysointi (Järviö & Lehtiö 2012). 

 

Ehkäisevää kunnossapitoa kutsutaan usein puhekielessä huolloksi. Vaikka kunnos-

sapidon standardi SFS-EN 13306 (2010) ei tunne ollenkaan huollon määritelmää, huolto 

ymmärretään yleensä toimenpiteenä, jossa pidetään yllä kohteen käyttöominaisuuksia tai 

palautetaan heikentynyt toimintakyky. Näin ollen huollon ja ennakoivan kunnossapidon 

tehtävät ovat osittain päällekkäisiä. (Järviö & Lehtiö 2012) 

Huollolle tyypillisiä tehtäviä ovat laitteen varsinaista toimintaa tukevista ominaisuuk-

sista ja kunnosta huolehtiminen, esim. 

¶ puhdistus 

¶ voitelu 

¶ kalibrointi 

¶ kuluvien osien vaihtaminen 

¶ toimintakyvyn palauttaminen (Järviö & Lehtiö 2012). 

 

Mittaavan kunnossapidon osa-alueita ovat kunnonvalvonta, joka on jatkuvaa sään-

nöllistä toimintaa, sekä muu erillisin mittauksin tehtävä tarkastustoiminta. Mittaavassa 

kunnossapidossa havaitut ongelmat johtavat usein myös parantaviin toimenpiteisiin, kun 

mittaamalla voidaan havaita esimerkiksi mitoitusvirheitä ja näin ollen korvata laitteistoa 

sopivammilla ratkaisuilla. (ABB 2003) 

Kunnonvalvonta perustuu muutosten seuraamiseen mittaussuureessa, eli kyseessä 

on jatkuva toiminta, jonka suorittaa usein sähkölaitteiston haltijan nimeämä taho. Esimer-

kiksi teollisuudessa lämpötilan kasvu tai tärinän lisääntyminen on yleensä merkkinä ko-

neen kunnon huononemisesta. Kunnonvalvonta sisältää näiden muutosten havaitsemisen, 

syyn tarkemman selvittämisen sekä arvion siitä, kuinka vakava vaurio on, minkä tavoit-

teena on ennustaa jäljellä olevan käyttöikä. (ABB 2003) 

Sähköalalla tarkastustoiminta on osittain säädeltyä. Tarkastustoiminnalla voidaan 

ymmärtää sekä sähkölaitteiston haltijan omavalvonta että ulkopuoliset, kolmannen osa-

puolen suorittamat tarkastukset. Tukes valvoo kolmansien osapuolien suorittamia tarkas-

tuksia ja tarkastajatahon tulee olla toiminnassaan riippumaton ja puolueeton. Kaikille uu-

sille luokan 1ï3 sähkölaitteistolle on tehtävä kolmannen osapuolen varmennustarkas-

tus. Tarkastuksen voi suorittaa valtuutettu tarkastuslaitos, valtuutettu tarkastaja tai työn 

suorittanut urakoitsija, jos yrityksellä on Turvallisuus- ja kemikaaliviraston myöntämä 

oman työn varmennusoikeus. 

Lisäksi luokan 1ï3 sähkölaitteistoille (pois lukien asuinrakennukset) on tehtävä vii-

den, kymmenen tai 15 vuoden välein määräaikaistarkastus, jonka tavoitteena on riittä-

vässä laajuudessa pistokokein tai muulla soveltuvalla tavalla varmistua siitä, että 

¶ sähkölaitteiston käyttö on turvallista ja laitteistolle on tehty huolto ja kunnossa-

pito-ohjelman mukaiset toimenpiteet 

¶ sähkölaitteiston käyttöön ja hoitoon tarvittavat välineet, piirustukset, kaaviot ja 

ohjeet ovat käytettävissä 

¶ sähkölaitteiston laajennus- ja muutostöistä on asianmukaiset tarkastuspöytäkirjat. 

(KTMp 517 1996) 
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Sähköpalojen ennaltaehkäisy on oleellinen osa määräaikaistarkastusta. Määräaikais-

tarkastuksessa kiinnitetään huomiota syttymisvaaraa aiheuttaviin riskitekijöihin, niiden 

esiintymiseen ja syntymekanismeihin (ST 51.23 2012). Liitteessä 10 on esitetty lisää säh-

köpaloja ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä sähkölaitteistojen tarkastuksen osalta. 

Parantavalla kunnossapidolla tarkoitetaan laitteiden suorituskykyä, käytettävyyttä, 

luotettavuutta ja turvallisuutta lisäävää toimintaa. Parantava kunnossapito voidaankin 

näin ollen jakaa kolmeen pääryhmään:  

¶ Ensimmäisessä ryhmässä kohde kunnostetaan käyttämällä uudempia osia tai kom-

ponentteja kuin alkuperäiset, mutta kohteen suorituskyky ei varsinaisesti muutu. 

¶ Toisessa ryhmässä ovat sen sijaan kunnostukset, joiden avulla voidaan poistaa 

esimerkiksi suunnitteluvirheistä johtuvia ongelmia tai vaurioiden perussyitä ja si-

ten vähentää korjaavan kunnossapidon tarvetta. Tällöin laitteen toiminta muuttuu 

luotettavammaksi, mutta suorituskyky ei niinkään muutu. 

¶ Kolmannessa ryhmässä ovat laitteiden modernisoinnit ja uusinnat, joiden voidaan 

ajatella kuuluvan parantavan kunnossapidon piiriin, mikäli niiden toteuttamisen 

taustalla on kunnossapidollinen ongelma tai suoranaisesti laitteen käytettävyyttä 

ja luotettavuutta lisäävä muutostyö, jolla voidaan välttää uushankinta. (ABB 2003 

ja Järviö & Lehtiö 2012) 

5.2 Jakokeskusten kunnonvalvonta 

Kunnonvalvonta perustuu yleensä siihen, että pyritään havaitsemaan alkavan vikaantu-

misen aiheuttama muutos mitattavassa suureessa. Myös jakokeskusten kunnonvalvon-

nassa olennaisin asia on siis normaalista poikkeavan tilanteen havaitseminen. Pelkästään 

se ei kuitenkaan riitä, vaan on yhtä tärkeää myös selvittää, mikä on vian ja siitä seuraavan 

riskin vakavuusaste, joka määrittää millaisiin korjauksiin on syytä varautua. 

Kun poikkeama huomataan ajoissa, jää ennaltaehkäiseville toimenpiteille riittävästi 

aikaa ja tarvittavat päätökset voi tehdä luotettavammin. Tämä tietenkin edellyttää sään-

nöllistä kunnonvalvontaa sekä aikaisempaa vertailukohtaa, jotta havaitut poikkeamat tul-

kitaan oikein, jolloin vääriä korjaustoimenpiteitä tehdään mahdollisimman harvoin. Seu-

raavaksi on esitetty sähkölaitteistojen kunnonvalvonnan kannalta jo käytössä olevia sekä 

vielä osittain tuntemattomampia kunnonvalvonnan menetelmiä. 

5.2.1 Säännölliset aistinvaraiset tarkastukset 

Jakokeskuksien osalta aistinvaraiset tarkastukset sisältävät sähkötilojen ja jakokeskusten 

osalta kaikkien niiden ilmiöiden havainnoinnin, jotka voidaan tehdä aistinvaraisesti ilman 

mittauksia. Tällöin havainnointi voi olla jatkuvaa ja sitä voivat toteuttaa myös esimerkiksi 

kiinteistön hoitajat niissä tiloissa, joissa henkilön ei tarvitse olla sähköalan ammattihen-

kilö. Tarkastuksissa kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin: 

¶ jakokeskustilojen ja hoitokäytävien esteettömyys 

¶ jakokeskustilojen läheisyydessä olevan ylimääräisen palokuorman poisto 

¶ sähkölaitteistosta tulevat epätavalliset äänet, hajut tai tärinä 

¶ rikkoutuneet kytkimet, painikkeet ym jakokeskusten kanteen asennetut kojeet 

¶ palokatkojen ja läpivientien kunto ja tiiviys. 

5.2.2 Lämpökuvaus 

Lämpökuvaus on yksi nopeimmin yleistyvistä kunnonvalvonnan ja ennakoivan kunnos-

sapidon keinoista. Sähkölaitteistoja lämpökuvattaessa korostuu kuvaajan ja saadun kuvan 
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analysoijan ammattitaito ja sähköteknisten ilmiöiden tuntemus. Lämpökuvauksella voi-

daan havaita normaalista poikkeavia lämpötila-arvoja, jotka eivät näy muuten päällepäin. 

Lämpökuvauksen yhteydessä on aina syytä mitata myös kyseisen kohteen kuormitusvirta. 

(Rousku 2014) 

Yleisimmät lämpökuvauksen avulla tarkastettavia sähkölaitteistojen osia ovat: 

¶ sähkönjakelu (3-vaiheinen) 

¶ sulakerasiat 

¶ kaapelit ja liitännät 

¶ releet/kytkimet 

¶ eristimet 

¶ kondensaattorit 

¶ suojakytkimet 

¶ ohjaimet 

¶ muuntajat 

¶ moottorit 

¶ akustot. 

 

Lämpötilan kuumien pisteiden ja poikkeamien tavallisimpia syitä ovat: 

¶ epäsymmetriset kuormat 

¶ harmoniset yliaallot (erityisesti kolmella jaollisien yliaaltojen summautuminen 

nollajohtimeen) 

¶ ylikuormitetut järjestelmät 

¶ löysät tai syöpyneet liitännät kasvattavat piirin ylimenovastusta (tavallisesti yksi 

puoli komponenteista lämpenee) 

¶ eristysvika (erityisesti suurjännitteellä) 

¶ komponenttivika 

¶ johdotusvirheet 

¶ alimitoitetut komponentit (kuten sulakkeet) kuumenevat sulakkeen molemmilta 

puolilta (Fluke 2014). 

 

Epänormaalien lämpötilojen tulkinnalle on olemassa Yhdysvaltain standardoimislai-

toksen NETA:n (International Electrical Testing Association) laatima ohjeellinen vertai-

lutaulukko, jonka avulla laitteiden lämpötiloja voidaan verrata toisiinsa tai ympäristön 

lämpötiloihin. Lämpötilojen vertailuarvot ja niiden toimenpide suositukset on esitetty tau-

lukossa 5. 

 
Taulukko 5. Lämpötilaerot ja NETA:n suosittelemat toimenpiteet. 

Lämpötilaero samanlaisten 

komponenttien välillä yhtä 

suuren kuormituksen alaisena 

Lämpötilaero komponent-

tien ja ympäristön lämpöti-

lan välillä 

Suositeltava toimenpide 

1é3 ÜC 0é10 ÜC Mahdollisesti ongelma, seuranta 

4é15 ÜC 11é20 ÜC 
Todennäköinen ongelma. Korjat-

tava, kun tilanne sallii. 

- 21é40 ÜC 
Jatkuva seuranta korjaustoimen-

piteisiin asti 

> 16 ºC > 40 ºC 
Suurella todennäköisyydellä on-

gelma, korjattava välittömästi 

 



 33 

5.2.3 Virta- ja jänniteanalyysi (sähkönlaadun mittaukset) 

Sähkönlaadun mittaukset voidaan järjestää joko kiinteänä (jatkuvana), tilapäisenä tai häi-

riömittauksena. Kiinteässä mittauksessa voidaan käyttää hyväksi kiinteää mittauslaitteis-

toa, jossa mittaus suoritetaan esimerkiksi tietyn rakennuksen muuntamon lähdöstä. Tu-

loksia on tällöin helppo verrata aikaisempiin mittaustuloksiin ja näin reagoida mahdolli-

simman nopeasti muuttuneisiin tilanteisiin sähkön laadussa. Nykyään myös muutamissa 

automaattisissa mittarinluentalaitteissa (engl. Automatic meter reading, AMR) on omi-

naisuuksia sähkönlaadun mittaukseen, jolloin mittalaitteesta saatua tietoa voidaan hyö-

dyntää myös vikadiagnostiikassa ja sähköpalojen ennaltaehkäisyssä.  

Tilapäisessä mittauksessa voidaan käyttää siirrettävää sähkön laadun mittaria tai ana-

lysaattoria, jolloin mittaus voidaan suorittaa käytännössä missä tahansa kohtaa verkkoa 

ottaen huomioon laitteiston vikasietoisuuden verkossa esiintyville häiriöjännitteille sekä 

käytettävän mittauslaitteiston suurimmat sallitut mittausalueet. Kuvassa 14 on esitetty 

erään mittauslaitevalmistajan kannettava sähkönlaadun analysaattori. 

 

 
Kuva 14. Esimerkki sähkön laadun mittauksesta estokelaparistosta (Fluke 2014). 

Häiriömittaukset ovat tilapäismittauksia, joissa voidaan hyödyntää usean eri mittaus-

lähteen tietoja häiriölähteiden selvittämiseksi. Häiriötapauksessa on tärkeää analysoida 

hyvin tarkkaan häiriöön johtaneiden tapahtumien kulkua sekä erilaisten ilmiöiden syy-

seuraussuhteita. Häiriöiden havaitsemista helpottaa, jos käytettävällä sähkön laadun ana-

lysaattorilla on mahdollista saada mittaus jostain tietystä verkon ilmiöstä, jolloin analy-

saattori toimii ikään kuin häiriötallentimena. 

5.2.4 Muut menetelmät 

Myös perinteisellä yleismittarilla tai virtapihdillä toteutetuilla jännite- ja virta mittauk-

silla voidaan havaita vikaantumisen aiheuttamia muutoksia jännitteen tai virran tehollis-

arvoissa tai vaihtoehtoisesti katkeilevassa vikatilanteessa virran huippuarvon muutoksena 

(eli toisin sanoen vian kytkeytymisestä johtuvat transientit). Vikaantuminen voi näkyä 
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yhdellä vaiheella myös esimerkiksi jännitteenalenemana tai vaihtoehtoisesti kohonneena 

virtana.  

Ultraäänimittausta  on käytetty prosessiteollisuudessa muun muassa pinnan korkeu-

den ja etäisyyksien määrittämiseen jo pitkään, mutta sähkölaitteistojen kunnonvalvon-

nassa menetelmä on vasta yleistymässä. Ultraäänimittauksella voidaan havainnoida jako-

keskusten liitosten vikaantumista, joka aiheuttaa kipinöintiä tai muuta resonoivaa ääntä, 

joka voidaan havainnoida ultraäänipeilillä. Suurjännitteellä ultraäänellä voidaan lisäksi 

havainnoida osittaispurkauksia, muuntajien sisäistä kipinöintiä ja mekaanista värähtelyä. 

Ultraääntä kuunnellaan mitattaessa, mutta kehittyneemmissä laitteissa mittaustulok-

set voidaan myös tallentaa ja vertailla mitattua dataa mittalaitteen ohjelmiston ääninäyt-

teisiin. (Malinen 2013) 

Osittaispurkausmittaukset ovat käytössä tätä nykyä lähinnä vain suurjännitteellä 

(>1000V), koska osittaispurkauksia eristeissä ja niiden pinnoilla alkaa esiintyä vasta suu-

remmilla jännitteillä. Uudemmat online-mittauksena toteutettavat osittaispurkausmit-

taukset ovat kuitenkin yleistyneet jakeluverkkoyhtiöiden kunnonvalvonnan apuna, ja ko-

jeistoissa osittaispurkausmittauksella voidaan havaita mm. eristimien, kaapelin päättei-

den sekä virta- ja jännitemuuntajien eristeissä tapahtuvia osittaispurkauksia ja ennaltaeh-

käistä näin ollen niiden hallitsematonta vikaantumista. 

5.3 Jakokeskusten huolto ja kunnossapito 

Kaikilla sähkölaitteistoilla on huollon ja kunnossapidon osalta samankaltaista ja yhtene-

viä piirteitä, mutta jokaisen yksittäisen laitteiston erityispiirteet tulee toki ottaa huomioon. 

Jakokeskuksilla korostuu keskuksen rakenteen, käyttöympäristön ja vaatimusten huomi-

oon ottaminen sekä turvallisten työmenetelmien käyttö kunnossapidossa. Jakokeskuksia 

on olemassa erilaisiin käyttötarkoituksiin, ja siten huolto ja kunnossapito tulee mitoittaa 

ja aikatauluttaa kohteen laajuuden ja tärkeyden mukaan. Seuraavissa kappaleissa on kä-

sitelty keskeisimpiä jakokeskusten huoltoon ja kunnossapitoon liittyviä toimenpiteitä. 

Säännöllinen pölyn ja lian poisto jakokeskuksista ennaltaehkäisee sähköpaloja. Ti-

lan tai alueen likaantumisaste (asteet 1é4) perustuu johtavan tai kosteutta sitovan pölyn, 

ionisoidun kaasun tai suolan määrään sekä suhteelliseen kosteuteen ja sen esiintymistaa-

juuteen ja todennäköisyyteen. Edellä mainitut seikat aiheuttaa kosteuden imeytymisen tai 

tiivistymisen, joka heikentää eristyksen sähkölujuutta ja pintavirtakestoisuutta. Tulee kui-

tenkin huomata, että laitteiden ja komponenttien eristysaineisiin kohdistuva likaantumis-

aste voi olla erilainen kuin makroympäristöllä, jonne laitteet tai komponentit on sijoitettu.  

Suojaus voidaan siis toteuttaa myös koteloinnilla tai sisäisellä lämmittämisellä imeytyvän 

tai tiivi styvän kosteuden ennaltaehkäisemiseksi. (ST 53.34 2006) 

Liitosten jälkikiristys  kuului aiemmin varsinkin teollisuudessa normaaleihin huolto-

rutiineihin. Muutenkin kaikkien jakokeskusten liitosten luokse tulisi päästä, jotta ne oli-

sivat kiristettävissä. Vaihtosähkölle ominainen taajuuden mukaan aaltoileva kuormitus-

virta ja siitä aiheutuva mekaaninen resonointi eri toimilaitteissa sekä vaihtelevat kuormi-

tukset ovat omiaan löystyttämään erityisesti ruuvikiristeisiä liitoksia. Kyseistä ilmiötä 

vastaan käytännössä ainoa vaihtoehto vikaantumisen välttämiseksi on suorittaa jälkikiris-

tyksiä riskiperusteisesti ennen kuin löystyneet liitokset aiheuttavat muita ongelmia. 

Silmämääräisesti havaittujen poikkeamien mukaan on syytä tehdä myös komponent-

tien vaihtoja ja korjau sta, niissä tapauksissa kun korjaaminen on mahdollista. Merkkejä 

vikaantumisesta voivat olla laitteen tai komponentin virhetoiminnot, ylimääräinen tärinä 

tai ääni, outo haju, lauennut sulake tai johdonsuoja-automaatti tai kokonaan toimimaton 

laite. 
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5.4 Automaattinen kunnonhallinta ja vianehkäisy 

Kunnonvalvontaa voidaan suorittaa myös automaattisesti, joko tiettyyn valvontatoimin-

taan suunniteltujen laitteiden avulla tai jopa koko prosessia tai toimintaa valvovien ohjel-

mistojen ja mittausten avulla. Seuraavissa kappaleissa on esitetty muutamia jakokeskus-

ten sähköpalojen ennaltaehkäisyn kannalta keskeisiä keinoja. 

5.4.1 Maasulun valvonta 

Maasulun ja eritystason valvonta ovat käytännössä sama asia. Eristystason valvontalaite 

mittaa jatkuvasti maahan kohdistuvaa eristysvastusta ja antaa hälytyksen, jos kynnysarvo 

ylittyy. Eri laitteistotyypeille on olemassa määräykset vian pois kytkemisestä ja valvon-

talaitteelle voidaankin usein asetella myös piirien laukaisuun vaadittavat kriteerit. Val-

vontalaite havaitsee eristystason muutokset myös maasta erotetussa järjestelmässä. 

Maasulun valvontalaitteen erikoistapaus on vikavirtasuojaus, joka toimii automaatti-

sesti laukaisten vian laitteelle määritellyn laukaisuajan mukaan. 

5.4.2 Lämpöantureilla toteutettu valvonta 

Jakokeskuksia voidaan tarkkailla myös erillisten lämpöantureiden mukaan. Kiinteät kes-

kuksiin sijoitetut lämpöanturit ovat yleisempiä valmistavassa teollisuudessa, kun jako-

keskuksiin on asennettu runsaasti lämpöä tuottavia toimilaitteita, kuten puolijohdereleitä, 

taajuusmuuttajia tai muita kytkentälaitteita.  

Lämpöantureilla toteutettu automaattinen valvonta on kyseessä myös termostaateilla 

varustetuissa keskuksissa, joissa lisäilmanvaihto (yleensä tuuletin) ohjataan päälle, kun 

lämpötila keskuksen sisällä ylittää termostaatille määritetyn raja-arvon. Lämpöanturit 

voivat antaa vikatilanteessa myös hälytyksen kiinteistön valvontajärjestelmään. 

5.4.3 Kipinöinnin ja valokaaren valvonta 

Kipinöinnin ja erilaisten sarja-, rinnan- ja maasulkujen havainnointiin on kehitetty valo-

kaaren havainnointilaite. (AFDD = Arc Fault Detecton Device). Siinä ohjelmoitava lisä-

laite tarkkailee kuormitusvirran käyrämuotoa ja kytkee piirin jännitteettömäksi valokaa-

rivaarallisen vian esiintyessä piirissä. Kuvassa 15 on esitetty palosuojakatkaisijan käyttö-

mahdollisuus erilaisten vikaantumistapojen yhteydessä. 
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Kuva 15. Valokaarisuojalaitteen suojausalue verrattuna perinteisiin suojalaitteisiin (Siemens 

2014). 

5.4.4 Jännitteenvalvontalaite 

Jakokeskuksia voidaan suojata myös jännitteenvalvontalaitteiden avulla. Jännitteenval-

vontalaite voi tarkkailla vaihejännitteitä ja estää esimerkiksi taajuusmuuttajan tai invert-

terin käytön ja mahdollisen rikkoutumisen, kun kaikki vaiheet eivät ole käytössä. Jännit-

teenvalvontalaite voi myös hälyttää, jos verkkojännitteen taso ei ole laitteistolle määritet-

tyjen raja-arvojen sisällä. 

Jännitteen valvonta voi perustua joko yli- tai alijännitevalvontaan tai molempiin. Yli-

jännitevalvonnassa suojalaitteella suojataan laitteistoja eristystasoon nähden liian suurien 

jännitteiden esiintymiseltä ja alijännitesuojauksen avulla estetään muuttuvaimpedanssis-

ten kuormien ottamasta liian suurta virtaa alijännitetilanteessa. 

5.4.5 AMR-valvonta 

Osaan etäluettavista AMR-mittalaitteista on mahdollista ohjelmoida myös erilaisia vika-

diagnostiikkaan liittyviä toimintoja. Verkkoyhtiöt voivat määritellä itse, millaisia toimin-

toja he haluavat mittauksen lisäksi hyödyntää. Mahdollisia diagnosointiominaisuuksia 
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ovat muun muassa nollavian tunnistaminen, vaihejännitteen puuttuminen, loistehon ku-

lutus sekä muut mittalaitteen havainnointikyvystä riippuvat havahtumiset. 

5.5 Palon rajaaminen palovaarallisen vian esiintyessä 

Palo tarvitsee syttyäkseen neljää asiaa: riittävästi happea ja lämpöä, palavaa materiaalia 

sekä energiaa ketjureaktion käynnistymiseen. Näistä yhdenkin elementin merkittävä vä-

hentäminen edesauttaa palon sammumista huomattavasti. Jakokeskusten tapauksessa tu-

lisi aina miettiä, miten laitteisto voidaan suunnitella, rakentaa ja huoltaa niin, että laitteisto 

vikaantuessaan ei levittäisi paloa muihin rakenteisiin vaan olisi rakenteellisesti itsestään 

sammuva. 

Palo-osastoinneilla ja palokatkoilla rajataan mahdollinen palo mahdollisimman pie-

nelle alueelle, ja samalla mahdollistetaan turvallinen poistuminen palon sattuessa. Palo-

katkojen toteutuksia laiminlyödään valitettavasti todella paljon, ja niiden valvonta olisi 

syytä ottaa osaksi koko rakentamisprosessia yhdessä sähköalan asiantuntijan, rakennus-

tarkastajan ja paloviranomaisen kanssa. Läpiviennit ja niiden puutteellinen tiivistys ovat-

kin eräitä kiinteistöjen keskeisimmistä paloturvallisuuden riskeistä (SÄTY 2003). 

 

Markkinoilla on olemassa käytännössä neljä erilaista palokatkojärjestelmää: 

¶ palokatkomassat 

¶ pinnoitetut palovillalevyt 

¶ silikonivaahdot ja vaahdotetut tyynyt 

¶ tiiviste-elementit. 

 

Edellä mainittujen lisäksi on olemassa erilaisia palokittejä, joiden avulla voidaan tosin 

paikata yleensä vain pieniä, alle 50 mm halkaisijaltaan olevia aukkoja, sekä palopussit, 

jotka on sallittu vain väliaikaiseen käyttöön. 

Laukaiseva valokaarisuojaus mittaa jakokeskuksen läpi kulkevaa kuormitusvirtaa 

sekä valon määrää halutuissa kennoissa. Jos valon määrä ja kuormitusvirta yhdessä ylit-

tävät asetetut raja-arvot, laukaisee suojaustoiminto kyseisen kojeiston jännitteettömäksi 

joko kojeistossa sijaitsevan pääkatkaisijan tai kojeistoa syöttävän katkaisijan avulla. Lau-

kaisevan valokaarisuojauksen toiminta-ajat ovat hyvin nopeita, sekä suojauksen havahtu-

minen että katkaisijan toiminta-aika ovat 20é50 ms.  

Sähkötiloja tai kojeistoja voidaan varustaa myös erilaisilla automaattisilla sammu-

tuslaitteistoilla. Suojaustavaksi voidaan valita joko koko tilan tai ainoastaan jonkin tietyn 

kohteen (keskuksen) suojaaminen. Riippuen toteutustekniikasta, paineistettu sammutus-

aine suihkutetaan vikaantuneeseen tilaan yleensä aerosolina tai vaahtona, jolloin sammut-

tava aine joko syrjäyttää tilasta hapen tai tukahduttaa muuten alkaneen tulipalon tai syt-

tyneen valokaaren. 

Palovaroittimet ja paloilmoitinlaitteistot  ovat yleisimmät sähkötiloihin asennetta-

vat suoranaisesti palojen havainnointiin tarkoitetut järjestelmät. Molemmissa tapauksissa 

palohälytys on syytä johtaa myös tilan ulkopuolelle, jotta hälytykseen voidaan reagoida 

mahdollisimman nopeasti. Paloilmoitinjärjestelmissä on mahdollista saada myös niin sa-

nottu ennakkohälytys, jossa hälytys johdetaan vain kiinteistöhuollolle mutta ei vielä hä-

lytyskeskukseen. Ennakkohälytystoiminnon tavoitteena on ollut vähentää turhia hälytyk-

siä ja sitä kautta hälytyskeskusten kuormitusta. 

Toistaiseksi palovaroittimet ja paloilmoitinlaitteistot on vain ani harvoin kytketty 

niin, että ne kytkisivät sähkönsyötön automaattisesti irti esimerkiksi vian ollessa sähkö-
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pääkeskushuoneessa. Kyseinen kytkentätapa voisi kuitenkin ennaltaehkäistä laajamittai-

siakin sähköpaloja, jos niiden primäärienergia saataisiin katkaistua palon syttymisvai-

heessa.
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6 TEHDYT TUTKIMUKSET JA SAADUT TU-
LOKSET 

Tutkimus pohjautui Tukes:n, VTT:n ja Sähköpeto-projektin aikaisempiin tutkimuksiin 

sähköpaloista. Edellä mainituissa tutkimuksissa ei ollut kuitenkaan syvennytty tarpeeksi 

tarkasti liitosten vikaantumiseen ja niistä aiheutuviin sähköpaloihin. Tämän vuoksi tutki-

mus päätettiin aloittaa kartoittavalla kyselyllä jakokeskusten sähköisissä liitoksissa esiin-

tyvistä palovaarallisista vikaantumisista.  

Kysely lähetettiin yli tuhannelle sähköalan ammattilaiselle Suomessa. Mukana oli 

koko maan kattavasti muun muassa sähkölaitteistojen käytönjohtajia, valtuutettuja säh-

kölaitteistotarkastajia ja tarkastuslaitoksia, sähköpalotutkijoita sekä sähkölaitteistojen 

lämpökuvaajia. Kyselyyn vastasi kaiken kaikkiaan 116 henkilöä. Kyselyn kysymykset on 

esitetty liitteessä 1. 

Kyselyn avulla tutkimusresurssit saatiin kohdennettua lukumääräisesti ja vaikutta-

vuudeltaan keskeisimpiin liitosten vikaantumisilmiöihin. Lisäksi tutkimukseen osallistu-

neista vastaajista neljäkymmentä eri tahoa toimitti tutkimukseen suuren määrän aineistoa 

tarkempaa analysointia varten. Tutkimukseen toimitettiin kaiken kaikkiaan: 

¶ 217 valokuvaa vikaantuneista kohteista 

¶ 369 lämpökuvaa tyypillisimmistä vikaantumiskohteista 

¶ 46 vika- tai testiraporttia 

¶ 75 laite- tai komponenttivalmistajan asennus-, käyttö- tai huolto-ohjekirjaa 

¶ 15 vikaantunutta tai kokonaan palanutta komponenttia. 

6.1 Tutkimusmenetelmät 

Kyselytutkimuksen perusteella tutkimusmenetelmiksi valittiin: 

¶ kyselytutkimuksen analysointi 

¶ valokuva-aineistoon perustuva analyysi 

¶ lämpökuva-aineiston analyysi 

¶ liitosten vikaantumismekanismien ja suojauksen vaikutuksen mallintaminen 

¶ vikaantuneiden liitoskomponenttien materiaalitekniset tutkimukset. 

 

Jokaista viittä tutkimusmenetelmää analysointiin saadun aineiston pohjalta. Seuraa-

vissa alaluvuissa on esitetty kyseisen tutkimusmenetelmän kohdalla aina ensin aineiston 

laajuus ja menetelmät sen analysointiin sekä lyhyt kooste keskeisimmistä havainnoista.  

6.2 Kyselytutkimus 

Kyselytutkimus lähetetiin 1030 sähköalan ammattilaiselle, jotka jakaantuivat seuraavasti: 

käytönjohtajat 899 kpl (87 %), sähkölaitteistotarkastajat ja tarkastuslaitokset 95 kpl (9 

%), sähköpalotutkijat 32 kpl (3 %) sekä sähkölaitteistojen lämpökuvaukseen sertifioidut 

yritykset 4 kpl (<1 %). Jokaisen vastaajan oli mahdollista vastata vain kerran. Kyselytut-

kimukseen saatiin kaikkiaan 116 vastausta, joten vastausprosentti oli hieman yli 11. 
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Kysely käsitti yhteensä 25 kysymystä, jotka oli jaoteltu kolmeen eri aihealueeseen: 

¶ Osa A: Perustiedot 

¶ Osa B: Sähköinen liitos tai komponentti on aiheuttanut vikaantuessaan laitteen 

epätavallisen toimimisen ja lisännyt sähköpaloriskiä tai aiheuttanut sähköpalon tai 

sähköpalovaaran 

¶ Osa C: Onko erilaisten jakokeskusten välillä havaittavissa jotain eroja, joissa toi-

sen tyyppinen jakokeskus vikaantuu helpommin kuin muut ja on lisännyt sähkö-

paloriskiä tai aiheuttanut sähköpalon tai sähköpalovaaran 

 

Kyselytutkimuksen kysymykset on esitetty tutkimuksen liitteessä 1, mutta tässä kap-

paleessa on esitetty tutkimuksen kannalta merkityksellisimmät tulokset ja niitä on analy-

soitu tulosten yhteydessä. 

6.2.1 Aineiston taustatiedot 

Kyselyyn vastanneista tahoista ensisijaiseksi toimenkuvakseen ilmoitti sähköpalotutkijan 

4 kpl (~3 %), valtuutetun tarkastajan tai tarkastuslaitoksen 13 kpl (~9 %), toiminnanhar-

joittajan palveluksessa olevan käytönjohtajan 64 kpl (~45%), sivutoimisen käytönjohta-

jan 32 kpl (~23 %), sähkölaitteistojen lämpökuvaajan 11 kpl (~8 %) sekä muun tahon 

(mm. sähköurakoitsija, suunnittelija tms.) 18 kpl (~12 %). Koska 116 vastaajaa ilmoitti 

toimenkuvakseen kaiken kaikkiaan 142 ryhmiteltyä toimenkuvaa, on usealla vastaajalla 

montakin roolia asiantuntijatehtävänsä sisällä. Tämä ei sinällään vääristänyt tutkimusta, 

vaan pikemminkin antoi vastauksiin monia näkökulmia. 

Käytönjohtajien vastaukset ja näkemykset (yhteensä ~68 %) korostuvat tutkimuk-

sessa, mutta toisaalta heidän määränsä ja suhteensa muihin sähkölaitteistojen huollosta, 

kunnossapidosta ja tarkastuksista vastaaviin tahoihin on jopa suurempi. Näin ollen kyse-

lyyn vastanneiden tahojen jakaumaa voidaan pitää melko kattavana ja eri ryhmittymien 

jakautumista myös määrällisesti varsin oikean suuntaisena. Kyselyn tuloksia tulkitessa 

tulee kuitenkin ottaa huomioon vastaajien motiivi vastata kysymyksiin. Myös kyselyyn 

vastanneiden ammattilaisten työkokemusta voidaan pitää varsin hyvänä, sillä 70 henkilöä 

ilmoitti sähköalan työkokemuksekseen yli 25 vuotta, 22 henkilö 16-25 vuotta, 21 henki-

löä 6ï15 vuotta ja vain 4 henkilöä 1ï4 vuotta.   

Perustietokohdassa kysyttiin myös kyseisten tahojen yleisimmin käyttämiä toimenpi-

teitä heidän suorittaessaan tarkastus- tai huoltotoimintaa sähkölaitteistoille (kuva 16). 115 

vastaajaa 116:sta vastasi kysymykseen. Kyselyssä korostuivat runsaasti silmämääräiset 

tarkastukset ja lämpökuvaus sekä hieman myös virta- ja jänniteanalyysit sekä säännölli-

nen pölyn ja lian poisto jakokeskuksista. Kyselyn tuloksista erityisesti ennaltaehkäisevän 

toiminnan laajuuden osalta ei voi vetää koko alaa koskevia arvioita esimerkiksi huollon 

ja kunnossapidon säännöllisyydestä, koska oletusarvoisesti tuloksissa korostuu vastaajien 

aktiivinen ote sähköturvallisuuden kehittäjinä, ja todellinen taso on todennäköisesti kes-

kiarvoisesti matalampi. 
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Kuva 16. Ennaltaehkäisevän toiminnan jakautuminen. 

6.2.2 Liitosten tai komponenttien aiheuttamat sähköpaloriskit 

Kysyttäessä erilaisten komponenttien vikaantumistaajuutta korostui kyselytutkimuk-

sessa kontaktorien ja riviliittimien vikaantumistodennäköisyys. Toisaalta komponenttien 

iällä ei juuri koettu olevan vaikutusta vikaantumiseen. Lisäksi kysyttäessä erilaisien lii-

tostyyppien vikaantumistiheydestä korostui ruuviliitos yli puolet isommalla todennäköi-

syydellä kuin seuraavaksi eniten liitosongelmia aiheuttava pulttiliitos (kuva 17). 

Liittimen, liitoks en tai johtimen materiaalilla ei sen sijaan koettu olevan juuri mer-

kitystä vikaantumistodennäköisyyteen. Liitettävän johtimen tyyppi sen sijaan korostui 

niin, että yksilankaisella johtimella (esimerkiksi MMJ tai ML) oli suurempi todennäköi-

syys vikaantua verrattuna esimerkiksi kerrattuun monilankaiseen johtimeen (esimerkiksi 

MPL). Toisaalta myös suuri osa tutkimukseen vastanneista ei kokenut johdintyypin vai-

kuttavan vikaantumisen todennäköisyyteen. 

Tulppasulakkeilla toteutetun piirin suojaustavan vaikutus vikaantumiseen on hieman 

korkeampi verrattuna muihin suojaustapoihin, mutta toisaalta suurin osa vastaajista ei ko-

kenut suojaustavalla olevan merkitystä vikaantumiseen tai ilmoitti, ettei osannut sanoa.  

Tyypillisimmistä liitosten vikaantumista edesauttavista asennusvirheistä korostui-

vat liitoksen kiristäminen liian pieneen momenttiin sekä hieman myös väärien liitosma-

teriaalien käyttö. 
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Kuva 17. Liitostyyppien vaikutus vikaantumiseen. 

Kontaktorien ja riviliittimien korostunutta vikaantumistodennäköisyyttä suhteessa 

muihin komponentteihin selittää osin kyseisissä komponenteissa käytössä olevat ruuvi-

liitokset, joiden vikaantumistodennäköisyys oli myös korostunut. Katkaisevien toimilait-

teiden osalta tulee myös huomioida, että katkaisuvalokaaret ja mekaaninen liike kulutta-

vat komponenttia luonnostaankin. Toisaalta ruuviliitostekniikka on yleisin kaikista liitos-

tekniikoista, mikä selittää osaltaan suurta vikaantumisten määrää. Varsinaista ruuviliitok-

sella toteutettujen liitosten vikaantumistaajuutta suhteessa muihin liitoksiin on mahdo-

tonta määrittää tarkasti, mutta tutkimuksen kannalta ruuviliitoksissa tapahtuva vikaantu-

minen ja liitosten löystyminen otettiin yhdeksi tarkoin tutkittavaksi kohteeksi. 

6.2.3 Keskustyypin vaikutus sähköpaloriskiin 

Kyselyssä haluttiin selvittää myös jakokeskusten osuutta ja vaikutusta liitosten vikaantu-

miseen. Keskuksen rakenteen vaikutusta kysyttäessä korostui hieman avorakenteisen 

keskuksen vikaantumistodennäköisyys suhteessa muihin keskustyyppeihin, mutta toi-

saalta 1/3 vastaajista ei kokenut rakenteen vaikuttavan vikaantumiseen ja 1/3 vastaajista 

ei osannut sanoa, onko rakenteella merkitystä. 

Kysyttäessä keskuksen suojausrakenteen vaikutusta (IP-luokitusta) IP2X-laitteiston 

vikaantuminen korostui hieman (14 % kaikista vastaajista), mutta toisaalta 43 % vastaa-

jista ei kokenut suojausrakenteella olevan merkitystä vikaantumiseen ja 34 % ei osannut 

sanoa, onko rakenteella merkitystä. Yleisesti todettiin, että suojausrakenteella on merki-

tystä sähköpalojen syntyyn, jos luokitus on liian pieni kyseisen tilan vaatimuksiin nähden. 

Jakokeskuksen materiaalin osalta muovi korostui hieman (15 % kaikista vastaajista), 

mutta toisaalta 41 % vastaajista ei kokenut jakokeskuksen materiaalilla olevan merkitystä 

vikaantumiseen ja 41 % ei osannut sanoa, onko materiaalilla merkitystä. Palokuorman 

kannalta toki muovi materiaalina syttyy helpommin ja pienemmässä lämpötilassa, jolloin 

se jatkaa paloa helpommin. 

Jakokeskuksen tiiviyden  osalta IP2X-rakenne (kuivien tilojen jakokeskukset) koros-

tui 26 % osuudellaan, mutta toisaalta 32 % vastaajista ei kokenut jakokeskuksen tiiviy-
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dellä olevan merkitystä vikaantumiseen ja 32 % ei osannut sanoa, onko tiiviydellä mer-

kitystä. Ulkoasennuksiin soveltuvien keskusten (IP34 min) rakenteen koettiin kuitenkin 

vikaantuvan selvästi vähemmän (7 %) kuin kuivan tilan keskusten. 

Ympäristöolosuhteista sähköpalovaaraa tai sähköpaloja lisääviksi koettiin runsaasti 

esiintyvä pöly (62 %), runsaasti esiintyvä kosteus (31 %) ja syövyttävät kemikaalit (18 

%). Kuvassa 18 on esitetty ympäristöolosuhteiden suhteellinen vaikutus kyselytutkimuk-

sen perusteella. 

 
Kuva 18. Ympäristöolosuhteiden vaikutus. 

Kysyttäessä toimialan vaikutusta sähköpalovaaran tai -palojen esiintymiseen ylei-

syyteen korostuivat teollisuus ja maatalous merkittävästi (kuva 19). Toisaalta 31 % vas-

taajista ei osannut sanoa, onko toimialalla merkitystä palovaaralliseen vikaantuvuuteen. 

 

 
Kuva 19. Toimialan vaikutus. 
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Jakokeskuksen nimellisvirta -alueen vaikutuksista sähköpalovaaraan tai sähköpa-

loihin kysyttäessä korostui pienivirtaisten (0é100 A) jakokeskusten nimellisvirta-alue 

18 % osuudellaan, mutta toisaalta 39 % vastaajista ei kokenut jakokeskuksen nimellis-

virta-alueella olevan merkitystä vikaantumiseen ja 31 % ei osannut sanoa, onko nimellis-

virta-alueella merkitystä. Kyselytutkimuksen ulkopuolelta tosin voidaan todeta, että mää-

rällisesti suurin osa jakokeskuksista on 0é100 A nimellisvirta-alueella, ja näin ollen tu-

los selittyy osin myös pienivirtaisten jakokeskusten suhteellisesti suurella määrällä. Toi-

saalta kyselytutkimuksen pohjalta voidaan olettaa, että jakokeskuksista alkunsa saavat 

sähköpalot eivät ole vain suurivirtaisten jakokeskusten ongelma, vaan sähköpalot voivat 

saada alkunsa kaikenkokoisista keskuksista. 

Kysyttäessä vikaantuneen pii rin nimellisvirta -alueen (prosentteina nimellisvirrasta) 

merkitystä sähköpalovaaran tai -palojen esiintymiseen korostui nimellisvirta alueen ylim-

mªllª neljªnneksellª kuormitettujen piirien (76é100 % nimellisvirrasta) merkitys 14 % 

osuudellaan. Toisaalta 29 % vastaajista ei kokenut piirin nimellisvirta-alueella olevan 

merkitystä vikaantumiseen ja 47 % ei osannut sanoa kantaansa kysymykseen. 

Jakokeskusten pääkiskorakenteen osalta sähköpalovaaran tai -palojen esiintymisen 

kannalta korostui kaapeloiduilla kiskostoilla rakennettujen keskusten osuus hieman 11 % 

osuudellaan verrattuna kiinteisiin kiskostoratkaisuihin. Toisaalta 40 % vastaajista ei ko-

kenut kiskoston rakenteella olevan merkitystä vikaantumiseen ja 45 % ei osannut sanoa 

kantaansa kysymykseen. 

Jakokeskusten iän vaikutukset sähköpalovaaraan tai -paloihin jakautuivat melko ta-

saisesti niin, ettª 26é40 vuoden (21 %) ja 41é60 vuoden (19 %) ikäisten jakokeskusten 

osuus korostui hieman. Toisaalta 25 % vastaajista ei kokenut jakokeskusten iällä olevan 

merkitystä vikaantumiseen ja 27 % ei osannut sanoa kantaansa kysymykseen. Osiltaan 

26é60 vuoden ikªisten jakokeskusten korostunut vikaantumismäärä voi perustua myös 

sen ikäisten jakokeskusten suhteellisesti suurempaan määrään, koska Suomea sähköistet-

tiin voimakkaasti 60- ja 70-luvuilla ja tällöin asennettiin runsaasti jakokeskuksia. 

Kysyttäessä tarkemmin uusien, alle 10 vuotta vanhojen jakokeskusten lämpiämi-

sestä suhteessa vanhempiin jakokeskuksiin hieman suurempi osa vastaajista koki uusien 

jakokeskusten lämpenevän enemmän kuin vanhempien (28 % vs. 18 %). Toisaalta 24 % 

vastaajista ei kokenut jakokeskusten iällä olevan merkitystä lämpenemiseen ja 32 % ei 

osannut sanoa kantaansa kysymykseen. 

Kysyttäessä omakohtaista kokemusta sähköpalovaaraan tai -paloon johtaneista 

tekijöistä jakokeskuksissa korostuivat seuraavat tekijät: 

¶ asennusvirheet 

¶ löysät liitokset 

¶ pöly ja kosteus 

¶ laiminlyöty huolto ja kunnossapito 

¶ huonot jäähtymisolosuhteet 

¶ huonontuneet liitokset 

¶ piirien ylikuormitus 

¶ komponenttien ikääntyminen yli teknisen käyttöiän 

¶ läpivientien puutteellisuus ja siitä johtuva ulkoisen paloa kiihdyttävän aineen, 

kaasun tai nesteen siirtyminen jakokeskuksen sisään. 

 

Lisäksi kyselytutkimuksessa vastaajat yksilöivät runsaasti yksityiskohtaisia teknisiä 

ominaisuuksia, asennusvirheitä, piirteitä ja vikoja, jotka ovat joko johtaneet sähköpaloon 

tai aiheuttaneet merkittävän palovaaran. Näitä yksittäisiä ominaisuuksia on pyritty arvi-

oimaan tutkimuksen yhteydessä seuraavissa alaluvuissa. 
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Kyselytutkimuksen yhteydessä 40 eri tahoa ilmoitti halukkuutensa toimittaa myös 

muuta tutkimusta tukevaa aineistoa. Seuraavissa alaluvuissa esiintyvät esimerkit on ke-

rätty näiltä tahoilta ja tiedon antaneen tahon yhteystiedot on esitetty aina kyseisen tapauk-

sen yhteydessä. 

6.3 Muita sähköpalovaaraan johtavia syitä 

Kirjalliset vikaraportit ja tutkimusaineisto on esitetty poikkeuksellisesti ilman lähdettä 

aineiston luovuttaneiden tahojen toivomuksesta. Seuraavat huomiot on koottu usean eri 

tahon toimittamista vikakuvauksista. Sähköpalovaaraan tai -paloihin johtavia keskeisiä 

syitä on havaittu muun muassa seuraavissa toimintatavoissa: 

¶ Kojeistovalmistajien tulisi ottaa huomioon koteloidensa lämmön johtuminen pa-

remmin. Kojeiden lämpöhäviöt tai ylimenovastukset esiintyvät teknisissä luette-

loissa, mutta niitä ei usein huomioida keskusvalmistuksessa.  

¶ Kuormituksen korjauskertoimet ympäristölämpötilaan nähden jätettäneen usein 

huomioimatta, tai oletetaan kojeistossa valitsevaa oikeaa lämpötilaa huomatta-

vasti matalampi lämpötila. 

¶ Asennusvaiheessa (joko keskusvalmistajan tai urakoitsijan toimesta) käytetään 

usein liian suurta kiristysmomenttia, mikä saattaa rikkoa asennetun komponentin 

ja aiheuttaa huonon liitoksen. 

¶ Elektroniset suojat (katkaisijoitten suojareleet, elektroniset lämpöreleet, älykkäät 

moottorisuojat) jäävät usein asettelematta, eli käyttöönottoa ei tehdä kunnolla. 

¶ Asetukset saattavat myös olla väärät ylä- tai alapuolisiin suojiin nähden, jolloin 

selektiivisyys ja/tai riittävä suojaustaso ei välttämättä toteudu. 

¶ Kompensointilaitteistojen huolto ja kunnossapito laiminlyödään hyvin usein ko-

konaan, jolloin kovassa kuormituksessa olevan laitteiston vanhenemisen aiheut-

tamaa vikaantumista ei huomata ja vika saattaa kehittyä palovaaralliseksi. 

¶ Eristystasojen puutteellisuus keskusten sisällä lisää läpilyönti- ja sähköpaloriskiä. 

¶ Muutosten ja lisäysten jälkeen ei huomata tarkistaa muuttuneita jäähdytysolosuh-

teita, jolloin keskukset ja kaapelit saattavat kuumeta liikaa. 

¶ Jakokeskusten kotelointiluokitus heikkenee oleellisesti, kun asennuksen tai muu-

toksen yhteydessä osa läpivienneistä jää joko osittain tai kokonaan auki. 

¶ Muutosten ja lisäysten jälkeen ei usein tarkisteta kokonaiskuormituksen muutosta. 

¶ Epäsiisti ja ylimittaisilla kaapeleilla täytetty jakokeskus lisää sähköiskun vaaraa, 

ja ylimittaiset kaapelit ovat ylimääräistä palokuormaa ja edistävät paloa vikatilan-

teen sattuessa.  

¶ Oksidikerroksen muodostuminen tai johtimen värin vaihtuminen on usein merkki 

liitokseen kohdistuneesta liiallisesta rasituksesta ja liiallisesta lämpenemisestä.  

¶ Johdineristeen sulaminen kertoo hyvin suuren paikallisen lämmön esiintymisestä 

ja on ennakoiva signaali palovaarallisesta viasta. 

6.4 Valokuva-aineistoon perustuva analyysi 

Myös uusien keskusten asennusvirheet ja väärät asennuskäytännöt lisäävät merkittävästi 

laitteiston hallitsemattoman vikaantumisen riskiä. Saatujen havaintojen ja valokuvien pe-

rusteella sähköpaloriskiä lisää huomattavasti vierasaineiden esiintyminen sähkölaitteisto-

jen sisällä ja niiden välittömässä läheisyydessä. Palavan materiaalin varastointi keskusti-

loihin vaikeuttaa myös palotilanteessa alueen pelastustöitä sekä saattaa nopeuttaa paloa 
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ja laajentaa paloaluetta. Vaikka palotarkastuksissa ohjeistetaan sähkölaitteistojen halti-

joita poistamaan sähkökeskustiloista kaikki ylimääräinen palava materiaali, jää tämä toi-

menpide hyvin usein tekemättä. Seuraavaksi on esitetty kootusti tyypillisimpiä sähköpa-

lovaaraa lisääviä vikaantumis- tai laiminlyöntihavaintoja. 

 

L iitoksen vikaantuminen yleisesti 

 

Niin kyselytutkimuksessa kuin tutkimuksen aineistoksi saaduissa valokuvissakin todet-

tiin hyvin usein liitoksen vikaantumisen johtuvan löysästä liitoksesta. Liitoksen vikaan-

tuminen ei kuitenkaan ole niin yksioikoista, vaan vikaantumiseen vaikuttavat hyvin voi-

makkaasti myös ulkoisien voimien vaikutus, liitosta ympäröivän kaasun koostumus, lii-

toksen tekovaiheessa rajapintoihin päässeet epäpuhtaudet sekä sähkövirran ja lämmön ai-

heuttamat kemialliset muutokset johdin- ja liitinmateriaaleissa. Löysä liitos voidaankin 

diagnosoida vain kokeilemalla liitoksen uudelleen kiristämistä ennen kuin liitokseen teh-

dään muita muutoksia. Hyvin usein kuitenkaan pelkkä kiristys ei riitä, vaan lämmön vai-

kutuksesta vaurioituneet johtimet sekä liitoksen välittömässä läheisyydessä olevat kom-

ponentit tulisi korvata uusilla sekä esimerkiksi pulttiliitoksissa liitoksen pinnat tulisi puh-

distaa ja kaapelikenkä sekä aluslaatat vaihtaa uuden, luotettavan liitoksen aikaansaa-

miseksi. 

Kuvassa 20 kahden vaiheen kaapeloinnit ovat sulaneet löystyneen liitoksen takia. 

Huomattavaa on, että löysää liitosta ei voida aina todentaa pulttien ja ruuvien asennosta, 

vaan ainoastaan kokeilemalla, kiristyykö liitos. 

 

 
Kuva 20. Löystyneen liitoksen seurauksena sulaneet johdineristeet (© Pertti Kukkonen, Oy Els-

pecta Ab). 

Kuvassa 21 on esitetty löystyneen liitoksen vuoksi lämmenneen pääkytkimen väri-

muutokset johdinmateriaalissa sekä johtimen osittainen sulaminen. Suurimmat vauriot ja 

muutokset ovat kytkimen yläpuolisessa osassa vasemman reunan johtimissa, mutta vika 

on vaurioittanut myös viereisiä kaapeleita, joten lämpenemisen on täytynyt olla voima-

kasta.  
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Kuva 21. Huonon liitoksen aiheuttama oksidoituminen ja eristemateriaalin sulaminen johtimessa 

(© Pertti Kukkonen, Oy Elspecta Ab). 

Ryhmätason nolla- ja suojajohtimissa tapahtuvat liitoksien vikaantumiset eivät usein 

ole suoranaisesti palovaarallisia varsinkaan kolmivaiheisissa ja symmetrisesti kuormite-

tuissa asennuksissa, joissa nollajohtimien läpi ei kulje juurikaan virtaa. Sen sijaan käyt-

täjien turvallisuuteen nolla- ja suojajohtimien liitosten vikaantumisella on suuri merkitys. 

Kuvan 22 tapauksessa 15-vuotias tyttö sai sähköiskun metallirunkoisesta sekoittimesta 

löystyneen nollajohtimen vuoksi, kun nollatun pistorasian maadoitusliitin tuli jännitteel-

liseksi. Tässä tapauksessa tosin oli kyse yksivaiheisesta kuormasta, jolloin koko piirin 

virta on kulkenut myös löystyneen nollaliittimen läpi ja aiheuttanut myös palovaaran ja 

johdineristeiden voimakkaan hiiltymisen. 

 

 
Kuva 22. Nollajohtimen liitoksen löystymisen aiheuttama vikaantuminen (© Marko Mäkeläinen, 

QM-Installation Oy). 

Teollisuuslaitoksissa liitosten luotettavuus korostuu voimakkaasti vaihtelevien kuor-

mien ja suurien virtojen vuoksi. Edes hiiltymispisteeseen päässyt liitos ei välttämättä va-

roita etukäteen eikä esimerkiksi suojalaite reagoi ennen liitoksen lopullista vikaantumista 

oiko- tai maasulun kautta. On myös lukuisia tilanteita, joissa sähkönsyöttö on jatkunut 

normaalina, vaikka komponentti on vikaantunut palovaarallisesti. Tällöin piirissä vaikut-
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tanut kokonaisvirta ei esimerkiksi suuren vikaimpedanssin vuoksi ole saavuttanut tar-

peeksi suurta arvoa, jolla suojalaite olisi toiminut. Kuvassa 23 on esitetty esimerkki jo 

miltei hiiltyneestä liitoksesta, jossa myös vikaantuneen liitoksen johtimen eriste on sula-

nut noin kahdenkymmenen sentin etäisyydeltä kokonaan. 

 

 
Kuva 23. Löystyneen liitoksen aiheuttaman lämmön nousun seuraukset (© Hannu Halminen, Bol-

den Harjavalta Oy). 

Korroosion vaikutus 

 

Korroosio ilmenee usein näkyvimmin jakokeskusten ulkopuolisissa pinnoissa. Ulkoinen 

korroosio ei ole kuitenkaan sähköisille liitoksille sinänsä vaarallista, mutta se kertoo toki 

haastavista olosuhteista, jolloin laitteiston kuntoa tulisi valvoa tehostetusti. Lisäksi kor-

roosio voi olla merkki sähkölaitteistoihin kohdistuvasta muusta ongelmasta. Esimerkiksi 

kuvassa 24 korroosion oli aiheuttanut jakokeskusten yläpuolella vuotanut vesiputki, joka 

olisi aiheuttanut todella suuren vikaantumisriskin veden päästessä jakokeskuksen jännit-

teisiin osiin. 

 

 
Kuva 24. Yläpuolen putkistoista vuotaneen veden ruostuttama jakokeskus (© If Turva-akatemia). 
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Korroosio voimistuu runsaasti happamien ja emäksisten aineiden, nesteiden ja kaasu-

jen vaikutuksesta. Kuvassa 25 on esitetty jakokeskuksen pääjakelukiskostoon valuneen 

kemiallisen nesteen vaikutuksista keskuksen rakenteisiin. Korroosio on ollut hyvin voi-

makasta ja aiheuttanut merkittävän vikaantumisriskin pienentyneiden ilmavälien vuoksi. 

 

 
Kuva 25. Happaman nesteen vaikutukset jakokeskuksen kiskostoon (© Hannu Halminen, Bolden 

Harjavalta Oy). 

Edes tiivis rakenne ei estä kokonaan syövyttävien kaasujen korrodoivaa vaikutusta 

liitoksiin. Kuvassa 26 on esitetty alle nimellisvirtansa pitkäkestoisesti käynyttä IP-67-ko-

telointiluokan pistoliitintä, joka on altistunut seitsemän vuoden ajan jätevedenpuhdista-

mon ammoniakkipitoisille kaasuille. Liitosten lämpeneminen oli sulattanut rakenteeseen 

reiän ja pistoliitintä avattaessa koko rakenne murtui aiheuttaen merkittävän sähköturval-

lisuus- ja käyttökatkovaaran. 

 

  
Kuva 26. Pistoliittimen kunto ennen avausta ja irtikytkennän jälkeen (© Sampsa Salmela, Napa-

piirin Vesi Oy). 

Virheellinen asennus 

 

Kyselytutkimuksessa todettiin väärän tai virheellisen asennustekniikan ja asennuskäytän-

nön olevan usein syy vikaantuneisiin liitoksiin. Seuraavissa kuvissa on esitetty muutamia 

tyypillisiä esimerkkejä yleisistä asennusvirheistä tai huonoista asennuskäytännöistä jako-

keskusten valmistuksessa. 

Kuvassa 27 on tyyppiesimerkki runsaassa kuormituksessa olleiden pulttiliitosten 

käyttäytymisestä virheellisen asennustavan seurauksena. Ylimpänä on oikean kokoisella 

liittimellä ja työkalulla puristetun liitosjohtimen muuttumaton rakenne. Kaksi alempaa 

liitosjohdinta on sen sijaan tehty liian suurta kenkää ja puristustyökalua käyttäen, jolloin 

liitoksesta on muodostunut epäluotettava. 
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Kuva 27. Esimerkki väärän kokoisen työkalun käytön seurauksista puristettavilla kaapelikengillä 

(© Hannu Halminen, Bolden Harjavalta Oy). 

Ollakseen luotettava pulttiliitos vaatii myös oikean kokoisten ja oikeista materiaa-

leista valmistettujen pulttien, mutterien, paineentasausaluslevyjen sekä kartiomaisen 

aluslaatan käyttöä. Kuvan 28 esimerkissä liitoksen irtoaminen on ollut todellinen riski 

L2- ja L3-vaiheilla liian lyhyen pultin tai muuten väärällä tavalla tehdyn liitoksen vuoksi. 

Kuvasta voidaan huomata, kuinka pultin kierre on vain muutaman millin kiinni vastamut-

terissaan ja on näin ollen altis ulkoisen voiman, tärinän tai yliaaltojen aiheuttaman reso-

nanssin vaikutuksille. 

 

 
Kuva 28. Pulttiliitoksen vaillinainen viimeistely, pultti on liian lyhyt (© Pertti Kukkonen, Oy Els-

pecta Ab). 

Virheet jakokeskusvalmistuksessa 

 

Lukuisissa vikaraporteissa ilmeni eri jakokeskusvalmistajien huolimaton asennustyö eri-

tyisesti läpivientien, komponenttien sijoittelun ja komponenttien asennusohjeiden huomi-

oimattomuudessa.  Kuvassa 29 on esitetty keskusvalmistajan asennusvirheestä johtunut 

palovaarallinen vikaantuminen. Asennuksesta puuttui katkaisijavalmistajan edellyttämä 

(jos katkaisijan yläpuolisella alueella on jännitteisiä kiskoja, kaapeleita tms.) valokaari-

suoja. Oikosulussa katkaisija purkaa valokaaren ylöspäin, ja valmistajan ohjeen mukaan 

silloin tarvitaan erillinen suojalevy suojaamaan jakokeskuksen muita rakenteita.  
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Kuva 29. Puutteellisen asennuksen aiheuttama oikosulku katkaisijan valokaaresta (© Juha Ant-

tonen, Botnia Mill Sevice Oy). 

Kuvassa 30 on täysin uudessa jakokeskuksessa tapahtunut maasulku muutama päivä 

jännitteiseksi oton jälkeen. Syynä oli etukojetta syöttävien kiskojen huono eristys tai eris-

teen hankaantuminen teräviin läpivientireikiin. Jakokeskusten valmistuksessa tulisikin 

ottaa paremmin huomioon kuljetuksen ja asennuksen vaikutukset keskusrakenteeseen. 

Erityisesti läpiviennit ovat alttiilta vikaantumiselle, ja niiden osalta tulisi miettiä jopa 

standardia suurempia ilmavälejä kiskostojen ja keskuksen rungon välillä vikaantumisen 

välttämiseksi. 

 

 
Kuva 30. Puutteellisten läpivientien aiheuttama maasulku keskuksen runkoon (© Juha Anttonen, 

Botnia Mill Sevice Oy). 

Jakokeskusstandardi edellyttää eri jännitetasojen peruseristettyjen johtimien erillään 

pitämistä. Hyviin asennustapoihin kuuluu myös eri tarkoitukseen olevien virtapiirien 

erottaminen oikosulkutilanteiden välttämiseksi. Kuvassa 31 on esitetty esimerkki pää- ja 

ohjausvirtapiirien risteilystä, joka saattaa aiheuttaa läpilyöntiriskiä, vaikka jännitetasot 

olisivatkin samat.  
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Kuva 31. Ohjausvirtapiirien väärä kaapelointireitti aiheuttaa pää- ja ohjausvirtapiirien välisen 

oikosulun riskin (© Juha Anttonen, Botnia Mill Sevice Oy). 

Eri jännitetasojen tapauksessa jakokeskusstandardin vaatimus on selkeämpi, ja peruseris-

tettyjen johtimien tai kiskojen kosketusta toisiinsa ei sallita kuvassa 32 esitetyllä tavalla. 

Oikealla olevan laitteiston ohjauslattakaapeli makaa suoraan jännitteisen kiskoston päällä 

aiheuttaen mahdollisen sähköturvallisuus- ja paloriskin. 

 

 
Kuva 32. Ohjausvirapiirien väärä kaapelointireitti aiheuttaa pää- ja ohjausvirtapiirien välisen 

oikosulun riskin (© Juha Anttonen, Botnia Mill Sevice Oy). 

Puutteellisen suunnittelun, asennuksen ja käytön yhteisvaikutus 

 

Vaikka asennus olisi suoritettu moitteettomasti, voi käyttäjän virhe vahingoittaa sähkö-

laitteistoa niin, etteivät edes suojalaitteet suojaa sähköpalolta. Kuvassa 33 kontaktorin 

kärjet ovat hitsautuneet kiinni liian suuren kuorman seurauksena. Kyseinen asennuksen 

lähellä oli toinen vastaava pistorasialiitäntäinen, hieman suurempitehoinen moottori, joka 

oli kytketty virheellisesti pienempitehoiseksi mitoitetun piirin pistorasiaan. Kyseisessä 

tilanteessa edes oikein aseteltu kontaktoriin liitetty lämpörele ei ole katkaissut virtapiiriä, 

koska lämpörele ei ole kyennyt katkaisemaan sen läpi kulkenutta suurempaa energiaa. 

Toisin sanoen kontaktorin koskettimien katkaisukyvyn I2t-arvo on ollut riittämätön, ja 
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koskettimet ovat hitsautuneet kiinni aiheuttaen palovaaran. Kyseisessä tilanteessa on-

neksi voimakas savunmuodostus paljasti vian ennen kuin palo ehti levitä muihin raken-

teisiin. 

Lähtökohtaisesti kontaktorin mitoituksen oikeellisuus voidaan kyseenalaistaa, sillä 

käytettävän katkaisulaitteen tulisi aina kestää piirissä mahdollisesti esiintyvä oikosulku-

virta ottaen toki piirin oikosulkua rajoittavat suojalaitteet huomioon. Myöskään asennus-

tapa ei ollut hyvä, koska asennettaessa kaksi eritehoista moottoria pistorasialiitäntäisinä 

ei voitu olla varmoja piirien vaihtumisesta tulevaisuudessa. Näin ollen vastaavissa tilan-

teissa suositeltavampi asennustapa olisi tehdä asennus kiinteänä, jolloin vain sähköalan 

ammattilainen saisi muuttaa tarvittaessa kytkentää. 

 

 
Kuva 33. Vaurioitunut kontaktori (© Jorma Korkalo, Primatest Oy). 

Koteloinnin pitävyyden vaikutukset 

 

Jakokeskusten kotelointiluokka muodostuu keskuksen rakenteellisesta, mutta myös toi-

minnallisesta, koteloinnista. Lisäysten ja muutosten jälkeen syntyneet uudet läpiviennit 

sekä kaapelitunnelien sisääntuloaukot tulisi tiivistää asianmukaisesti, ja käytön yhtey-

dessä tulisi huolehtia ovien ja kansien kiinni olemista ja tiiviydestä. 

Pieneläinten pääsy jakokeskusten sisään voi aiheuttaa potentiaalista vaaraa erityisesti 

maatiloilla, mutta myös muussa ympäristössä. Eläimet voivat joko tuhota keskuksen si-

säisiä eristerakenteita tai aiheuttaa palovaaran osumalla jännitteisiin osiin. Kuvassa 34 

hiiret ovat päässeet teollisuudessa olevan jakokeskuksen sisään ja kuolleet jakokeskuksen 

jännitteisiin osiin aiheuttaen palovaaran.  
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Kuva 34. Puutteellisten läpivientien vaikutus eläimien kulkeutumiseen jakokeskuksen jännitteisiin 

osiin (© If Turva-akatemia). 

Jakokeskuksen tiiviys vaikuttaa myös ulkoisen lian ja pölyn kertymiseen keskuksen 

sisään. Pölyn palokuormaa lisäävä vaikutus on todellisuudessa melko pieni, mutta pöly-

kerros estää komponenttien jäähtymistä ja aiheuttaa näin ylimääräistä lämpenemistä, joka 

lisää vikaantumisen riskiä. Lisäksi pölyn mukana voi tulla myös sähköä joko kokonaan 

tai osittain johtavia partikkeleita, joiden vaikutuksesta läpilyöntiriski voi kasvaa huomat-

tavasti. Pölyn poiston tulisikin ainakin pölyisissä ympäristöissä sisältyä säännöllisesti 

sähkölaitteiston huolto-ohjelmaan ja olla osa ennakoivaa kunnossapitoa. Kuvassa 35 on 

esitetty kuva jännitteisille pinnoille muodostuneesta runsaasta pölystä. 

 

 
Kuva 35. Pölyä ja likaa on kertynyt runsaasti jännitteisille pinnoille keskuksen sisälle (© Pertti 

Kukkonen, Oy Elspecta Ab). 

Sähköpalon leviämisriskiä lisäävä toimintaympäristö 

 

Jos keskuksille ei jätetä riittävää hoitotilaa, ei niiden kunnossapidosta juuri huolehdita 

huonon luoksepäästävyyden takia. Myös keskuksen jäähdytysolosuhteet voivat huonon-

tua ratkaisevalla tavalla eikä ylilämpenemiseen viittaavia merkkejä havaita ajoissa. Tämä 

yhdistettynä vikaantuviin liitoksiin lisää paloturvallisuusriskiä merkittävästi. (Kukkonen 

2014) Kuvassa 36 on esitetty esimerkki palovaarallisten kemikaalien säilytyksestä jako-

keskuksen välittömässä läheisyydessä. 
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Kuva 36. Runsas palavien aineiden varastointi jakokeskusten läheisyydessä (© Pertti Kukkonen, 

Oy Elspecta Ab). 

Heikko luoksepäästävyys ja ylimääräisen palokuorman tuoma lisäriski yhdistettynä 

jakokeskuksen vikaantumiseen olisi kuvan 37 tapauksessa tuhoisa yhdistelmä. Paloviran-

omaiset kiinnittävät huomiota myös sähkökeskustilojen kuntoon ja erityisesti palokuor-

man määrään, mutta loppujen lopuksi vastuu tilojen kunnossapidosta ja mahdollisista 

seurauksista laitteiston vikaantuessa laiminlyönnin seurauksena on aina sähkölaitteiston 

haltijalla. 

 

 
Kuva 37. Ylimääräinen tavara estää laitteistojen kunnossapidon ja lisää tilan palokuormaa huo-

mattavasti (© Pertti Kukkonen, Oy Elspecta Ab). 

Usein myös jakokeskusten sisällä säilytetään sinne kuulumatonta tavaraa. Ylimääräi-

nen tavara huonontaa keskuksen komponenttien jäähtyvyyttä ja on todellinen riski muo-

dostaessaan lisäpalokuormaa erityisesti muutenkin laiminlyödyn kunnossapidon vuoksi 

helposti vikaantuville kondensaattoriparistoille, kuten kuvassa 38 hyvin näkyy. 

Ylimääräinen PVC-muovi ja -sähkökaapelit muodostavat jakokeskusten sisällä lisäksi 

turvallisuusriskin sähköpalojen yhteydessä, koska ne muodostavat voimakkaasti savua ja 

häkää ja niistä vapautuvan kloorin yhdistyessä veteen syntyy helposti myös syövyttävää 

suolahappoa (HCl). 
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Kuva 38. Kondensaattoripariston keskuksen sisätila täynnä ylimääräistä palokuormaa (© Pertti 

Kukkonen, Oy Elspecta Ab). 

Myös keskuksien kojeiden ja koteloiden päälle muodostunut runsas pöly ja lika lisää-

vät lämpenemää ja vaikeuttavat keskuksen jäähtymistä lisäten samalla paloriskiä, kuten 

kuvan 39 esimerkissä. Pöly ja lika voivat muodostaa muiden epäpuhtauksien kanssa joko 

kokonaan tai osittain johtavan virtatien erityisesti silloin, kun likakerros muodostuu esi-

merkiksi ilmankosteuden kasvamisen myötä, jolloin läpilyöntiriski sekä eristeiden yli että 

jännitteisien osien välillä kasvaa. 

 

 
Kuva 39. Pölyä ja likaa on kertynyt runsaasti keskuksen ulkopinnoille (© Pertti Kukkonen, Oy 

Elspecta Ab). 

Ulkoisten ilmiöiden aiheuttama vikaantuminen 

 

Myös ulkoiset häiriöt sähköverkossa saattavat aiheuttaa palovaaran. Esimerkiksi erityi-

sesti ukkosen aiheuttama voimakas jännitteen nousu järjestelmässä voi rikkoa kuvan 40 

esimerkin mukaisesti sähkölaitteiston ohjaus- ja päävirtapiirin laitteistoja ja aiheuttaa 



57 

 

myös laajemman palovaaran. Erityisen herkkiä ovat paljon elektroniikkaa sisältävät kom-

ponentit. 

 

 
Kuva 40. Ukkosen aiheuttama ohjauskeskuksen vikaantuminen (© Ari Jurvanen, Keski- Suomen 

Pelastuslaitos). 

Aina vikaantumisen alkusyytä ei voida todentaa. Varsinkin suurivirtaisissa oiko-

suluissa eivät vikaa edeltäneet jäljet usein näy. Sen sijaan vikaantumiskohdan oiko- tai 

maasulku jättää yleensä pysyvät jäljet. Jälkien muodostuminen riippuu voimakkaasti vir-

ran suuruudesta, vikapaikasta sekä viasta mahdollisesti seuranneesta palosta. Kuvassa 41 

suurivirtaisen kiskostoliitoksen oikosulun vaikutus näkyy sulaneina pisaramaisina muu-

toksina oikosulkukohdassa sekä pieninä oikosulussa ympäriinsä singonneina metallipi-

saroina. Vikaantumisen alkusyytä ei ole kuitenkaan pystytty jäljittämään, joten myös ul-

koisen ylijännitteen mahdollisuus on olemassa. 

 

 
Kuva 41. Tyypilliset suurivirtaisessa oikosulussa syntyneet palamisjäljet (© Matti Suomalainen, 

ABB Oy).  
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6.5 Lämpökuva-aineistoon perustuva analyysi 

Lämpökuvauksissa havaituissa puutteissa suurin osa havainnoista ei aiheuttanut vielä vä-

litöntä palovaaraa, mutta lähes jokaisessa raportissa kehotettiin vaihtamaan joko vikaan-

tunut komponentti tai suorittamaan vikaantuneen liitoksen asennus uudelleen ja uusimaan 

myös liitoksissa käytetyt asennustarvikkeet lukuun ottamatta liitokseen liittyviä johtimia. 

Vain harvassa tapauksessa myös liitokseen liittyvät johtimet kehotettiin korvaamaan uu-

silla, koska niihin oli vaikuttanut suurempi lämpötila kuin kyseiselle johdintyypille on 

sallittu. Vaikka kuvaustilanteessa lämpötila olisikin matalampi, johtimen eristemateriaa-

lin ollessa vaurioitunut kannattaisi johdin korvata aina uudella. Lämpökuvatutkimusai-

neistoissa korostuivat seuraavien liitostyyppien ongelmat: 

¶ suurivirtaiset pulttiliitokset ja kaapelikengät 

¶ ruuvikiristeisien liitosten vikaantuminen 

¶ kahvasulakkeiden ja sulakealustojen välisten liitosten vikaantuminen 

¶ ikääntyneiden kontaktorien sisäisten liitospintojen vikaantuminen 

¶ tulppasulakelähtöjen vikaantuneet liitokset 

¶ ruuvikiristeisien riviliittimien vikaantuneet (löystyneet) liitokset 

¶ liian tiiviisti asennettujen komponenttien ja/tai johdinten yhteisen lämpötilavai-

kutuksen kertautuminen. 

 

Vikaantumiset olivat havaittavissa pääasiassa epäsymmetrisestä lämpenemisestä suh-

teessa piireissä meneviin vaihevirtoihin sekä komponenteissa ja johtimissa fyysisesti nä-

kyvistä vikaantumisjäljistä. Tutkimuksen lähdemateriaalina olleissa lämpökuvausrapor-

teissa ilmeni melko suurta vaihtelua kuvien analysoinnin ja toimenpidesuositusten osalta, 

vaikka lämpökuvaus on melko mekaaninen toimenpide. Laadukkaissa raporteissa koros-

tui kuvaajan perehtyneisyys ja ymmärrys sähkön ja komponenttien käyttäytymisestä, eikä 

niinkään lämpökuvaajan työkokemuksen pituus sähköalalta. 

Lämpökuvauksessa tulee lisäksi aina muistaa laitteiston asetteluarvojen ja kuvattavan 

ympäristön vaikutus saatuihin tuloksiin. Saatuja lämpötiloja ei tule siten tulkita täysin 

eksakteina arvoina, vaan vertailukohtana. 

 

Liitoksen lämpeneminen 

 

Liian usein vikaantuneesta liitoksesta todetaan vain liitoksen olleen löystynyt ja vian 

aiheutuneen löystymisestä. Seuraavaksi on esitetty erilaisia tilanteita, joissa liitos on vi-

kaantunut. Osassa tilanteista vikaantumisen on aiheuttanut liitoksen löystyminen ja 

osassa jokin muu tekijä. Saadussa aineistossa vain hyvin harvoin suoritettiin tarkempia 

selvityksiä vian alkusyyn tulkitsemiseksi. Näin ollen lämpökuvahavainnoista ei usein 

voitu tehdä tarkempia analyysejä vian alkusyistä, vaan niissä kiinnitettiin huomiota aino-

astaan viasta seuranneisiin ilmiöihin. 
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Kuvassa 42 on esitetty löystyneen riviliittimen vaikutus piirin lämpenemiseen. Ky-

seiselle johdineristeen suurin sallittu lämpötila (70 ºC) ylittyy reilusti lämpötilan ollessa 

yli 95 ºC. 

Vikaantunut liitos voi aiheuttaa pienilläkin virroilla merkittäviä muutoksia johdin- ja 

komponenttieristeissä sekä myös johtavissa osissa. Lämpökuvauksessa vielä melko pieni 

lämpötila (77 ºC) on kuvan 43 esimerkissä kuitenkin vaikuttanut jo voimakkaasti kontak-

torin johdotuksiin ja liitokseen. 

Kuvassa 44 vikaantuminen on tapahtunut kahvasulakkeen ja sen alustan välisessä lii-

toksessa, jossa liitos syntyy jousivoiman vaikutuksesta. Huomattavaa kuitenkin on, että 

myös erillään vikapaikasta olevan johtimen muovivaippa on sulanut pitkältä matkalta. 

 

 
Kuva 42. Löystyneen riviliitinkytkennän vaikutus johtimen ja liittimen lämpötilan nousuun (© 

Hannu Halminen, Bolden Harjavalta Oy). 

 
Kuva 43. Vikaantuneiden liitosten aiheuttamat muutokset johtimissa.(© Tuomo Ojala, Selekto 

Tmi). 

  
Kuva 44. Liitospintojen löystymisen aiheuttama lämmön nousu kahvasulakkeissa (© If Turva-

akatemia). 
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Liitoksen vikaantuessa lämpö johtuu metallissa hyvin melko pitkiäkin matkoja. Ku-

vassa 45 on hyvin nähtävissä, kuinka liitoksen kuumimmassa kohdassa oleva noin 150 

ºC lämpötila johtuu syöttökaapelia pitkin alaspäin noin 100 ºC lämpöisenä vaurioittaen 

johtimen eristeitä merkittävästi. Lisäksi lämpötila johtuu myös kontaktorin kärkien yli, 

jolloin voidaan olettaa myös toimilaitteen kärsineen nousseesta lämpötilasta. 

Lämpötilan nousu riippuu voimakkaasti piirissä vaikuttavasta virrasta, mutta pienil-

läkin virroilla voi lämpötila nousta hyvin suureksi olosuhteiden ollessa lämmön nousulle 

suotuisat. Kuvassa 46 kontaktorin pistemäisesti lämpenevän ruuviliitoksen lämpötilaksi 

on mitattu jopa yli 300 ºC virran ollessa todennäköisesti alle 10 A. Tällöin voidaan olettaa 

liitoksen vikaantumisasteen olevan korkea, ja tarkemmassa tarkastelussa voitaisiin toden-

näköisesti havaita myös kipinöinti liitoksen rajapintojen välissä. 

 

  
Kuva 45. Kompensointilaitteiston kontaktorin liitoksen aiheuttama vikaantuminen (© If Turva-

akatemia). 

  
Kuva 46. Puutteellisen liitoksen aiheuttama lämpenemä kontaktorin ja lämpöreleen välissä (© If 

Turva-akatemia). 

Liitoksen vikaantuminen ei aina johdu sen löystymisestä. Esimerkiksi korroosion tai 

oksidikerroksen aiheuttama ylimenovastus kontaktipintojen välillä saattaa aiheuttaa run-

saan lämmön muodostumisen, joka johtuu piirissä johtimia pitkin myös useita kymmeniä 

senttejä eteenpäin. Syy-seuraussuhteen määrittäminen ei ole kuitenkaan helppoa, sillä esi-

merkiksi löystynyt liitos saattaa myös aiheuttaa lämmetessään oksidikerroksen muodos-

tumisen liitoksen pinnoille.  
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Kuvan 47 liitospulttien asennosta päätellen liitoksen vikaantumisen on voinut aiheut-

taa liitoksen tekovaiheessa johtimen ja liittimen väliin jäänyt epäpuhtaus, jonka seurauk-

sena liitos on lämmennyt voimakkaasti. 

Myös väärin mitoitettu komponentti tai suojalaite voidaan havaita lämpökuvauksen 

avulla. Kuvassa 48 esitetty varsin yleinen, vaikkakin valitettava, ilmiö, jossa oikean kah-

vasulakekoon puuttuessa on sulake korvattu liian pienellä sulaketyypillä, jolloin sula-

kealustan ja sulakkeen rajapinta lämpenee heikon kosketuksen vuoksi.  

Varsinaisen löystyneen liitoksen voi havaita lämpökuvauksen avulla helposti, erityi-

sesti ruuviliitosten tapauksessa, sen pistemäisen lämpenemän vuoksi. Kuvassa 49 on esi-

tetty esimerkki pienivirtaisen löysän liitoksen näkymisestä lämpökuvauksessa. 

 

  
Kuva 47. Liitoksen vikaantumisen aiheuttama lämpenemä liittimessä ja johtimessa (© If Turva-

akatemia). 

 
Kuva 48. Tyyppiesimerkki väärin mitoitetusta kahvasulakkeesta.. (© Tuomo Ojala, Selekto Tmi). 

 
Kuva 49. Tyyppiesimerkki löystyneen liitoksen aiheuttamasta lämpenemästä johtimessa, 

IL3=5,7A. (© Tuomo Ojala, Selekto Tmi). 



62 

 

Varsinkin avoimet liitospinnat korrodoituvat helposti. Vaikka liitokseen kertyvät epä-

puhtaudet ovat aluksi vain liitoksen pinnassa, ajan myötä ne pyrkivät syövyttämään myös 

liitosrajapintoja, jolloin rajapinnan lämpötilakin nousee pistemäisen impedanssin nousun 

myötä. Kuvassa 50 epäpuhtaudet ja korroosio ovat ehtineet sulakealustan ja sulakkeen 

välisessä liitospinnassa niin pitkälle, että liitos lämpenee jopa yli 150 ºC.  

Myös perinteisissä tulppasulakkeissa esiintyy liitoksissa ilmenevää vikaantumista. 

Kuvan 51 esimerkissä sulakekansi on jätetty liian löysälle, jolloin virtapiiri toimii ja on 

johtavana, mutta kosketuspinnan ollessa huono koko sulakekansi ja alusta sulakkeineen 

lämpenevät runsaasti. 

 

 
Kuva 50. Tyyppiesimerkki liitospinnan hapettumisesta/likaantumisesta johtuvasta lämpenemstä 

(© Tuomo Ojala, Selekto Tmi). 

  
Kuva 51. Löysä liitos voi esiintyä myös huonosti kiristetyn sulakekannen ja vastinkappaleen vä-

lissä (© If Turva-akatemia). 
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Harmonisten yliaaltojen merkitystä liitoksille ei kannata aliarvioida. Usein ongelmat 

ilmenevät nollajohtimeen summautuvista kolmannen yliaallon kerrannaisista. Kuvassa 

52 kolmas yliaalto aiheutti kuitenkin myös muita ongelmia, sillä yliaallot yleensäkin saa-

vat komponentit resonoimaan ja täten tavallaan itsestªªn òavaamaanò kiristettyjª ruuveja, 

pultteja, kansien kiinnityssalpoja ym. Kyseisessä tapauksessa kolmannen yliaallon suu-

ruus virran osalta oli noin 20 %. (Vikström 2014) 

Aikaisemmin kuvamateriaalissa esitetyn korrodoituneen pistoliittimen kasvanut liito-

simpedanssi havaittiin myös lämpökuvauksella, joka paljasti liitoskohdan lämpenevän 

kauttaaltaan liian paljon suhteessa käytettyyn virtaan. Kuvassa 53 on pistoliittimen läm-

pötila mitattuna ennen liittimen purkua. 

Kuvassa 54 laattalämmityskaapeleiden ryhmäkohtaiset sulakkeet (16 A) lämpenivät 

yhdessä yli 90 ºC. Ryhmäkohtaisiksi virroiksi mitattiin 15ï16 A, jolloin vierekkäin asen-

nettujen komponenttien jäähtyvyys oli riittämätöntä. 

 

 
Kuva 52. Pulttiliitoksen löystyminen yliaaltopitoisessa verkossa (© Ari Vikström, Saipu Oy). 

 
Kuva 53. Syövyttävien kaasujen vaikutus tiiviiseen liitosrakenteeseen (© Sampsa Salmela, Napa-

piirin Vesi Oy). 

   
Kuva 54. Rinnakkaisten lämpökuormitusten vaikutus kokonaislämpenemään johdonsuoja-auto-

maateilla (© If Turva-akatemia). 
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Releet ovat myös yleinen lämmön tuottaja jakokeskuksissa erityisesti niissä tilan-

teissa, joissa releet on kytketty vierekkäin ilman minkäänlaista ilmaväliä. Kuvassa 55 esi-

tettyjen releyksiköiden kelat lämpenevät melkein 100 ºC.  

Ylikuormitus on myös yksi syy liian suuren lämpötilan tuottamiseen. Kuvassa 56 ja-

kokeskuksen pääsulakkeet olivat ylikuormitettuja. Jakokeskuksessa oli asennettuina 315 

A pääsulakkeet, mutta kuormat olivat kuvaushetkellä jokaisella vaiheella noin 410 A eli 

ylikuormitus on ollut 30 % ilman, että sulakkeet olisivat toimineet ja rajoittaneet näin 

sulakkeiden ylikuormitusvirtaa. Kyseisten sulakkeiden toiminta on sinänsä aivan pien-

jännitevarokestandardin SFS-EN 60269-1 mukainen (taulukko 6), sillä se sallii esimerkin 

315 A kahvavarokkeille jopa 25ï60 % ylikuormituksen ennen kuin sulakkeen on katkais-

tava piiri. Sulakkeen ja sitä ympäröivien rakenteiden tulisi kestää tämä ylikuormitus ky-

seisellä sulakekoolla jopa kolme tuntia. Näin ollen herääkin kysymys, täyttääkö ikäänty-

nyt ja mahdollisesti epäpuhdas sulake enää vaatimukset lämpenemän suhteen vai onko 

joko sulakekomponentin tai jakokeskuksien jäähtyvyyden mitoitus jo alkujaan liian pieni. 

 

  
Kuva 55. Valaistusryhmien releistyksen lämpenemisen yhteisvaikutus (© If Turva-akatemia). 

  
Kuva 56. Ylikuormituksen aiheuttama lämpenemä pääsulakkeissa (© If Turva-akatemia). 

Taulukko 6. gG-sulakkeen toimintarajavirrat (SFS-EN 60269-1 2008, SFS 5490 2009* ja SFS 

5855 2009* ). 

gG-sulakkeen toimintarajavirrat  

Mitoitusvirta  In 

[A]  

Kestorajavirta  Inf 

[A]  

Sulamisrajavirta I f 

[A]  

Aika  

[h]  

2 ja 4 A 1,5 x In *  2,1 x In *  

1 6é10 A 1,5 x In *  1,9 x In *  

13 A < In Ò 63A 

1,25 x In 1,6 x In 
63 A < In Ò 160A 2 

160 A < In Ò 400A 3 

400 A < In 4 
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Myös nollajohtimet voivat kuumentua palovaarallisesti. Kuvassa 57 on valaistusryh-

män N-johtimien löysän liitoksen ja mahdollisen ylikompensoinnin yhteisvaikutuksesta 

lämpötila kohonnut jopa yli 140 ºC. Kyseisessä kohteessa ei teetetty sähkönlaadun ana-

lysointia, mutta lämpökuvan perusteella voidaan epäillä kasvihuonekäytössä olevien va-

laisimien ylikompensointia ja runsasta harmonisten yliaaltojen määrää, joka kuormittaa 

erityisesti nollajohtimia. 

 

  
Kuva 57. Nollajohtimien lämpeneminen (© If Turva-akatemia). 

6.6 Vikaantumisen mallintaminen 

Tutkimuksen yhteydessä teetettiin testilaitteisto, jolla pystyttiin simuloimaan erilaisia vi-

kaantumistilanteita ja suojaustapoja laboratorio-olosuhteissa. Testilaitteiston layout-kuva 

on esitetty liitteessä 3. Testilaitteistolla tutkittiin vikaantuneiden komponenttien ja liitos-

ten käyttäytymistä ja laitteistossa esiintyvien ilmiöiden mittaamista eri menetelmin säh-

köpalojen ennaltaehkäisemiseksi. 

6.6.1 Testilaitteisto ja käytetty mittauskalusto 

Taulukossa 7 on esitetty tutkimuksessa käytetyn testilaitteiston suojalaitteet. Harmaalla 

värillä on tummennettu komponentit, jotka vaativat vähintään kahden suojalaitteen yh-

teistoimintaa joko mitoitusteknisen tai toiminnallisen syyn takia. *)-merkityt suojalaitteet 

ovat olleet käytössä, mutta niiden toimintaa ei ole simuloitu tutkimusmielessä, koska vi-

katilanteiden simuloinnissa keskityttiin ryhmäjohtotason liitosongelmien tunnistamiseen 

ja suojalaitteiden toimintojen havainnointiin. Toimintaperiaate-sarakkeen numerointi sen 

sijaan tarkoittaa fysikaalista suuretta, jonka mittaamiseen suojaus perustuu; 1 = virta [A], 

2 = valovoimakkuus [lx], 3 = maasulkuvirta [A] ja 4 = suurtaajuiset virtahäiriöt [Hz]. 

 
Taulukko 7. Testilaitteiston suojalaitteet. 

Positio Suojalaite Valmistaja Malli  Tyyppi  
Toimintaperi-

aate 

0Q1 *)  

Ilmakatkaisija 
Schneider 

Electric Oy 
Masterpact NWH10H1 4P 1 

Suojarele 
Schneider 

Electric Oy 
Micrologic 2.0 E 1 

A10 + G10 + 

K10.1-6 *)  

Valokaari-

suoja 
UTU Oy Falcon MU 1+2 

10F, 30F, 50F 

*)  
Kytkinvaroke Katko Oy KVKE 3250 1 
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11é16F *)  Kahvavaroke Jean Müller 00 
00 160A 3-N 

S-S 
1 

31é39, 

51é59 
Tulppasulake Ensto 

KV 

KVC 

63.731 

421, 441, 451 
1 

61F..63F 

Johdonsuoja-

automaatti 
Siemens Oy SENTRON 5SY6 016-7 1 

Palosuojakat-

kaisija 
Siemens Oy SENTRON 5SM6 011-1 4 

64F 
Johdonsuoja-

automaatti 
Hager MCN 

MCN 316E 

6kA 
1 

65F + 65F4 

Johdonsuoja-

automaatti 
Hager MCN 

MCN 316E 

6kA 
1 

Vikavirtasuoja Hager CDA 
CDA415K 

30mA 
3 

 

Edellä mainittujen suojalaitteiden lisäksi laitteistoon asennettiin MX Electrix Oy:n 

AMR-sähkönlaadun analysaattori (EDFTL). Kyseinen mittalaitteisto pystyy analysoi-

maan normaalin lois- ja pätötehon mittaamisen lisäksi sähkönlaadun ominaisuuksia. 

AMR-laitteiston osalta tutkimuksessa keskityttiin lähinnä pohtimaan vaihtoehtoja, miten 

tulevaisuudessa etäluettavien mittalaitteistojen ominaisuuksia voitaisiin hyödyntää säh-

köpalojen ennaltaehkäisyssä. Kuvassa 58 on esitetty tutkimuksessa käytetty UTU Oy:n 

toimittama testilaitteisto. 

 

 
Kuva 58. Testilaitteisto. 

Laboratoriosimuloinneissa käytettiin liitteessä 4 esitettyä testipiiriä. Erityisesti pyrit-

tiin tutkimaan, miten sarja-, rinnan- ja maaoikosulkuna esiintyvät viat muodostuvat, millä 

mittausmenetelmillä viat voitaisiin havaita ennen niiden muuttumista palovaarallisiksi ja 

toisaalta, miten vikatilanteita voitaisiin simuloida. Tutkimuksessa keskityttiin ryhmäjoh-

totason vikojen simulointiin ja analysointiin, koska jännitetasojen ollessa samat ei tutki-

muksessa nähty lisäarvoa suurempivirtaisten liitosten simuloinneille. Taulukossa 8 on 

esitetty tutkimuksissa käytetyt mittalaitteet. 
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Taulukko 8. Käytetyt mittalaitteet. 

Mittalaite  
Valmis-

taja 
Malli  Tyyppi Mittausalue Tarkkuus  

Erotte-

lukyky  

Näyt-

teenot-

totaa-

juus 

Virtapihti 

(tallentava) 

Fluke 

Oy 

CNX 

3000 

iFlex 

AC 
0,5é2500 A (AC) 

±3 % ±5 

numeroa 
0,1 A 1 Hz 

Lämpöka-

mera 

Fluke 

Oy 
Ti100 Ti125 -20 ...+350 °C 

±2 °C tai 

±2 % 
160x120 

pix 

Jat-

kuva 

Ultraääni-

vastaanotin 

+ peili 

SDT 

SDT  

 

170 M 

 
0é200 kHz ±0,5dBµV 0,1dBµV 

Jat-

kuva 

FU-

PARA 
25 -10dBµV..120dBµV ±0.5dBµV 0.1dBµV 

Jat-

kuva 

Sähkönlaa-

dun analy-

saattori 

Dranetz 

Power-

Xplo-

rer 

PX-5 

1é600 Vrms, 

0.1é50 Arms 

 

±0,1 % + 

mittapäi-

den tark-

kuus 

1 V  

0,1 A 

12,8 

kHz 

Oskil-

loskooppi 
LeCroy  

Wave-

runner 
LT264M 

0é500 Vpp 

0.1é30 Arms 

 

±2 % (mit-

tapäät) 
8 bit 1 GHz 

 

Ensimmäisessä laboratorio-osuudessa tutkittiin johdintyypin vaikutusta vikaantumi-

seen perinteisessä ruuvikiristeisessä riviliittimessä sekä havainnoitiin liitoksen vikaantu-

misesta johtuvia ilmiöitä edellä kuvatuilla mittalaitteilla. Alkuoletuksena altistamisen 

seurauksille ja siten tarkkailtaville suureille olivat: 

¶ resistanssin/impedanssin kasvu ja lämpöhäviöiden lisääntyminen 

¶ virran ja jännitteen hitaat ja nopeat (transientti) muutokset 

¶ kipinöinnin ja transienttien aiheuttama värähtely ja äänet 

¶ eristystilan huononeminen. 

6.6.2 Löysän liitoksen mallintaminen 

Löysää liitosta simuloitiin tutkimuksessa vikaannuttamalla (löystyttämällä) riviliitinlii-

toksia, joissa oli asennettuina kuvan 59 mukaisesti yksi-, moni- ja hienolankaisia johdin-

tyyppejä. Piiriin kytkettiin resistiivinen vakiokuorma, joka otti kuormavirtaa 8,5 A ja 

kaikki johtimet kytkettiin sarjaan, jolloin jokaisen liitoksen läpi kulki yhtä suuri virta. 

Liitokset oli kiristetty yhtä kireälle ja niitä löystytettiin 45º kerrallaan. Kuvassa johtimista 

kolme ylintä ovat hienolankaisia (1,5, 2,5 ja 6 mm2). Kaksi seuraavaa ovat monilankaisia 

(2,5 ja 6 mm2) ja kaksi alinta johdinta ovat yksilankaisia (1,5 ja 2,5 mm2). 

 

 
Kuva 59. Erilaisten johdintyyppien vaikutus liitoksen vikaantumiseen ruuviliitoksen löystyessä. 
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Simuloinnissa tehtiin kolme toistokoetta ja jokaisella kerralla yksilankaisien johti-

mien liitokset lämpenivät ensimmäisenä ja 2,5 mm2  yksilankaisen johtimen virtapiiri kat-

kesi. Liitos lakkasi johtamasta kokonaan, kun 270é360Ü ruuviliitoksesta oli avattuna. 

Testiä jatkettiin muiden liitosten osalta, jolloin liitokset lämpenivät, mutta virtapiirin toi-

mintakyky säilyi moni- ja hienolankaisilla johtimilla, vaikka ruuviliitosta avattiin yli 

kolme kierrosta (1080º). Kolmea kierrosta suurempia arvoja ei tutkittu, koska liitoksen 

löystyessä mekaanisen tärinän ja ulkoisen voiman kohdistuminen johtimeen korostuu ja 

saattaa vääristää tarkemmin mitattavia tuloksia. Jokaisen löystyttämisen yhteydessä pii-

rissä tapahtuneet muutokset havainnoitiin ja mitattiin edellisessä kappaleessa mainituilla 

mittalaitteilla. Mittauksista analysoitiin seuraavat suureet: 

¶ virta 

¶ lämpökuva 

¶ ultraääninäyte 

¶ sähkön laadun analyysi (aaltomuodot) 

¶ AMR pohjainen sähkön laadun näyte 

¶ oskilloskooppinäyte 

¶ suojalaitteiden havahtuminen. 

 

Virtamittaus  

¶ Liitosten ollessa vain vähän löystyneitä ei perinteisessä virtamittauksessa voitu 

nähdä muutoksia piirissä kulkevassa virrassa. Kun liitos löystytettiin johtavuu-

tensa äärirajoille ja johdinta liikutettiin, aiheutti se mitattuun TrueRMS-virta-ar-

voon kuvan 60 mukaisia pieniä muutoksia virran tehollisarvossa.  

¶ Kaikkien virran vaihteluiden ei kuitenkaan voida olettaa aiheutuneen kipinöinnin 

ja vikaantumisen vaikutuksesta, vaan myös mittalaitteen tarkkuus, erottelukyky, 

näytteenottotaajuus ja verkon jännitteen vaihtelut vaikuttavat mittaustuloksiin. 

Kuitenkin verrattuna normaalitilaan ilman vikaa virran vaihtelu lisääntyi selvästi. 

¶ Virran vaihtelut saattoivat johtua myös myöhemmin esitetystä oskilloskoopilla 

havaitusta ilmiöstä, jossa osa jakson virrasta leikkautui pois. 

 

 
Kuva 60. Sarjavalokaaren aiheuttamat muutokset TrueRMS-virtamittaukseen. 

Lämpökuvaus 

¶ Johtimista otettu lämpökuva antoi konkreettisen avun vikaantumisen tason mää-

rittämiselle. Liitosten löystyttämisen välillä odotettiin aina 10 minuuttia, jotta uusi 

tilanne ehtisi stabiloitua ja muuttunut lämpötila vastaisi riittävän tarkasti uutta ti-

lannetta. 
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¶ Lämpökuvauksessa havaittiin, että johtimen tyypistä huolimatta eniten lämpeni-

vät poikkipinta-alaltaan pienempien johtimien liitokset.  

¶ Mitä enemmän liitosta avattiin, sitä enemmän korostui johtimen tyypin vaikutus. 

Yksilankaisien johtimien liitokset vikaantuivat ensimmäisenä, mutta eivät ehti-

neet lämmetä maksimissaan kuin 45ºC:seen ennen kuin koko piiri lakkasi johta-

masta. 

¶ Jatkettaessa simulointia ilman yksilankaisia johtimia lämpenivät hienolankaiset 

johtimet hieman enemmän kuin monilankaiset johtimet, mutta molemmat johdin-

tyypit säilyttivät toimintakykynsä simuloinnin loppuun asti. 

¶ Todennäköisesti hieno- ja monilankaiset johtimet mukautuvat löystyneeseen lii-

tokseen ja muodostavat useita kosketuspintoja liitoksen sisällä, kun taas yksilan-

kaisen johtimen löystyessä kosketuspinta muodostuu usein vain johtimen ylä- 

ja/tai alapuolelle, jolloin kosketuspinta-ala jää hyvin pieneksi ja pienikin mekaa-

ninen liike saa aikaan liitoksen katkeamisen.  

 

Ultraääninäyte 

¶ Ääninäytteessä havaittiin poikkeamia vasta, kun liitos oli vikaantunut kipinöinti-

tasolle, mikä aiheuttaa ultraääntä.  

 

Sähkön laadun analyysi (aaltomuodot) sekä AMR-pohjainen sähkön laadun näyte 

¶ Koska sekä perinteinen erillinen sähkön laadun analysaattori että AMR-pohjainen 

kiinteä sähkön laadun analysaattori mittasivat samoja ilmiöitä, käsitellään niiden 

havainnot samassa yhteydessä. 

¶ Mittalaitteet eroavat toisistaan siten, että erillisellä Dranetzin sähkön laadun ana-

lysaattorilla saatiin huomattavasti tarkempia tuloksia sekä pystyttiin asettelemaan 

lukuisia erilaisia liipaisuarvoja, kun taas EDPQ AMR -laitteisto oli tarkoitettu 

sähkönlaadun standardin SFS-EN 50160 vaatimusten mukaisiin mittauksiin. 

¶ Vikaantumisessa aiheutuvat ilmiöt osoittautuivat niin pieniksi varsinkin pienillä 

ryhmäjohtotason vioilla, että automaattisten liipaisukomentojen saaminen luotet-

taviksi osoittautui miltei mahdottomaksi tehtäväksi. Tämän vuoksi tutkimuksessa 

keskityttiin analysoimaan oskilloskoopilla saatavia tuloksia. 

 

Oskilloskooppinäyte 

¶ Tutkimuksessa havaittiin, että vikaantuneen liitoksen sähkönjohtavuudessa on 

suuriakin eroja peräkkäisten jaksojen välillä, jolloin vertaamalla peräkkäisten jak-

sojen eroja ja lähellä jännitteen nollakohtaa tapahtuvia epäjatkuvuuskohtia voitai-

siin kehittää myös sähköpaloja ennakoivia mittausmenetelmiä. 

¶ Erityisesti tällaiselle luotettavasti tapahtuvalle mittausmenetelmälle olisi tarvetta 

jakokeskustason ennakoivaa huoltoa tehtäessä, jolloin voitaisiin helposti ja nope-

asti arvioida kyseisen jakokeskusalueen liitosten turvallisuutta sähköpaloriskien 

kannalta. 

¶ Kuvassa 61 on esitetty kaksi liitoksen vikaantumisesta aiheutunutta muutosta vir-

ran ja jännitteen aaltomuodoissa. Ensimmäisessä kuvassa piirin virta katkeaa lä-

hellä jännitteen nollakohtaa symmetrisesti ja aiheuttaa jännitteen noustessa ja pii-

rin kytkeytyessä uudelleen jännitteessä lyhyen transientin.  

¶ Toisessa kuvassa katkos on lyhempi ja piiri kytkeytyy ensin pois ja nopeasti ta-

kaisin pienemmällä kynnysjännitteellä aiheuttaen näin ollen myös pienemmän 

transientin jännitteeseen. Jakson lopussa liitos kuitenkin vikaantuu kokonaan ja 

piirin virta lakkaa hetkellisesti kokonaan.  
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Kuva 61. Vikaantuneen ruuviliitoksen oskilloskooppinäytteet. 

Suojalaitteiden havahtuminen 

¶ Simuloitaessa riviliittimen löystymisestä aiheutuvaa vikaa perinteinen sulake, 

johdonsuoja-automaatti ja vikavirtasuojaus eivät reagoineet mitenkään sarjamuo-

toisena tapahtuvaan vikaantumiseen. Sen sijaan uusi AFDD-tekniikkaan perus-

tuva Siemensin palosuojakatkaisija tunnisti tilanteen liitoksen vikaantuessa osit-

tain johtavaksi ja avasi piirin suojalaitteen. 

6.6.3 Kipinävälillä simuloitu vikaantuminen 

Vikaantumista mallinnettiin myös kuorman kanssa sarjaan ja rinnan sekä maapotentiaalia 

vastaan kytketyllä kipinävälillä, jota voitiin säätää ja siten muuttaa syntyvän häiriön ja 

kipinöinnin määrää. Kuvassa 62 on esitetty tutkimuksessa käytetty säädettävä kipinäväli. 

 

 
Kuva 62. Säädettävä kipinäväli vikatilanteiden simulointiin. 

Liitteessä 4 on esitetty simuloinneissa käytetyt sarja-, rinnan- ja maasulkuvikaa simu-

loivat testipiirikytkennät. Jokaisesta simulaatiosta mitattiin samat mittaukset kuin edelli-

sessä alaluvussa käsitellystä riviliitoksen vikaantumisesta. Seuraavissa kohdissa on käsi-

telty havainnot erikseen jokaisesta eri analyysista ja eritelty huomiot sarja-, rinnan- ja 

maasulkuvian tapauksissa, jos eroavaisuuksia on ilmennyt. Sarjavikatilanteessa liitok-

sessa tapahtuvaa vikaantumista simuloitiin ilman lisäimpedansseja. Rinnan- ja maasul-

kuna tapahtuvan vian yhteydessä määritettiin kytkentªªn noin 550 Ý lisªvastus, jotta pii-

rin suojalaitteet eivät laukeaisi välittömästi kytkennästä. Näin vikapiirin virta saatiin ra-

joitettua noin 0,5...0,6 A:iin, joka on silti palovaarallinen vuotovirta. Lisätty vastus simu-

loi vikaantumisen yhteydessä ilmenevää vikaimpedanssia ja toisaalta rajoitti virran niin, 
























































































































